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2.  PODKLADY 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly: 

[1] Normy systému EUROKOD (ČSN EN 1990 až ČSN EN 1999) v platném znění a na ně navazující normy 
ČSN, ČSN EN, ČSN ISO v platném znění 

[2] ČSN 731201:2010 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

[3] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

[4] ČSN 73100:1988 Základová půda pod plošnými základy  

[5] ČSN 721006:1998 Kontrola zhutněných zemin a sypanin 

[6] „Navrhování základových a pažících konstrukcí, příručka k ČSN EN 1997“, Doc. Ing. Jan Masopust, CSc, 
vydáno v roce 2012 

[7] Připravovaná změna „Národní aplikační dokument k ČSN EN 1997-1“ z 18.3.2013 

[8] „BÍLÉ VANY, VODONEPROPUSTNÉ KONSTRUKLCE“, třetí, upravené vydání z roku 2008 vydané Českou 
betonářskou společností ČSSI 

[9] Rešerše archivních geologických podkladů pro „Hotel Senovážné nám. 3“ v Praze 1 a první úvahy o 
geotechnických podmínkách na staveništi, RNDr.L.Hanuš, Praha, 05/2007. 

[10] Inženýrskogeologický průzkum „Praha 1 – Senovážné náměstí 993/3, HN Hotel, předběžný 
inženýrskogeologický průzkum“ vypracovaný firmou K+K Průzkum, s.r.o. v 01/2010. 

[11] Inženýrskogeologický průzkum „Praha 1 – Senovážné náměstí 993/3, HN Hotel Casacuberta, podrobný 
inženýrsko-geologický průzkum“ vypracovaný firmou K+K Průzkum, s.r.o. v 02/2010. 

[12] ČSN EN 12716 Provádění speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž 

[13] Architektonicko-stavební část projektu pro změnu stavby před dokončením  

[14] PBŘ 

[15] Obhlídka parcely stávajících objektů, provedení dílčích sond a doměření 
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[16] Monitoring stavby prováděný firmou GEOPROGRES, spol. s r.o., zaslané výsledky z měření z 26.3.2018, 
4.4.2018, 13.4.2018 a 23.4.2018 zaslané emailem dne 9.8.2018 

[17] Průzkum bludných proudů „Hotel, Senovážné náměstí 3, Obnova a dostavba objekt, Základní korozní 
průzkum“ vypracovaný firmou JEKU s.r.o. v 06/2007. 

[18] Stavebně technický průzkum „Zpráva o stavebně technickém průzkumu v objektu č.p. 993, Senovážné 
náměstí 3, Praha“ vypracovaný firmou „dis DIAGNOSTIKA STAVEB“, 10/2007.  

[19] Stavebně technický průzkum „STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU č.p. 993, SENOVÁŽNÉ 
NÁMĚSTÍ 3, PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO“ vypracovaný ČVUT V PRAZE, KLOKNERŮV ÚSTAV, 10/2007. 

[20] Tendrová dokumentace hlubinného založení – trysková injektáž vypracovaná firmou A+Z PROJEKT 
TEAM, s.r.o. v 07/20018. 

[21] Tendrová dokumentace hlubinného založení – trysková injektáž a vrtané piloty vypracovaná firmou 
A+Z PROJEKT TEAM, s.r.o. v 07/20018. 

[22] Pasportizace sousedních objektů zaslané emailem dne 28.8.2018 

[23] ČSN 732604:2012 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a 
inženýrských staveb 

[24] Změna stavby před dokončením „Apartmánový hotel, Senovážné náměstí 993/3, Praha 1- Nové 
město“ vypracovaná firmou A+Z PROJEKT TEAM, s.r.o. v  06/2018. 

[25] Tendrová dokumentace „Apartmánový hotel, Senovážné náměstí 993/3, Praha 1- Nové město“ 
vypracovaná firmou A+Z PROJEKT TEAM, s.r.o. v  09/20018. 

[26] Projektové dokumentaci TI firmy SOLETANCHE Česká republika, s.r.o. zaslané emailem Ing. Nenadem 

Milovanovičem (Prague Prime Homes Management s.r.o.) dne 27.9.2018. Zaslaný email obsahuje tyto 
soubory: „01-TECHNICKA ZPRAVA“, „02-STATICKÝ VÝPOČET“, „03-PŮDORYS“, „04-SPECIFIKACE“. 

[27] Projektové dokumentaci TI firmy SOLETANCHE Česká republika, s.r.o. zaslané emailem Ing. Martinem 

Růžičkou (firma SOLETANCHE Česká republika, s.r.o.) dne 25.10.2018. Zaslaný email obsahuje projekt TI 
včetně Revize 1. 

[28] Vyjádření k projektové dokumentaci firmy SOLETANCHE Česká republika, s.r.o. zaslané emailem dne 
11.10.2018, 24.10.2018 a 25.10.2018   

[29] Projektové dokumentaci TI firmy SOLETANCHE Česká republika, s.r.o. zaslané emailem Ing. Arch. 

Pavlem Keckem (firma R21 Architects s.r.o) dne 29.11.2018 a 14.12.2018  . Zaslaný email obsahuje projekt 
skutečného provedení.. 

[30] Tendrová dokumentace – REVIZE 01 „Apartmánový hotel, Senovážné náměstí 993/3, Praha 1- Nové 
město“ vypracovaná firmou A+Z PROJEKT TEAM, s.r.o. v 11/2018. 

[31] Prováděcí projekt „Apartmánový hotel, Senovážné náměstí 993/3, Praha 1- Nové město“ vypracovaná 
firmou A+Z PROJEKT TEAM, s.r.o. v 04/2019. 
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3.  STATICKÝ  VÝPOČET  A  ZATÍŽENÍ  KONSTRUKCÍ 

Tato dokumentace navazuje na dokumentaci změny stavby před dokončením z 06/2018 [24] a 
prováděcí dokumentaci z 04/2019 [31]. Tato dokumentace zohledňuje všechny změny plynoucí z prováděcí 
dokumentace a následných revizí dle zadání investora a zjištěných skutečností na stavbě. 

 
3.1. ZATÍŽENÍ  KONSTRUKCÍ 

Ve statickém výpočtu bylo stálé zatížení uvažováno těmito charakteristickými hodnotami: 
- Plochá střecha nad 6.np a 7.np: 4,10 kNm-2  (kačírek 175 mm) 
- Plochá střecha nad 1.np: 5,40 kNm-2  (substrát 350 mm) 
- Plochá střecha nad 1.pp (atrium): 10,50 kNm-2  (substrát 1000 mm) 
- Zasklení atria: 1,0 kNm-2   
- Podlaha a podhled nad 1.np až 6.np: 2,00 kNm-2   
- Podlaha a podhled nad 1.pp: 3,00 kNm-2   
- Obklad a okna fasády: 3,10 kNm-1   

Ve statickém výpočtu byla proměnná volná zatížení uvažována těmito charakteristickými hodnotami: 
- Nepřístupná plochá střecha nad 6.np a 7.np: 1,50 kNm-2  (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1) 
- Nepřístupná plochá střecha nad 6.np a 7.np – VZT jednotky: 1,50 kNm-2  (kategorie A dle ČSN EN 1991-

1-1) 
- Pokoje nad 1.np až 6.np: 1,50 kNm-2  (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1) 
- Chodby u pokojů nad 1.np až 6.np: 5,0 kNm-2  (kategorie C3 dle ČSN EN 1991-1-1) 
- Prostory nad 1.pp: 5,0 kNm-2  (kategorie C3 dle ČSN EN 1991-1-1) 
- Nepřístupná plochá atria: 0,75 kNm-2  (kategorie H dle ČSN EN 1991-1-1) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná volná zatížení příčkami uvažována těmito charakteristickými hodnotami: 
- Sádrokartonové akustická: 0,80 kNm-2 

Ve statickém výpočtu byla proměnná pevná zatížení od větru uvažována těmito charakteristickými hodnotami: 
- Maximální dynamický tlak: 0,894 kNm-2 (II. větrová oblast, kategorie terénu IV., bez součinitele 

vnitřního a vnějšího tlaku) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná pevná zatížení od sněhu uvažována těmito charakteristickými 
hodnotami: 

- Sníh: 0,56 kNm-2 (včetně tvarového součinitele, I. sněhová oblast) 
- Sněhová návěj: 1,40 kNm-2 (včetně tvarového součinitele, I. sněhová oblast) 

 
3.2. STATICKÝ VÝPOČET A STATICKÝ  MODEL KONSTRUKCÍ 

3.2.1 Objekt A1, C, D 

 Horní stavba – modely 

Pro výpočet vnitřních sil a deformací byly vytvořeny tři výpočtové modely. Tyto modely byly zadány 
z deskových a prutových dílců. Desky a stěny byly zadány jako 2D prvky. Sloupy a průvlaky byly zadány jako 
prutové 1D prvky. Průvlaky jsou zadány jako žebra se spolupůsobící šířkou. Z důvodu správnějšího vypočtu 
průhybů jsou zadány na osu desky což nekoresponduje se skutečností. Z hlediska únosnosti je to na stranu 
bezpečnou. V modelu je uvažováno s vetknutím mezi sloupy, stěnami průvlaky a deskami. Podpory jsou zadané 
kloubově. 

Celkový „3D prostorový model“ byl zadám pro výpočet vnitřních sil a reakcí a z důvodu globální analýzy 
deformací. Na základě zjištěných vnitřních sil byly navrženy především svislé konstrukce (stěny a sloupy) na 
1.MS a byly zadány zatížení na pilíře tryskové injektáže (TI).  

Model „3D prostorový model -1.np a 1.pp“ byl zadám pro výpočet vnitřních sil a deformací stropních 
konstrukcí nad 1.np a 1.pp resp. prvků atria (améby). Tento model slouží především pro analýzu vodorovných 
prvků nad 1.np a 1.np a pro globální analýzu prostoru atria. Tento model obsahuje pouze konstrukce v 1.np a 
1.pp. Na základě zjištěných sil, deformací a šířky trhlin byly konstrukce navrženy na 1.MS a 2.MS.  

Model „2D částečný model - deska nad 3.np“ byl zadám pro výpočet a ověření vnitřních sil a deformací 
desek nadzemních typických podlaží. Tento model je tvořen pouze deskou nad 3.np. Na základě zjištěných sil, 
deformací a šířky trhlin byly konstrukce navrženy na 1.MS a 2.MS.  
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Horní stavba – posudky 
Únosnost svislých konstrukcí byla posouzena na základě vypočtených vnitřních sil. Vzpěrná délka byla 

zadána dle konkrétní výšky podlaží a dle konkrétního způsobu uložení prvku.  
Vodorovná deformace prostorového modelu byla vypočtena jako lineární deformace pro 

charakteristickou kombinaci dle [1].  
Svislá deformace desek a průvlaků byla vypočtena jako nelineární deformace dle skutečné tuhosti 

konstrukce včetně dotvarování a smršťování pro kvazi-stálou kombinaci dle [1]. Limitní celková deformace 
stropních desek byla stanovena na základě [1] na 1/250 rozpětí. Limitní celková deformace stropních desek 
vynášející sloupy nebo stěny horních podlaží byla stanovena na základě [1] na 1/300 rozpětí. Limitní deformace 
desky po zabudování příček byla stanovena na základě [1] a [2] na 1/500 rozpětí nebo max 15 mm. Limitní 
celková deformace průvlaků byla stanovena na základě [1] na 1/250 rozpětí. Limitní celková deformace 
průvlaků vynášející sloupy nebo stěny horních podlaží byla stanovena na základě [1] na 1/500 rozpětí. 

Šířka trhlin byla vypočtena pro kvazi-stálou kombinaci dle [1]. Limitní šířka trhlin konstrukcí v 1.np až 
6.np byla stanovena na základě [1] na 0,4 mm, limitní šířka trhlin konstrukcí v 1. pp byla stanovena na základě 
[1] na 0,3 mm 

Konstrukce byly posouzeny na požární odolnost dle tabulkových hodnot v [1] nebo byly posouzeny 
výpočtem [1]. Vnitřní síly pro posudek požární odolnosti byly vypočteny z mimořádné kombinace s použitím 
kombinačního součinitele ψ1 dle [1]. Konstrukce vyhovuje na požadovanou požární odolnost dle [14]. 

Základy-základová desky a patky 
Založení přístavby bylo navržena na hlubinných základech pomocí tryskové injektáže (TI). Zatížení 

z horní satvby se přenáší z horní stavby do pilíře TI přímo přes základovou desku, pasy a patky. 
Základové patky a pasy byly navržena na reakce vypočtené z „3D prostorového modelu“.  V tomto 

modelu není modelována základová desky. Se spolupůsobení desky resp. základových patek se při návrhu TI 
neuvažovalo. Únosnost svislých konstrukcí byla posouzena na základě vypočtených vnitřních sil. Šířka trhlin 
byla vypočtena pro kvazi-stálou kombinaci dle [1]. Limitní šířka trhlin konstrukcí byla stanovena na základě [1] 
na 0,3 mm. Na železobetonové konstrukce patek a pasů nejsou z hlediska PBŘ kladeny žádné nároky. 

Základová deska byla navržena na vnitřní síly vypočtené z „3D prostorového modelu se základovou 
deskou“.  V tomto modelu byla modelována základová desky, ale neuvažuje se se spolupůsobení TI a základové 
desky s ohledem na přenos zatížení do základové zeminy.  

Únosnost svislých konstrukcí byla posouzena na základě vypočtených vnitřních sil.  
Šířka trhlin byla vypočtena pro kvazi-stálou kombinaci dle [1]. Maximální limitní šířka trhlin od 

kvazistálého zatížení byla uvažována hodnotou wk = 0,20 mm dle [1] a ČSN EN 1992-3. Ve smyslu [8] byla 
vodonepropustná konstrukce uvažována jen jako konstrukce proti zemní vlhkosti resp. zamezující vnik 
povrchové vody do 1.pp. Deska bude vyztužena tak, aby přenesla vnitřní síly vznikající z dotvarování, 
smršťování a nerovnoměrného sedání objektu.  

Základová deská byla na požární odolnost posouzena dle tabulkových hodnot v [1], konstrukce 
vyhovuje na požadovanou požární odolnost dle [14].  

Základy – trysková injektáž 
Založení přístavby bylo navržena na hlubinných základech pomocí tryskové injektáže (TI) dle projektu 

firmy Soletanche – viz [26], [27], [28] a [29]. Sloupy TI byly navržena na reakce vypočtené z „3D prostorového 
modelu“.  V tomto modelu není modelována základová desky. Se spolupůsobení desky resp. základových patek 
se při návrhu TI neuvažovalo. Na TI nejsou z hlediska PBŘ kladeny žádné nároky. 

3.2.2 Obecné předpoklady výpočtu a posouzení  
• Konstrukce je zařazena do třídy následku CC2 dle [1]. 
• Zákazník nenárokoval žádné zvláštní požadavky ohledně životnosti konstrukce. Konstrukce je navržena 

dle standardní 4. kategorie návrhové životnosti, tj. s informativní návrhovou životností 50 let dle [1].  
• Stavba se nachází na území s charakteristikou „Velmi malé seizmicity“ a nemusí být posuzována na 

účinky přírodního zemětřesení dle metodiky uvedené v normě ČSN EN 1998-1. 
• Stavba není navržena na mimořádné zatížení vozidly nebo výbuchem dle ČSN EN 1991-1-7.  
• Konstrukce se nenachází v záplavovém území.  
• Stavební pozemek se nenachází v blízkosti poddolovaného území. Stavba není posuzována dle ČSN 73 

0039. 
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• Nosné konstrukce, u kterých byla požadována požární odolnost, byly posouzeny dle [1].  

Konkrétní statické schéma, zatížení, výpočet a posouzení je uvedeno ve statickém výpočtu. 
 

3.3. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Statický výpočet byl proveden na základě platných norem, vyhlášek a doporučení profesních organizací 
a sdružení.  Výpočet dle mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti byl proveden na základě 
stavební mechaniky, mechaniky zemin a pružnosti a pevnosti materiálů konstrukcí.  

a/ Všechny konstrukce byly posouzeny na 1. mezní stav (únosnost). Konstrukce jsou navrženy na 
požadovanou únosnost a stabilitu dle platných norem – viz výše. Konstrukce vyhovují všem kritériím ČSN a 
požadovaným hodnotám investora vyplývající z účelu jednotlivých částí objektu. 

b/ Všechny konstrukce byly posouzeny na 2. mezní stav (použitelnost). Konstrukce jsou navrženy na 
požadovanou deformaci (průhyb, sedání, pootočení) a šířku trhlin dle platných norem – viz výše. Konstrukce 
vyhovují všem kritériím ČSN a požadovaným hodnotám investora vyplývající z účelu jednotlivých částí objektu. 

c/ Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN tak, aby nedošlo k poškození jiných částí 
stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření – viz bod b. 

d/ Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN tak, aby nedošlo k poškození staveb, 
komunikací a inženýrských sítí v okolí stavby důsledku přetvoření – viz bod b. 

e/ Konstrukce jsou navrženy tak, aby lokální poškození nosné konstrukce od mimořádných 
nepředpokládaných zatížení (výbuch, náraz vozidla či letadla, . . .) nezpůsobil destrukci celé konstrukce. 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby lokální poškození nosné konstrukce od mimořádných nepředpokládaných 
zatížení nezpůsobil nepřiměřené škody nebo následky. 

f/ Konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo k poškození stavby vlivem nepříznivých účinků 
podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými 
účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení.  

g/ Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami 
tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a 
nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout 
při provádění i užívání stavby. 

h/ Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna stabilita okolních terénů a svahů.  

ch/ Konstrukce jsou navrženy v souladu s platným požárně bezpečnostním řešením stavby [14]. 

i/ Konstrukce je zařazena do třídy následku CC2 dle [1]. 

j/ Zákazník nenárokoval žádné zvláštní požadavky ohledně životnosti konstrukce. Konstrukce je 
navržena dle standardní 4. kategorie návrhové životnosti, tj. s informativní návrhovou životností 50 let dle [1].  

k/ Stavba se nachází na území s charakteristikou „Velmi malé seizmicity“ a nemusí být posuzována na 
účinky přírodního zemětřesení dle metodiky uvedené v normě ČSN EN 1998-1. 

l/ Stavba není navržena na mimořádné zatížení vozidly nebo výbuchem dle ČSN EN 1991-1-7. 

m/ Konstrukce se nenachází v záplavovém území. Konstrukce nejsou navrženy na mimořádné zatížení 
vyvolané povodní. 

n/ Stavební pozemek se nenachází v blízkosti poddolovaného území. Stavba není posuzována dle ČSN 
73 0039. 

Na základě výše zmíněných faktů, které vycházejí ze statického výpočtu v této projektové 
dokumentaci, je zřejmé, že navrhované konstrukce této projektové dokumentace vyhovují z hlediska 
mechanické odolnosti a stability.  

Stávající konstrukce, které nejsou porušeny, nejsou nadměrně deformovány a u konstrukcí, u kterých 
se nemění statický schéma nebo zatížení (zatížení je stejné nebo menší než původní zatížení) byly hodnoceny a 
posouzeny dle [3].   
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4.   VÝPOČTOVÉ A DIMENZAČNÍ PROGRAMY    

- Scia Engineer 18.1 

- Hilti PROFIS Anchor verze č. 1.11.16 

- FIN EC  - Zdivo verze č. 2018.6 

- FIN EC – Betonový výsek verze č. 2018.6 

- FIN EC – Beton verze č. 2018.16 

- FIN EC – Ocel verze č. 2018.5 

- FIN EC – Ocel požár verze č. 2018.5 

- GEO 5 - Patky  verze č. 2018.17 

- GEO 5 – Pilota verze č.2018.30 

- GEO 5 – Pažení posudek verze č.2018.44 

- GEO 5 – Mikropilota verze č.2018.34 

 

 

Datum: únor 2020                             Vypracoval:  Ing. Zdena Šobrová 

       Ing. Aleš Utíkal 

       Ing. Petr Hanuš 

       Ing. Ľubica Nováková 

 

        Zodpovědný projektant: Ing. Aleš Utíkal 
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OBJEKT A1, C, D (PŘÍSTAVBA) – HORNÍ STAVBA 

ZATÍŽENÍ 
 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
PLOCHÁ STŘECHA NAD 6.NP A 7.NP - ST1     
kačírek tl. 175 mm    0,175 m*20,0 kN/m3 = 3,50 kN/m2 
hydroizolace     0,07 kN/m2 
tepelná izolace ve spádu   0,30m*0,75 kN/m3 = 0,23 kN/m2 
parotěsná zábrana     0,05 kN/m2 
podhled      0,25 kN/m2 
     ST1 = 4,10 kN/m2 
                
PLOCHÁ STŘECHA NAD 1.NP  - ST2     
zemina tl. 350 mm    0,35 m*12,0 kN/m3 = 4,20 kN/m2 
drenážní vrstva     0,55 kN/m2 
hydroizolace     0,10 kN/m2 
tepelná izolace ve spádu   0,30m*0,75 kN/m3 = 0,23 kN/m2 
parotěsná zábrana     0,07 kN/m2 
podhled      0,25 kN/m2 
     ST2 = 5,40 kN/m2 
                
PLOCHÁ STŘECHA NAD 1.PP (pod atriem)  - ST3    
zemina tl. 1000 mm    0,75 m*12,0 kN/m3 = 9,00 kN/m2 
drenážní vrstva     0,55 kN/m2 
hydroizolace     0,10 kN/m2 
tepelná izolace ve spádu   0,30m*0,75 kN/m3 = 0,23 kN/m2 
parotěsná zábrana     0,07 kN/m2 
parotěsná zábrana     0,05 kN/m2 
podhled a tepelná izolace    0,50 kN/m2 
     ST3 = 10,50 kN/m2 
                
ZASKLENÍ ATRIA  - ST4      
skleněná střecha     1,00 kN/m2 
     ST4 = 1,00 kN/m2 
                
PODLAHA A PODHLED NAD 1.NP AŽ 6.NP  - G1    
keramická dlažba do tmele   0,010 m*22,0 kN/m3 = 0,22 kN/m2 
vyrovnávací stěrka      0,15 kN/m2 
anhydrit tl 60 mm    0,060 m*21,0 kN/m3 = 1,26 kN/m2 
kročejová izolace    0,08m*1,50 kN/m3 = 0,12 kN/m2 
podhled      0,25 kN/m2 
     G1 = 2,00 kN/m2 
                
PODLAHA A PODHLED NAD 1.PP  - G2     
dlažba do malty    0,025 m*22,0 kN/m3 = 0,55 kN/m2 
betonová mazanina tl 80 mm   0,080 m*23,0 kN/m3 = 1,84 kN/m2 
kročejová izolace    0,08m*1,50 kN/m3 = 0,12 kN/m2 
podhled a tepelná izolace    0,50 kN/m2 
     G2 = 3,01 kN/m2 
                
ZASTROPENÍ JADER NA STŘEŠE  - G3     
strop      5,00 kN/m1 
stěna      2,50 kN/m1 
     G3 = 7,50 kN/m1 
        
         
OBKLAD FASÁDY A OKNA  - G4      
obklad fasády a stěna    3,1 m*1,0 kN/m2 = 3,10 kN/m1 
     G4 = 3,10 kN/m1 
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PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ UŽITNÉ 
UŽITNÉ NEPŘÍSTUPNÁ STŘECHA NA 6.NP A 7.NP - Q1   
užitné kategorie A    Q1 = 1,50 kN/m2 
        
        
UŽITNÉ NEPŘÍSTUPNÁ STŘECHA NA 6.NP A 7.NP - Q2   
užitné kategorie A    Q2 = 3,00 kN/m2 
                
UŽITNÉ PŘÍSTUPNÁ STŘECHA NAD 1.NP A 1.PP - Q3    
užitné kategorie A    Q3 = 3,00 kN/m2 
                
UŽITNÉ POKOJE NAD 1.NP AŽ 6.NP - Q4     
užitné kategorie A    Q4 = 1,50 kN/m2 
                
UŽITNÉ CHODBY NAD 1.NP AŽ 6.NP - Q5     
užitné kategorie C3    Q5 = 5,00 kN/m2 
                
UŽITNÉ NAD 1.PP - Q6      
užitné kategorie C3    Q6 = 5,00 kN/m2 
                
UŽITNÉ NEPŘÍSTUPNÁ STŘECHA ATRIUM - Q7    
užitné kategorie H    Q7 = 0,75 kN/m2 

 

 

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ PŘÍČKY 
PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ - P1     

sádrokatronová příčka v pokojích   P1 = 0,80 kN/m2 

 
 
 

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
SNÍH  NA NEPOCHŮZÍ STŘEŠE - S1 (I. sněhová oblast dle ČSN EN 1991-1-3:Z1:2006) 
tvarový součinitel    μ = 0,80  
charakteristická hodnota   sk = 0,70 kN/m2 

     S1 = μ*1,0*1,0*sk= 0,56 kN/m2 
        
                
SNÍH  NA NEPOCHŮZÍ STŘEŠE ZÁVĚJ - S2 (I. sněhová oblast dle ČSN EN 1991-1-3:Z1:2006) 
tvarový součinitel zihledňující sesuv 
sněhu  h = 4,90 m 

     b1,s = 18,00 m 

     ls = 2*h = 9,80 m 

     ls,min = 5,00 m 

     ls,max = 15,00 m 

     ls =  9,80 m 

     α = 0,00 ˚ 

     μs = 0,8*b1s/ls = 0,00  
        
tvarový součinitel zihledňující vítr   h = 4,90 m 

     b1 = 18,00 m 

     b2 = 18,00 m 

     μw,max 2 = 2,00  
     μw,max 1 = γ*h/sk =  14,00  
     μw = (b1+b2)/2*h = 3,67  
     μw =  2,00  
        
celkový tvarový součinitel   μ = μs + μw 2,00  
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charakteristická hodnota   sk = 0,70 kN/m2 

     S2 = μ*1,0*1,0*sk= 1,40 kN/m2 
                
SNÍH  V ATRIU ZÁVĚJ - S3 (I. sněhová oblast dle ČSN EN 1991-1-3:Z1:2006) 
tvarový součinitel zihledňující sesuv 
sněhu  h = 4,90 m 

     b1,s = 18,00 m 

     ls = 2*h = 9,80 m 

     ls,min = 5,00 m 

     ls,max = 15,00 m 

     ls =  9,80 m 

     α = 0,00 ˚ 

     μs = 0,8*b1s/ls = 0,00  
        
tvarový součinitel zihledňující vítr   h = 23,00 m 

     b1 = 18,00 m 

     b2 = 18,00 m 

     μw,max 2 = 2,00  
     μw,max 1 = γ*h/sk =  65,71  
     μw = (b1+b2)/2*h = 0,78  
     μw =  0,80  
        
celkový tvarový součinitel   μ = μs + μw 0,80  
charakteristická hodnota   sk = 0,70 kN/m2 

     S3 = μ*1,0*1,0*sk= 0,56 kN/m2 
        

 

 

 

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ VĚTREM 
Větrová oblast     II  
Kategorie terénu     IV  
Normová základní rychlost větru vb,0   27,50 m/s 
Měrná hmotnost vzduchu ρ   1,25 kg/m3 
Součinitel směru  cdir   1,00  
Součinitel orografie  co   1,00  
Součinitel ročního období cseason   1,00  
Referenční výška  z   28,00 m 
Součinitel turbulence  kI   1,00  
Parametr drsnosti terénu z0   1,00 m 
Parametr drsnosti terénu zmin   10,00 m 
Parametr drsnosti terénu z0,II   0,05 m 
Rychlost větru  vb   27,50 m/s 
Základní dynamický tlak větru qb   472,66 N/m2 
Součinitel terénu  kr   0,23  
Směrod. odchylka rychlosti větru σv   6,44 m/s 
Součinitel drsnosti terénu cr   0,78  
Střední rychlost větru  vm   21,47 m/s 
Intenzita turbulence  lv(z)   0,30  
Maximální dyn. tlak větru qp(z)   893,6 N/m2 
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3D PROSTOROVÝ MODEL 
 

GEOMETRICKÉ SCHÉMA 
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ZATÍŽENÍ 
1.ZS Vlastní hmotnost      
Vlastní hmotnost   Viz Scia Engineer 2017.2  
        
2. ZS Stálé       
střecha nad 6.np a 7.np    ST1 =  4,10 kN/m2 

     G21 =  4,10 kN/m2 
        
střecha nad 1.np     ST2 =  5,40 kN/m2 

     G22 =  5,40 kN/m2 
        
střecha nad 1.pp     ST3 =  10,50 kN/m2 

     G23 =  10,50 kN/m2 
        
prosklen ástřecha atria zatěž. Šířka 2,50 m  ST4 =  1,00 kN/m2 

     G24 =ST4*2,50 m = 2,50 kN/m1 
        
prosklen ástřecha atria zatěž. Šířka 1,20 m  ST4 =  1,00 kN/m2 

     G25 =ST4*1,25 m = 1,25 kN/m1 
        
podlaha a opodhled nad 1.np až 6.np   G1 =  2,00 kN/m2 

     G26 =  2,00 kN/m2 
        
podlaha a opodhled nad 1.pp   G2=  3,01 kN/m2 

     G27 =  3,01 kN/m2 
        
zastřešení jader na střeše   G3=  7,50 kN/m1 

     G28 =  7,50 kN/m1 
        
obklad fasády a okna    G4=  3,10 kN/m1 

     G29 =  3,10 kN/m1 
        
        
        
3.ZS Proměnné užitné - ŠACH 1     
nepřístupna střecha nad 6.np a 7.np  Q1 = 1,50 kN/m2 

     Q31 = 1,50 kN/m2 
        
nepřístupna střecha nad 6.np a 7.np  Q2 = 3,00 kN/m2 

     Q32 = 3,00 kN/m2 
        
přístupna střecha nad 1.pp a 1.np   Q3 = 3,00 kN/m2 

     Q33 = 3,00 kN/m2 
        
strop pokoje nad 1.np až 6.np   Q4 = 1,50 kN/m2 

     Q34=  1,50 kN/m2 
        
strop chodby nad 1.np až 6.np   Q5 = 5,00 kN/m2 

     Q35=  5,00 kN/m2 
        
strop  nad 1.pp     Q6 = 5,00 kN/m2 

     Q36 = 5,00 kN/m2 
        
strop  nad 1.pp     Q6 = 5,00 kN/m2 

     Q36 = 5,00 kN/m2 
        
prosklená střecha atria  zatěž. šířky 2,50  Q7 = 0,75 kN/m2 

     Q37=Q7*2,50m = 1,88 kN/m1 
        
prosklená střecha atria  zatěž. šířky 1,25  Q7 = 0,75 kN/m2 

     Q37=Q7*1,25m = 0,94 kN/m1 
        
        
        
4.ZS Proměnné užitné - ŠACH 2     
vítr 2.ZS        
        
        
        
5.ZS Proměnné užitné - ŠACH 3     
vítr 2.ZS        
        
        
        
6.ZS Proměnné užitné - ŠACH 4     
vítr 2.ZS        
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7.ZS Proměnné příčky - ŠACH 1      
sádrokartonové příčky    P1 = 0,80 kN/m2 

     P71 = 0,80 kN/m2 
        
        
        
8.ZS Proměnné příčky - ŠACH 2      
vítr 7.ZS        
        
        
        
9.ZS Proměnné příčky - ŠACH 3      
vítr 7.ZS        
        
        
        
10.ZS Proměnné příčky - ŠACH 4     
vítr 7.ZS        
        
        
        
11.ZS Proměnné sníh       
sníh na střeše -obj A1    S1 = 0,56 kN/m2 

     S111 = 0,56 kN/m2 
        
sníh na střeše -obj C    S2 = 1,40 kN/m2 

     S112 = 1,40 kN/m2 
        
sníh na střeše -obj D    S2 = 1,40 kN/m2 

     S113 = 1,40 kN/m2 
        
sníh na střeše -atrium    S3 = 0,56 kN/m2 

     S114 = 0,56 kN/m2 
                        
12.ZS Proměnná vítr podélně z prava     
vítr návětrná strana výška podlaží 3,1 m  H= 3,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = -0,80  
     W121=qp*cep*B1 = -2,22 kN/m2 
        
vítr závětrná strana výška podlaží 3,1 m  H= 3,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = 0,50  
     W122=qp*cep*B1 = 1,39 kN/m2 
        
atika v části C     H= 2,40 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = -1,80  
     W123=qp*cep*B1* = -3,86 kN/m2 
        
vítr návětrná strana výška podlaží 4,1 m  H= 4,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = -0,80  
     W124=qp*cep*B1 = -2,93 kN/m2 
        
vítr závětrná strana výška podlaží 4,1 m  H= 4,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = 0,50  
     W125=qp*cep*B1 = 1,83 kN/m2 
                
         
13.ZS Proměnná vítr podélně z leva     
vítr 12.ZS                                
14.ZS Proměnná vítr příčně z leva     
vítr 12.ZS                                
15.ZS Proměnná vítr příčně z leva     
vítr 12.ZS        
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VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL A DEFORMACÍ 
1. Výpočtový model 
 

 
 
2. Výpočtový model 
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3. Výpočtový model 
 

 
 
4. Výpočtový model 
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5. Výpočtový model 
 

 
 
6. Výpočtový model 
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7. Výpočtový model 
 

 
 
8. Výpočtový model 
 

 
 
9. Zatěžovací stavy 
 

Jméno Popis Typ působení Skupina 
zatížení 

Směr Působení Řídicí zat. 
stav 

   Spec Typ zatížení             
ZS1 VLASTNÍ HMOTNOST Stálé SZ1 -Z       
      Vlastní tíha             
ZS2 STÁLÉ Stálé SZ1          
      Standard             
ZS3 PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 1 
Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS4 PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 2 
Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS5 PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 3 
Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
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Jméno Popis Typ působení Skupina 
zatížení 

Směr Působení Řídicí zat. 
stav 

   Spec Typ zatížení             
ZS6 PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 4 
Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS7 PROMĚNNÉ PŘÍČKY-

ŠACH 1 
Proměnné SZ3    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS8 PROMĚNNÉ PŘÍČKY-

ŠACH 2 
Proměnné SZ3    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS9 PROMĚNNÉ PŘÍČKY-

ŠACH 3 
Proměnné SZ3    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS10 PROMĚNNÉ PŘÍČKY-

ŠACH 4 
Proměnné SZ3    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS11 PROMĚNNÉ SNÍH Proměnné SZ4    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
ZS12 PROMĚNNÉ VÍTR 

PODÉLNĚ ZLEVA 
Proměnné SZ5    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS13 PROMĚNNÉ VÍTR 

PODÉLNĚ ZPRAVA 
Proměnné SZ5    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS14 PROMĚNNÉ VÍTR 

PŘÍČNĚ ZLEVA 
Proměnné SZ5    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             
ZS15 PROMĚNNÉ VÍTR 

PŘÍČNĚ ZPRAVA 
Proměnné SZ5    Krátkodobé Žádný 

   Standard Statické             

 
10. Skupiny zatížení 
 

Jméno Zatížení Vztah Typ 
SZ1 Stálé       
SZ2 Proměnné Standard Kat A : obytné 
SZ3 Proměnné Standard Kat E : sklady 
SZ4 Proměnné Standard Sníh 
SZ5 Proměnné Výběrová Vítr 

 
11. Kombinace 
 

Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. 
[-] 

CO1   EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS3 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 1 
1,00 

         ZS4 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS5 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS6 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 4 

1,00 

         ZS7 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 1 

1,00 

         ZS8 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS9 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS10 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 4 

1,00 

         ZS11 - PROMĚNNÉ SNÍH 1,00 
         ZS12 - PROMĚNNÉ VÍTR 

PODÉLNĚ ZLEVA 
1,00 

         ZS13 - PROMĚNNÉ VÍTR 
PODÉLNĚ ZPRAVA 

1,00 

         ZS14 - PROMĚNNÉ VÍTR 1,00 
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Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. 
[-] 

PŘÍČNĚ ZLEVA 
         ZS15 - PROMĚNNÉ VÍTR 

PŘÍČNĚ ZPRAVA 
1,00 

CO2 CHAR EN-MSP charakteristická ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS3 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 1 
1,00 

         ZS4 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS5 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS6 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 4 

1,00 

         ZS7 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 1 

1,00 

         ZS8 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS9 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS10 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 4 

1,00 

         ZS11 - PROMĚNNÉ SNÍH 1,00 
         ZS12 - PROMĚNNÉ VÍTR 

PODÉLNĚ ZLEVA 
1,00 

         ZS13 - PROMĚNNÉ VÍTR 
PODÉLNĚ ZPRAVA 

1,00 

         ZS14 - PROMĚNNÉ VÍTR 
PŘÍČNĚ ZLEVA 

1,00 

         ZS15 - PROMĚNNÉ VÍTR 
PŘÍČNĚ ZPRAVA 

1,00 

CO3 KVAZI EN-MSP kvazistálá ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS3 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 1 
1,00 

         ZS4 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS5 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS6 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 4 

1,00 

         ZS7 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 1 

1,00 

         ZS8 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS9 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS10 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 4 

1,00 

         ZS11 - PROMĚNNÉ SNÍH 1,00 
         ZS12 - PROMĚNNÉ VÍTR 

PODÉLNĚ ZLEVA 
1,00 

         ZS13 - PROMĚNNÉ VÍTR 
PODÉLNĚ ZPRAVA 

1,00 

         ZS14 - PROMĚNNÉ VÍTR 
PŘÍČNĚ ZLEVA 

1,00 

         ZS15 - PROMĚNNÉ VÍTR 
PŘÍČNĚ ZPRAVA 

1,00 

CO4 DEFORMACE VŠE Lineární - použitelnost ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS3 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 1 
0,30 

         ZS4 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 2 

0,30 

         ZS5 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 3 

0,30 

         ZS6 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 4 

0,30 

         ZS7 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 1 

1,00 
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Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. 
[-] 

         ZS8 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS9 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS10 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 4 

1,00 

CO5 DEFORMACE šach2 Lineární - použitelnost ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS4 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 2 
0,30 

         ZS8 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 2 

1,00 

CO6 MIMOŘÁDNÁ PBŘ EN-mimořádné 1 ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS3 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 1 
1,00 

         ZS4 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS5 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS6 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 4 

1,00 

         ZS7 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 1 

1,00 

         ZS8 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS9 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS10 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 4 

1,00 

         ZS11 - PROMĚNNÉ SNÍH 1,00 
         ZS12 - PROMĚNNÉ VÍTR 

PODÉLNĚ ZLEVA 
1,00 

         ZS13 - PROMĚNNÉ VÍTR 
PODÉLNĚ ZPRAVA 

1,00 

         ZS14 - PROMĚNNÉ VÍTR 
PŘÍČNĚ ZLEVA 

1,00 

         ZS15 - PROMĚNNÉ VÍTR 
PŘÍČNĚ ZPRAVA 

1,00 

 
12. ZS2 / Hodnota pro výpočet - střecha 
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13. ZS3 / Hodnota pro výpočet - střecha 
 
 

 
 
14. ZS4 / Hodnota pro výpočet - střecha 
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15. ZS5 / Hodnota pro výpočet - střecha 
 
 

 
 
 
16. ZS6 / Hodnota pro výpočet - střecha 
 

 
 
17. ZS11 / Hodnota pro výpočet - střecha 
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18. ZS2 / Hodnota pro výpočet – typické patro 
 

 
 
 
 
19. ZS3 / Hodnota pro výpočet – typické patro 
 

 
 
20. ZS4 / Hodnota pro výpočet – typické patro 
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21. ZS5 / Hodnota pro výpočet – typické patro 
 

 
 
 
22. ZS6 / Hodnota pro výpočet – typické patro 
 

 
 
23. ZS7 / Hodnota pro výpočet – typické patro 
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24. ZS8 / Hodnota pro výpočet – typické patro 
 

 
 
 
 
25. ZS9 / Hodnota pro výpočet – typické patro 
 

 
 
26. ZS10 / Hodnota pro výpočet – typické patro 
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27. ZS2 / Hodnota pro výpočet – nad 1.np 
 

 
 
 
 
28. ZS3 / Hodnota pro výpočet – nad 1.np 
 

 
 
29. ZS4 / Hodnota pro výpočet – nad 1.np 
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30. ZS5 / Hodnota pro výpočet – nad 1.np 
 

 
 
 
 
31. ZS6 / Hodnota pro výpočet – nad 1.np 
 

 
 
32. ZS7 / Hodnota pro výpočet – nad 1.np 
 

 
 



29 

 

33. ZS8 / Hodnota pro výpočet – nad 1.np 
 

 
 
 
 
34. ZS9 / Hodnota pro výpočet – nad 1.np 
 

 
 
35. ZS10 / Hodnota pro výpočet – nad 1.np 
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36. ZS11 / Hodnota pro výpočet – nad 1.np 
 

 
 
 
 
37. ZS2 / Hodnota pro výpočet – nad 1.pp 
 

 
 
38. ZS3 / Hodnota pro výpočet – nad 1.pp 
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39. ZS4 / Hodnota pro výpočet – nad 1.pp 
 

 
 
 
 
40. ZS5 / Hodnota pro výpočet – nad 1.pp 
 

 
 
41. ZS6 / Hodnota pro výpočet – nad 1.pp 
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42. ZS7 / Hodnota pro výpočet – nad 1.pp 
 

 
 
 
 
43. ZS8 / Hodnota pro výpočet – nad 1.pp 
 

 
 
44. ZS9 / Hodnota pro výpočet – nad 1.pp 
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45. ZS10 / Hodnota pro výpočet – nad 1.pp 
 

 
 
 
 
46. ZS12 / Hodnota pro výpočet – vítr typické patro 
 

 
 
47. ZS13 / Hodnota pro výpočet – vítr typické patro 
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48. ZS14 / Hodnota pro výpočet – vítr typické patro 
 

 
 
 
49. ZS15 / Hodnota pro výpočet – vítr typické patro 
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50. 1D vnitřní síly; N 
 

 
51. 1D vnitřní síly; M_y 
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52. 1D vnitřní síly; M_z 
 

 
 
53. 1D vnitřní síly 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO1 
Souřadný systém: Hlavní 
Extrém 1D: Globální 
Výběr: Vše 
Filtr: Průřez = CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník (220; 220) 

 

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B117 0,000 CO1/1 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník (220; 220) -322,6 5,1 -1,6 0,0 -1,5 -7,8 
B116 4,050 CO1/2 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník (220; 220) 75,8 1,9 0,2 0,0 -2,1 5,4 
B117 0,000 CO1/3 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník (220; 220) -286,9 4,9 -2,3 0,0 0,6 -7,8 
B117 0,000 CO1/4 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník (220; 220) -264,1 4,8 -1,5 0,0 -0,6 -7,8 
B105 0,000 CO1/5 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník (220; 220) -101,8 0,6 3,3 0,0 -4,3 -2,1 
B107 0,000 CO1/6 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník (220; 220) -91,8 -0,2 5,2 0,0 -9,6 -1,1 
B107 4,050 CO1/7 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník (220; 220) -86,3 -0,2 5,2 0,0 11,7 -2,1 
B109 4,050 CO1/8 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník (220; 220) -196,3 -7,7 1,5 0,0 3,9 -18,3 
B117 4,050 CO1/9 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník (220; 220) -299,8 5,5 -1,8 0,0 -8,0 13,4 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO1/1  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.50*ZS7 + 1.50*ZS8 + 1.50*ZS9 + 1.50*ZS10 + 0.75*ZS11 + 
0.90*ZS14 

CO1/2  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.50*ZS5 + 1.50*ZS6 + 1.50*ZS7 + 1.50*ZS8 + 1.50*ZS9 + 1.50*ZS10 + 0.90*ZS14 

CO1/3  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.50*ZS7 + 1.50*ZS8 + 0.75*ZS11 + 0.90*ZS13 

CO1/4  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.50*ZS7 + 1.50*ZS8 + 0.75*ZS11 + 1.50*ZS15 

CO1/5  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.50*ZS7 + 1.50*ZS8 + 1.50*ZS9 + 1.50*ZS10 + 
0.75*ZS11 + 0.90*ZS14 

CO1/6  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS6 + 1.50*ZS9 + 1.50*ZS10 + 0.75*ZS11 + 0.90*ZS12 

CO1/7  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.50*ZS9 + 1.50*ZS10 + 0.75*ZS11 + 0.90*ZS12 

CO1/8  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.50*ZS9 + 1.50*ZS10 + 0.75*ZS11 + 0.90*ZS14 

CO1/9  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.50*ZS7 + 1.50*ZS8 + 0.75*ZS11 + 0.90*ZS15 
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54. 1D vnitřní síly; N 
 

 
 
55. 1D vnitřní síly; M_y 
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56. 1D vnitřní síly; M_z 
 

 
 
57. 1D vnitřní síly; M_y 
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58. 1D vnitřní síly; V_z 
 

 
 
59. 1D vnitřní síly; M_y 
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60. 1D vnitřní síly; V_z 
 

 
 
61. 1D vnitřní síly; M_y 
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62. 1D vnitřní síly; V_z 
 

 
 
63. 1D vnitřní síly; N 
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64. 1D vnitřní síly; M_y 
 

 
 
65. 1D vnitřní síly; M_z 
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66. 1D vnitřní síly 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO1 
Souřadný systém: Hlavní 
Extrém 1D: Globální 
Výběr: Vše 
Filtr: Průřez = CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) 

 

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B24 0,000 CO1/1 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -803,2 1,7 -4,9 0,1 5,9 -4,2 
B24 4,050 CO1/2 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -493,5 2,1 -3,1 0,1 -8,8 4,1 
B17 0,000 CO1/3 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -691,9 -2,7 4,3 -0,1 -7,0 5,4 
B17 0,000 CO1/4 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -793,4 -1,8 5,1 -0,1 -8,6 3,3 
B24 0,000 CO1/5 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -795,7 2,0 -4,7 0,1 5,6 -4,8 
B24 4,050 CO1/6 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -744,8 2,7 -5,2 0,1 -14,3 4,9 
B17 4,050 CO1/7 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -768,0 -1,9 5,6 -0,1 13,0 -4,1 
B24 0,000 CO1/8 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -741,2 3,1 -4,9 0,1 6,2 -6,9 
B24 4,050 CO1/8 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -731,7 3,1 -4,9 0,1 -13,8 5,9 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO1/1  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.50*ZS7 + 1.50*ZS8 + 1.50*ZS9 + 
1.50*ZS10 + 0.75*ZS11 + 0.90*ZS14 

CO1/2  ZS1 + ZS2 + 1.50*ZS15 

CO1/3  1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.50*ZS4 + 1.50*ZS5 + 1.50*ZS6 + 1.50*ZS7 + 1.50*ZS8 + 1.50*ZS9 + 1.50*ZS10 + 
0.90*ZS14 

CO1/4  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.50*ZS7 + 1.50*ZS8 + 0.75*ZS11 + 
0.90*ZS15 

CO1/5  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.50*ZS7 + 1.50*ZS8 + 1.50*ZS9 + 
1.50*ZS10 + 0.75*ZS11 + 0.90*ZS12 

CO1/6  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.50*ZS7 + 1.50*ZS8 + 0.75*ZS11 + 0.90*ZS13 

CO1/7  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.50*ZS9 + 1.50*ZS10 + 0.75*ZS11 + 0.90*ZS12 

CO1/8  1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS11 + 0.90*ZS15 

 
67. 1D vnitřní síly; N 
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68. 1D vnitřní síly; M_y 
 

 
69. 1D vnitřní síly; M_z 
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70. 1D vnitřní síly; N 
 

 
 
71. 1D vnitřní síly; M_y 
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72. 1D vnitřní síly; M_z 
 

 
 
73. 1D vnitřní síly 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO6 
Souřadný systém: Hlavní 
Extrém 1D: Průřez 
Výběr: Vše 

 

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B17 0,000 CO6/1 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -556,0 -1,3 3,6 -0,1 -6,0 2,4 
B24 4,050 CO6/2 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -506,6 1,6 -3,2 0,1 -9,0 3,0 
B17 0,000 CO6/3 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -549,3 -1,4 3,5 -0,1 -5,6 2,7 
B17 0,000 CO6/4 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -540,5 -1,1 3,4 -0,1 -5,7 2,0 
B24 0,000 CO6/5 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -553,1 1,5 -3,3 0,1 4,0 -3,4 
B24 4,050 CO6/6 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -527,4 1,7 -3,5 0,1 -9,7 3,1 
B17 4,050 CO6/7 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -539,8 -1,3 3,7 -0,1 8,7 -2,8 
B24 0,000 CO6/8 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -531,9 1,8 -3,4 0,1 4,3 -4,1 
B24 4,050 CO6/9 CS3-SLOUP ATRIUM 1.NP - Kruh (300) -516,3 1,8 -3,3 0,1 -9,4 3,2 
B143 0,000 CO6/10 CS1-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1000 MM - 

Obdélník (1000; 300) 
-163,3 22,4 166,6 56,6 -360,2 -1,9 

B47 1,825- CO6/5 CS1-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1000 MM - 
Obdélník (1000; 300) 

107,9 0,8 -0,7 1,8 44,1 -0,2 

B137 0,578- CO6/11 CS1-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1000 MM - 
Obdélník (1000; 300) 

11,6 -48,8 -111,1 0,9 -43,4 -2,0 

B45 0,000 CO6/10 CS1-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1000 MM - 
Obdélník (1000; 300) 

28,9 3,6 170,0 -0,5 2,9 0,1 

B143 0,000 CO6/12 CS1-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1000 MM - 
Obdélník (1000; 300) 

-157,5 21,6 166,8 56,7 -360,8 -1,8 

B149 1,778 CO6/6 CS1-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1000 MM - 
Obdélník (1000; 300) 

-159,9 -24,2 -204,8 -36,5 -487,2 -2,4 

B45 0,809- CO6/10 CS1-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1000 MM - 
Obdélník (1000; 300) 

96,3 -0,7 3,7 -0,5 51,5 -0,1 

B149 1,778 CO6/10 CS1-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1000 MM - 
Obdélník (1000; 300) 

-162,6 -24,7 -211,2 -37,9 -486,5 -2,4 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B137 0,000 CO6/6 CS1-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1000 MM - 

Obdélník (1000; 300) 
73,8 -24,5 -69,4 5,0 14,0 3,6 

B73 0,000 CO6/5 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -1207,0 2,9 1,4 0,0 0,0 0,0 
B102 3,500 CO6/13 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -299,8 1,9 -0,9 0,0 -3,3 6,7 
B62 3,500 CO6/14 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -630,2 -4,9 -2,4 0,0 -8,3 -17,2 
B98 3,500 CO6/15 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -707,5 1,1 10,4 0,0 36,5 3,8 
B62 3,500 CO6/16 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -632,9 -5,8 -1,7 0,0 -6,0 -20,4 
B73 3,500 CO6/8 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -1135,5 3,5 1,2 0,0 4,1 12,2 
B100 0,000 CO6/17 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 

300) 
-2012,2 0,4 4,2 0,0 0,0 0,0 

B101 3,500 CO6/18 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 
300) 

-1079,9 3,4 9,8 0,0 34,2 12,1 

B101 0,000 CO6/19 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 
300) 

-1240,0 4,0 11,4 0,0 0,0 0,0 

B99 0,000 CO6/20 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 
300) 

-1660,2 -0,4 -2,3 0,0 0,0 0,0 

B99 3,500 CO6/20 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 
300) 

-1637,0 -0,4 -2,3 0,0 -7,9 -1,3 

B99 3,500 CO6/21 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 
300) 

-1716,9 -0,5 -1,8 0,0 -6,3 -1,7 

B101 3,500 CO6/19 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 
300) 

-1216,8 4,0 11,4 0,0 39,8 14,0 

B103 3,500 CO6/22 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 
300) 

-174,3 -0,4 -3,6 0,0 -12,4 -1,2 

B103 0,000 CO6/23 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 
300) 

-187,2 -0,4 -3,6 0,0 0,0 0,0 

B103 0,000 CO6/24 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 
300) 

-235,6 -0,5 -3,2 0,0 0,0 0,0 

B103 0,000 CO6/25 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 
300) 

-251,5 -0,6 -4,1 0,0 0,0 0,0 

B103 3,500 CO6/26 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 
300) 

-190,3 -0,4 -4,4 0,0 -15,5 -1,6 

B103 3,500 CO6/27 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 
300) 

-238,6 -0,6 -4,1 0,0 -14,2 -2,0 

B117 0,000 CO6/28 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník 
(220; 220) 

-222,3 3,6 -1,1 0,0 -0,9 -5,6 

B116 4,050 CO6/29 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník 
(220; 220) 

47,7 1,7 -0,3 0,0 -2,8 4,8 

B117 0,000 CO6/30 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník 
(220; 220) 

-209,5 3,5 -1,5 0,0 0,0 -5,5 

B117 0,000 CO6/11 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník 
(220; 220) 

-212,2 3,6 -1,3 0,0 -0,3 -5,7 

B105 0,000 CO6/31 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník 
(220; 220) 

-72,2 0,4 2,2 0,0 -2,8 -1,5 

B107 0,000 CO6/32 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník 
(220; 220) 

-64,8 -0,2 3,6 0,0 -6,4 -0,8 

B107 4,050 CO6/33 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník 
(220; 220) 

-61,1 -0,2 3,5 0,0 8,1 -1,6 

B109 4,050 CO6/33 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník 
(220; 220) 

-137,7 -5,3 1,1 0,0 2,8 -12,6 

B117 4,050 CO6/34 CS6-SLOUP V ATRIU AMEBA - Obdélník 
(220; 220) 

-210,3 3,7 -1,3 0,0 -5,6 9,1 

B132 2,037 CO6/10 CS6-ATIKA AMEBA - Obdélník (1000; 200) -27,3 27,9 5,7 14,5 80,4 5,1 
B131 1,176- CO6/10 CS6-ATIKA AMEBA - Obdélník (1000; 200) 12,3 0,8 -74,8 -10,3 -31,8 -0,4 
B131 0,000 CO6/10 CS6-ATIKA AMEBA - Obdélník (1000; 200) -9,6 -24,1 -59,4 -28,2 31,6 4,8 
B131 1,568- CO6/7 CS6-ATIKA AMEBA - Obdélník (1000; 200) 10,8 1,8 -85,5 -6,4 -61,3 -0,2 
B130 0,000 CO6/29 CS6-ATIKA AMEBA - Obdélník (1000; 200) 6,5 -1,3 109,2 4,4 -96,3 0,2 
B126 0,000 CO6/35 CS6-ATIKA AMEBA - Obdélník (1000; 200) 2,2 -0,2 -32,7 -29,7 114,6 0,0 
B129 1,901 CO6/36 CS6-ATIKA AMEBA - Obdélník (1000; 200) 2,5 0,7 -8,7 26,4 90,8 0,1 
B131 1,961 CO6/28 CS6-ATIKA AMEBA - Obdélník (1000; 200) 9,1 1,7 -61,7 -5,7 -97,2 0,1 
B134 1,130- CO6/37 CS6-ATIKA AMEBA - Obdélník (1000; 200) 2,4 0,0 2,1 9,7 143,7 0,0 
B132 1,630- CO6/10 CS6-ATIKA AMEBA - Obdélník (1000; 200) -11,7 9,8 12,1 9,5 78,2 -1,1 
B140 3,663- CO6/38 CS2-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1500 MM - 

Obdélník (1500; 300) 
-139,4 8,7 30,7 -25,3 744,2 0,6 

B141 0,573 CO6/10 CS2-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1500 MM - 
Obdélník (1500; 300) 

-213,5 39,4 -370,6 50,1 105,4 2,8 

B141 0,573 CO6/28 CS2-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1500 MM - 
Obdélník (1500; 300) 

-208,7 38,6 -370,8 50,4 104,1 2,7 
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Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B139 0,000 CO6/5 CS2-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1500 MM - 

Obdélník (1500; 300) 
-232,6 -34,6 323,9 -81,4 -55,0 2,4 

B139 0,000 CO6/39 CS2-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1500 MM - 
Obdélník (1500; 300) 

-219,2 -32,9 321,0 -83,8 -49,9 2,3 

B140 6,573+ CO6/40 CS2-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1500 MM - 
Obdélník (1500; 300) 

-187,9 23,6 -314,7 124,2 401,2 0,9 

B150 0,000 CO6/6 CS2-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1500 MM - 
Obdélník (1500; 300) 

-167,1 -17,4 257,8 -18,0 -502,0 0,0 

B140 3,663+ CO6/41 CS2-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1500 MM - 
Obdélník (1500; 300) 

-155,9 1,6 -47,9 17,9 779,5 0,6 

B150 1,275 CO6/10 CS2-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1500 MM - 
Obdélník (1500; 300) 

-237,5 -38,8 289,8 -14,2 -109,5 -9,8 

B140 7,000 CO6/10 CS2-PRŮVLAK ATRIUM 1.NP-1500 MM - 
Obdélník (1500; 300) 

-195,0 31,6 -278,3 116,4 280,8 2,9 

B153 0,000 CO6/42 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

-36,1 -0,4 173,6 0,0 -114,5 -3,0 

B145 1,296- CO6/43 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

57,7 -4,8 86,8 10,2 72,3 -1,9 

B147 2,323- CO6/6 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

35,3 -18,4 45,2 -14,1 63,1 -1,1 

B152 5,270 CO6/6 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

27,2 14,3 -276,5 92,9 -197,9 -1,2 

B154 4,891 CO6/10 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

12,5 -5,7 -360,6 -2,5 -302,9 0,6 

B145 0,021- CO6/1 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

51,3 2,5 760,4 -2,7 -101,1 -2,4 

B151 0,000 CO6/13 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

5,7 -3,4 154,0 -101,1 -231,3 -1,3 

B152 5,270 CO6/29 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

26,0 12,6 -276,6 100,3 -210,7 -1,1 

B155 0,000 CO6/10 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

12,0 -5,0 355,6 0,0 -304,8 0,6 

B157 3,150- CO6/44 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

-6,9 4,3 4,7 7,9 299,7 0,1 

B145 0,000 CO6/45 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

55,3 2,6 727,1 -37,9 -123,4 -3,4 

B154 3,261- CO6/22 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.PP - Obdélník 
(750; 450) 

9,0 -9,4 -119,5 2,3 68,1 2,8 

B158 8,324- CO6/10 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.nP-ameba - 
Obdélník (750; 220) 

-32,4 -44,4 -108,9 -1,5 -54,0 -7,5 

B160 8,826 CO6/10 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.nP-ameba - 
Obdélník (750; 220) 

34,2 -8,0 -99,8 4,3 -63,7 -0,7 

B159 7,450- CO6/10 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.nP-ameba - 
Obdélník (750; 220) 

24,8 25,7 -76,3 13,0 -4,1 1,6 

B158 8,720- CO6/46 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.nP-ameba - 
Obdélník (750; 220) 

-22,7 -56,1 -127,2 -0,5 -103,5 -9,2 

B158 0,793- CO6/47 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.nP-ameba - 
Obdélník (750; 220) 

-5,9 0,5 97,3 6,3 27,7 0,1 

B159 0,000 CO6/48 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.nP-ameba - 
Obdélník (750; 220) 

-2,6 -2,3 63,9 -26,2 -24,6 0,5 

B159 7,058- CO6/49 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.nP-ameba - 
Obdélník (750; 220) 

17,6 23,1 -76,6 14,8 25,7 1,5 

B158 9,116 CO6/50 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.nP-ameba - 
Obdélník (750; 220) 

-11,1 -46,8 -65,4 -3,0 -153,4 -7,6 

B158 4,360- CO6/47 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.nP-ameba - 
Obdélník (750; 220) 

-11,4 -2,2 -2,8 5,2 190,5 0,1 

B158 8,720- CO6/10 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.nP-ameba - 
Obdélník (750; 220) 

-23,5 -59,0 -124,1 -0,5 -100,6 -9,6 

B159 6,666- CO6/10 CS6-PRŮVLAK ATRIUM 1.nP-ameba - 
Obdélník (750; 220) 

14,0 23,4 -63,0 12,6 52,7 2,0 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO6/1  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS10 

CO6/2  ZS1 + ZS2 + 0.20*ZS15 

CO6/3  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/4  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS4 + 0.30*ZS5 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.20*ZS15 

CO6/5  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 
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Jméno Klíč kombinace 

CO6/6  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 

CO6/7  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/8  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 

CO6/9  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS4 + 0.30*ZS5 + 0.20*ZS15 

CO6/10  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 

CO6/11  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS4 + 0.30*ZS5 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.20*ZS15 

CO6/12  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/13  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 

CO6/14  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 

CO6/15  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/16  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS5 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/17  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/18  ZS1 + ZS2 + 0.80*ZS7 + 0.20*ZS13 

CO6/19  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/20  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 

CO6/21  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 

CO6/22  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.80*ZS8 

CO6/23  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/24  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/25  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/26  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS8 

CO6/27  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 

CO6/28  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/29  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/30  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS4 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.20*ZS11 

CO6/31  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS4 + 0.30*ZS5 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 + 0.20*ZS14 

CO6/32  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/33  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS4 + 0.30*ZS5 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 + 0.20*ZS11 

CO6/34  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 

CO6/35  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS5 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 + 0.20*ZS11 

CO6/36  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS5 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 + 0.20*ZS11 

CO6/37  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/38  ZS1 + ZS2 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 + 0.20*ZS14 

CO6/39  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 

CO6/40  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS4 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 + 0.20*ZS11 

CO6/41  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/42  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/43  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 

CO6/44  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 

CO6/45  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/46  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS5 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 + 0.20*ZS11 

CO6/47  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS5 + 0.30*ZS6 + 0.20*ZS11 

CO6/48  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS4 + 0.30*ZS5 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 + 0.20*ZS11 

CO6/49  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS8 + 0.20*ZS11 

CO6/50  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS4 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 + 0.20*ZS11 
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74. 1D vnitřní síly; N 
 

 
 
 
75. 1D vnitřní síly; M_y 
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76. 1D vnitřní síly; M_z 
 

 
 
77. 1D vnitřní síly; N 
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78. 1D vnitřní síly; M_y 
 

 
 
 
79. 1D vnitřní síly; M_y 
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80. 1D vnitřní síly 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO6 
Souřadný systém: Hlavní 
Extrém 1D: Globální 
Výběr: Vše 
Filtr: Průřez = CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) 

 

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B73 0,000 CO6/1 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -1207,0 2,9 1,4 0,0 0,0 0,0 
B102 3,500 CO6/2 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -299,8 1,9 -0,9 0,0 -3,3 6,7 
B62 3,500 CO6/3 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -630,2 -4,9 -2,4 0,0 -8,3 -17,2 
B98 3,500 CO6/4 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -707,5 1,1 10,4 0,0 36,5 3,8 
B62 3,500 CO6/5 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -632,9 -5,8 -1,7 0,0 -6,0 -20,4 
B73 3,500 CO6/6 CS4-SLOUP ATRIUM 1.PP - Kruh (450) -1135,5 3,5 1,2 0,0 4,1 12,2 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO6/1  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/2  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 

CO6/3  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 

CO6/4  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/5  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS5 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/6  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 

 
81. 1D vnitřní síly 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO6 
Souřadný systém: Hlavní 
Extrém 1D: Globální 
Výběr: Vše 
Filtr: Průřez = CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 300) 

 

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B100 0,000 CO6/1 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 300) -2012,2 0,4 4,2 0,0 0,0 0,0 
B101 3,500 CO6/2 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 300) -1079,9 3,4 9,8 0,0 34,2 12,1 
B101 0,000 CO6/3 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 300) -1240,0 4,0 11,4 0,0 0,0 0,0 
B99 0,000 CO6/4 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 300) -1660,2 -0,4 -2,3 0,0 0,0 0,0 
B99 3,500 CO6/4 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 300) -1637,0 -0,4 -2,3 0,0 -7,9 -1,3 
B99 3,500 CO6/5 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 300) -1716,9 -0,5 -1,8 0,0 -6,3 -1,7 
B101 3,500 CO6/3 CS5-SLOUP C V 1.PP - Obdélník (900; 300) -1216,8 4,0 11,4 0,0 39,8 14,0 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO6/1  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/2  ZS1 + ZS2 + 0.80*ZS7 + 0.20*ZS13 

CO6/3  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/4  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 

CO6/5  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 

 
82. 1D vnitřní síly 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO6 
Souřadný systém: Hlavní 
Extrém 1D: Globální 
Výběr: Vše 
Filtr: Průřez = CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 300) 

 

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B103 3,500 CO6/1 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 

300) 
-174,3 -0,4 -3,6 0,0 -12,4 -1,2 

B103 0,000 CO6/2 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 
300) 

-187,2 -0,4 -3,6 0,0 0,0 0,0 

B103 0,000 CO6/3 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 
300) 

-235,6 -0,5 -3,2 0,0 0,0 0,0 



54 

 

Jméno dx 
[m] 

Stav Průřez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 
B103 0,000 CO6/4 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 

300) 
-251,5 -0,6 -4,1 0,0 0,0 0,0 

B103 3,500 CO6/5 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 
300) 

-190,3 -0,4 -4,4 0,0 -15,5 -1,6 

B103 3,500 CO6/6 CS6-SLOUP 1.PP VJEZD - Obdélník (500; 
300) 

-238,6 -0,6 -4,1 0,0 -14,2 -2,0 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO6/1  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.80*ZS8 

CO6/2  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS4 + 0.50*ZS5 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/3  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS4 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/4  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO6/5  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS5 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS8 

CO6/6  ZS1 + ZS2 + 0.50*ZS3 + 0.50*ZS6 + 0.80*ZS7 
 
83. 2D vnitřní síly; n_y - 1.PP a 1.NP 
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84. 2D vnitřní síly; n_y - 1.PP a 1.NP 
 

 
 
85. 2D vnitřní síly; n_x - 1.PP a 1.NP 
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86. 2D vnitřní síly; n_x - 1.PP a 1.NP 
 

 
 
87. 2D vnitřní síly; m_y - 1.PP a 1.NP 
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88. 2D vnitřní síly; m_x - 1.PP a 1.NP 
 

 
 
89. 2D vnitřní síly; n_y - 2.NP a 3.NP 
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90. 2D vnitřní síly; n_y - 2.NP a 3.NP 
 

 
 
91. 2D vnitřní síly; n_x - 2.NP a 3.NP 
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92. 2D vnitřní síly; n_x - 2.NP a 3.NP 
 

 
 
93. 2D vnitřní síly; m_x - 2.NP a 3.NP 
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94. 2D vnitřní síly; m_y - 2.NP a 3.NP 
 

 
 
95. 2D vnitřní síly; m_xD+  Deska nad 7.np 
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96. 2D vnitřní síly; m_xD-  Deska nad 7.np 
 

 
97. 2D vnitřní síly; m_yD+  Deska nad 7.np 
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98. 2D vnitřní síly; m_yD-  Deska nad 7.np 
 

 
 
99. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,1+  Deska nad 7.np 
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100. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,2+  Deska nad 7.np 
 

 
101. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,1-  Deska nad 7.np 
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102. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,2-  Deska nad 7.np 
 

 
 
103. 2D vnitřní síly; m_xD+  Deska nad 3.np 
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104. 2D vnitřní síly; m_xD-  Deska nad 3.np 
 

 
 
105. 2D vnitřní síly; m_yD+  Deska nad 3.np 
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106. 2D vnitřní síly; m_yD-  Deska nad 3.np 
 

 
 
107. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,1+  Deska nad 3.np 
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108. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,2+  Deska nad 3.np 
 

 
 
109. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,1-  Deska nad 3.np 
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110. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,2-  Deska nad 3.np 
 

 
 
111. 2D vnitřní síly; m_xD+  Deska nad 1.np 
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112. 2D vnitřní síly; m_xD-  Deska nad 1.np 
 

 
 
113. 2D vnitřní síly; m_yD+  Deska nad 1.np 
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114. 2D vnitřní síly; m_yD-  Deska nad 1.np 
 

 
 
 
115. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,1+  Deska nad 1.np 
 

 



71 

 

 
116. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,2+  Deska nad 1.np 
 

 
 
117. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,1-  Deska nad 1.np 
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118. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,2-  Deska nad 1.np 
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119. 2D vnitřní síly; m_xD+  Deska nad 1.pp 
 

 



74 

 

120. 2D vnitřní síly; m_xD- 
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121. 2D vnitřní síly; m_yD+ 
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122. 2D vnitřní síly; m_yD- 
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123. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,1+ 
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124. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,2+ 
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125. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,1- 
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126. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,stat,2- 
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127. 2D přemístění; u_z 
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128. 2D přemístění; u_x 
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129. 2D přemístění; u_y 
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130. Výpočtový model 
 

 
 
131. Reakce; R_z 
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132. Reakce; R_z 
 

 
 
133. Reakce; R_z 
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134. Reakce; R_z 
 

 
 
135. Reakce; R_z 
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136. Reakce; R_z 
 

 
 
137. Reakce; R_z 
 

 
 
 



88 

 

138. Reakce; R_z 
 

 
 
139. Reakce; R_z 
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3D ČÁSTEČNÝ PROSTOROVÝ MODEL – 1.NP A 1.PP 
 

GEOMETRICKÉ SCHÉMA 
 

 

 
 
 

ZATÍŽENÍ 
1.ZS Vlastní hmotnost      
Vlastní hmotnost   Viz Scia Engineer 2017.2  
        
2. ZS Stálé       
střecha nad 6.np a 7.np    ST1 =  4,10 kN/m2 

     G21 =  4,10 kN/m2 
        
střecha nad 1.np     ST2 =  5,40 kN/m2 

     G22 =  5,40 kN/m2 
        
střecha nad 1.pp     ST3 =  10,50 kN/m2 

     G23 =  10,50 kN/m2 
        
prosklen ástřecha atria zatěž. Šířka 2,50 m  ST4 =  1,00 kN/m2 

     G24 =ST4*2,50 m = 2,50 kN/m1 
        
prosklen ástřecha atria zatěž. Šířka 1,20 m  ST4 =  1,00 kN/m2 

     G25 =ST4*1,25 m = 1,25 kN/m1 
        
podlaha a opodhled nad 1.np až 6.np   G1 =  2,00 kN/m2 

     G26 =  2,00 kN/m2 
        
podlaha a opodhled nad 1.pp   G2=  3,01 kN/m2 

     G27 =  3,01 kN/m2 
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zastřešení jader na střeše   G3=  7,50 kN/m1 

     G28 =  7,50 kN/m1 
        
obklad fasády a okna    G4=  3,10 kN/m1 

     G29 =  3,10 kN/m1 
        
        
        
3.ZS Proměnné užitné - ŠACH 1     
nepřístupna střecha nad 6.np a 7.np  Q1 = 1,50 kN/m2 

     Q31 = 1,50 kN/m2 
        
nepřístupna střecha nad 6.np a 7.np  Q2 = 3,00 kN/m2 

     Q32 = 3,00 kN/m2 
        
přístupna střecha nad 1.pp a 1.np   Q3 = 3,00 kN/m2 

     Q33 = 3,00 kN/m2 
        
strop pokoje nad 1.np až 6.np   Q4 = 1,50 kN/m2 

     Q34=  1,50 kN/m2 
        
strop chodby nad 1.np až 6.np   Q5 = 5,00 kN/m2 

     Q35=  5,00 kN/m2 
        
strop  nad 1.pp     Q6 = 5,00 kN/m2 

     Q36 = 5,00 kN/m2 
        
strop  nad 1.pp     Q6 = 5,00 kN/m2 

     Q36 = 5,00 kN/m2 
        
prosklená střecha atria  zatěž. šířky 2,50  Q7 = 0,75 kN/m2 

     Q37=Q7*2,50m = 1,88 kN/m1 
        
prosklená střecha atria  zatěž. šířky 1,25  Q7 = 0,75 kN/m2 

     Q37=Q7*1,25m = 0,94 kN/m1 
        
        
        
4.ZS Proměnné užitné - ŠACH 2     
vítr 2.ZS        
        
        
        
5.ZS Proměnné užitné - ŠACH 3     
vítr 2.ZS        
        
        
        
6.ZS Proměnné užitné - ŠACH 4     
vítr 2.ZS        
        
        
        
7.ZS Proměnné příčky - ŠACH 1      
sádrokartonové příčky    P1 = 0,80 kN/m2 

     P71 = 0,80 kN/m2 
        
        
        
8.ZS Proměnné příčky - ŠACH 2      
vítr 7.ZS        
        
        
        
9.ZS Proměnné příčky - ŠACH 3      
vítr 7.ZS        
        
        
        
10.ZS Proměnné příčky - ŠACH 4     
vítr 7.ZS        
        
        
        
11.ZS Proměnné sníh       
sníh na střeše -obj A1    S1 = 0,56 kN/m2 

     S111 = 0,56 kN/m2 
        
sníh na střeše -obj C    S2 = 1,40 kN/m2 

     S112 = 1,40 kN/m2 
        
sníh na střeše -obj D    S2 = 1,40 kN/m2 

     S113 = 1,40 kN/m2 
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sníh na střeše -atrium    S3 = 0,56 kN/m2 

     S114 = 0,56 kN/m2 
                        
12.ZS Proměnná vítr podélně z prava     
vítr návětrná strana výška podlaží 3,1 m  H= 3,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = -0,80  
     W121=qp*cep*B1 = -2,22 kN/m2 
        
vítr závětrná strana výška podlaží 3,1 m  H= 3,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = 0,50  
     W122=qp*cep*B1 = 1,39 kN/m2 
        
atika v části C     H= 2,40 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = -1,80  
     W123=qp*cep*B1* = -3,86 kN/m2 
        
vítr návětrná strana výška podlaží 4,1 m  H= 4,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = -0,80  
     W124=qp*cep*B1 = -2,93 kN/m2 
        
vítr závětrná strana výška podlaží 4,1 m  H= 4,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = 0,50  
     W125=qp*cep*B1 = 1,83 kN/m2 
                
         
13.ZS Proměnná vítr podélně z leva     
vítr 12.ZS                                
14.ZS Proměnná vítr příčně z leva     
vítr 12.ZS                                
15.ZS Proměnná vítr příčně z leva     
vítr 12.ZS 
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VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL A DEFORMACÍ 
 
1. Výpočtový model 
 

 
 
2. Výpočtový model 
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3. Výpočtový model 
 

 
 
4. Výpočtový model 
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5. Výpočtový model 
 

 
 
6. Výpočtový model 
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7. Výpočtový model 
 

 
 
8. 2D vnitřní síly; m_xD+ 
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9. 2D vnitřní síly; m_yD+ 
 

 
10. 2D vnitřní síly; m_xD- 
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11. 2D vnitřní síly; m_yD- 
 

 
 
12. Normově závislý průhyb; δtot 
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13. Normově závislý průhyb 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO3Extrém: Globální 
Výběr: Vše 
Poloha: V těžištích. Systém: LSS prvku sítě 
Složky vnitřních sil rovnoběžné se žebrem se zohlední jako nulové uvnitř efektivní šířky žebra. 
Systém: LSS prvku sítě 
Výběr NZP: Vše 
Na vybraných dílcích se vyskytuje 2 varování. 2 z nich je zobrazeno. 
Pro 1D dílec 

 

Jméno dx 
[m] 

Stav 
Typ 

výztuž
e 

φ(t,t0) 
[-] 

δlin,y 

[mm] 
δlin,z 

[mm] 

δimm,y 

[mm] 
δimm,z 

[mm] 

δshort,y 

[mm] 
δshort,z 

[mm] 

δcreep,y 

[mm] 
δcreep,z 

[mm] 

δadd,y 

[mm] 
δadd,z 

[mm] 

δadd,lim,y 

[mm] 
δadd,lim,z 

[mm] 

δtot,y 

[mm] 
δtot,z 

[mm] 

δtot,lim,y 

[mm] 
δtot,lim,z 

[mm] 

UC 
[-] 

Posudek 

Chyby, 
upozorně

ní, 
poznámk

y 
B160 5,215- CO3/1 

Nut. 
2,48 -0,1 

-9,0 
-0,1 

-15,2 
-0,1 

-15,9 
-0,2 

-17,2 
-0,2 

-17,9 
17,7 
17,7 

-0,3 
-33,1 

35,3 
35,3 

1,01 
Nevyhov
uje 

W7/4 

B117 2,430- CO3/2 
Nut. 

2,74 -0,7 
1,3 

-1,0 
1,8 

-1,2 
2,0 

-1,4 
2,4 

-1,5 
2,7 

8,1 
8,1 

-2,6 
4,5 

16,2 
16,2 

0,33 
OK 

   

 

Jméno Klíč kombinace 

CO3/1  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS4 + 0.30*ZS5 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO3/2  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS5 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS8 

 

CH/V/P Přítomno na dílcích 

W7/4  B122, B123, B125, B126, B127, B128, B129, B130, B131, B132, B134, B135, B139, B141, B142, B145, B148, B150, B160, B39, 
B40, B41, B42, B43, B44, B46 

W7/3  B126, B127, B128, B129, B131, B132, B134, B139, B141, B142, B145, B148, B150, B39, B40, B41, B42, B44, B46 

 
Na vybraných dílcích se vyskytuje 3 varování. 3 z nich je zobrazeno. 
Pro 2D dílec 

 

Jméno Síť Stav 
Typ 

výztuže 

φ(t,t0) 
[-] 

δlin,z 

[mm] 
δimm,z 

[mm] 
δshort,z 

[mm] 
δcreep,z 

[mm] 
δadd,z 

[mm] 
δadd,lim,z 

[mm] 
δtot,z 

[mm] 
δtot,lim,z 

[mm] 
UC 
[-] 

Posud
ek 

Chyby, 
upozorn

ění, 
poznámk

y 
S1260 Prvek: 

18441 
CO3/1 
Nut. 

2,45 -9,0 -15,2 -15,9 -17,3 -18,0 15,0 -33,2 25,0 1,33 
Nevyho
vuje 

W7/3, 
W7/4 

S1093 Prvek: 
16173 

CO3/2 
Nut. 

2,45 0,6 0,6 0,7 1,5 1,6 15,0 2,2 25,0 0,11 
OK 

   

 

Jméno Klíč kombinace 

CO3/1  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS4 + 0.30*ZS5 + 0.80*ZS8 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO3/2  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS4 + 0.30*ZS5 + 0.80*ZS10 

 

CH/V/P Přítomno na dílcích 

W7/3  S1260 

W7/4  S1260 

W7/5  S1000, S1003, S1004, S1005, S1006, S1010, S1011, S1014, S1015, S1016, S1017, S1018, S1020, S1022, S1023, S1025, S1027, 
S1033, S1038, S1039, S1041, S1042, S1043, S1044, S1045, S1050, S1051, S1054, S1055, S1061, S1062, S1063, S1065, S1066, 
S1067, S1068, S1069, S1070, S1071, S1072, S1073, S1076, S1077, S1091, S1093, S1095, S1096, S1097, S1098, S1102, S1105, 
S1106, S1107, S1108, S1110, S1111, S1112, S1113, S1243, S1250, S1251, S1252, S1254, S1256, S1262, S1263, S819, S833, S848, 
S849, S850, S852, S853, S854, S855, S856, S857, S858, S859, S860, S867, S868, S869, S870, S871, S874, S877, S878, S879, 
S880, S881, S884, S885, S886, S887, S888, S889, S890, S893, S894, S895, S896, S897, S900, S903, S914, S915, S921, S924, 
S925, S930, S931, S935, S936, S939, S941, S942, S943, S944, S945, S946, S947, S948, S949, S950, S951, S952, S953, S954, 
S974, S975, S976, S977, S978, S979, S980, S982, S983, S984, S985, S986, S987, S988, S989, S990, S991, S992, S993, S994, 
S995, S999 
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14. Šířka trhlin (MSP); UC 
 

 
 
15. Šířka trhlin (MSP); w+ 
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16. Šířka trhlin (MSP); w- 
 

 
17. Šířka trhlin (MSP) 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO3 
Extrém: Globální 
Výběr: Vše 
Poloha: V uzlech s průměrováním. Systém: LSS prvku sítě 
Horní povrch 

 

Jméno Síť Pozice 
[m] 

Stav m1+ 

[kNm/m] 
m2+ 

[kNm/m] 

n1+ 

[kN/m] 
n2+ 

[kN/m] 

As,1+ 

[mm2] 
As,2+ 

[mm2] 

σs,1+ 

[MPa] 
σs,2+ 

[MPa] 

sr,max,1+ 

[mm] 
sr,max,2+ 

[mm] 

ε(sm-cm),1+ 

[1e-4] 
ε(sm-cm),2+ 

[1e-4] 

w1+ 

[mm] 
w2+ 

[mm] 

wmax+ 

[mm] 
UC1+ 

[-] 
UC2+ 

[-] 
S1260 Uzel: 

17203 
-10,247 

3,580 
4,050 

CO3/1 -18,0 
7,4 

-2,8 
-14,2 

418 
0 

271,9 
0,0 

446,486 
0,000 

8,2 
0,0 

0,364 
0,000 

0,400 0,91 
0,00 

S1089 Uzel: 568 -9,297 
3,623 
0,000 

CO3/2 -51,2 
-30,0 

2,0 
9,9 

958 
538 

268,7 
271,1 

273,236 
279,758 

8,4 
8,1 

0,228 
0,228 

0,400 0,57 
0,57 

 
Spodní povrch 

 

Jméno Síť Pozice 
[m] 

Stav m1- 

[kNm/m] 
m2- 

[kNm/m] 

n1- 

[kN/m] 
n2- 

[kN/m] 

As,1- 

[mm2] 
As,2- 

[mm2] 

σs,1- 

[MPa] 
σs,2- 

[MPa] 

sr,max,1- 

[mm] 
sr,max,2- 

[mm] 

ε(sm-cm),1- 

[1e-4] 
ε(sm-cm),2- 

[1e-4] 

w1- 

[mm] 
w2- 

[mm] 

wmax- 

[mm] 
UC1- 

[-] 
UC2- 

[-] 
S921 Uzel: 226 -21,257 

3,083 
4,050 

CO3/3 20,3 
3,5 

-23,0 
-1,8 

419 
0 

280,1 
0,0 

422,819 
0,000 

8,4 
0,0 

0,355 
0,000 

0,400 0,89 
0,00 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO3/1  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS5 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO3/2  ZS1 + ZS2 

CO3/3  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS7 + 0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 
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18. 2D vnitřní síly; m_xD+ 
 

 
19. 2D vnitřní síly; m_yD+ 
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20. 2D vnitřní síly; m_xD- 
 

 
21. 2D vnitřní síly; m_yD- 
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22. Normově závislý průhyb; δtot 
 

 
23. Normově závislý průhyb 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO3Extrém: Globální 
Výběr: Vše 
Poloha: V těžištích. Systém: LSS prvku sítě 
Složky vnitřních sil rovnoběžné se žebrem se zohlední jako nulové uvnitř efektivní šířky žebra. 
Systém: LSS prvku sítě 
Výběr NZP: Vše 
Na vybraných dílcích se vyskytuje 2 varování. 2 z nich je zobrazeno. 
Pro 1D dílec 

 

Jméno dx 
[m] 

Stav 
Typ 

výztuže 

φ(t,t0) 
[-] 

δlin,y 

[mm] 
δlin,z 

[mm] 

δimm,y 

[mm] 
δimm,z 

[mm] 

δshort,y 

[mm] 
δshort,z 

[mm] 

δcreep,y 

[mm] 
δcreep,z 

[mm] 

δadd,y 

[mm] 
δadd,z 

[mm] 

δadd,lim,y 

[mm] 
δadd,lim,z 

[mm] 

δtot,y 

[mm] 
δtot,z 

[mm] 

δtot,lim,y 

[mm] 
δtot,lim,z 

[mm] 

UC 
[-] 

Posud
ek 

Chyby, 
upozor
nění, 
pozná
mky 

B160 5,215- CO3/1 
Nut. 

2,48 -0,1 
-9,0 

-0,1 
-15,2 

-0,1 
-15,9 

-0,2 
-17,2 

-0,2 
-17,9 

17,7 
17,7 

-0,3 
-33,1 

35,3 
35,3 

1,01 
Nevyh
ovuje 

W7/4 

B117 2,430- CO3/2 
Nut. 

2,74 -0,7 
1,3 

-1,0 
1,8 

-1,2 
2,0 

-1,4 
2,4 

-1,5 
2,7 

8,1 
8,1 

-2,6 
4,5 

16,2 
16,2 

0,33 
OK 

   

 

Jméno Klíč kombinace 

CO3/1  ZS1 + ZS2 + 0,30*ZS3 + 0,30*ZS4 + 0,30*ZS5 + 0,80*ZS8 + 0,80*ZS9 + 0,80*ZS10 

CO3/2  ZS1 + ZS2 + 0,30*ZS3 + 0,30*ZS5 + 0,30*ZS6 + 0,80*ZS7 + 0,80*ZS8 

 

CH/V/P Přítomno na dílcích 

W7/4  B122, B123, B125, B126, B127, B128, B129, B130, B131, B132, B134, B135, B139, B141, B142, B145, B148, B150, B160, B39, 
B40, B41, B42, B43, B44, B46 

W7/3  B126, B127, B128, B129, B131, B132, B134, B139, B141, B142, B145, B148, B150, B39, B40, B41, B42, B44, B46 

 
Na vybraných dílcích se vyskytuje 3 varování. 3 z nich je zobrazeno. 
Pro 2D dílec 

 



104 

 

Jméno Síť Stav 
Typ 

výztuže 

φ(t,t0) 
[-] 

δlin,z 

[mm] 
δimm,z 

[mm] 
δshort,z 

[mm] 
δcreep,z 

[mm] 
δadd,z 

[mm] 
δadd,lim,z 

[mm] 
δtot,z 

[mm] 
δtot,lim,z 

[mm] 
UC 
[-] 

Posud
ek 

Chyby, 
upozor
nění, 
pozná
mky 

S1260 Prvek: 
18441 

CO3/1 
Nut. 

2,45 -9,0 -15,2 -15,9 -17,3 -18,0 15,0 -33,2 25,0 1,33 
Nevyho
vuje 

W7/3, 
W7/4 

S1093 Prvek: 
16173 

CO3/2 
Nut. 

2,45 0,6 0,6 0,7 1,5 1,6 15,0 2,2 25,0 0,11 
OK 

   

 

Jméno Klíč kombinace 

CO3/1  ZS1 + ZS2 + 0,30*ZS3 + 0,30*ZS4 + 0,30*ZS5 + 0,80*ZS8 + 0,80*ZS9 + 0,80*ZS10 

CO3/2  ZS1 + ZS2 + 0,30*ZS3 + 0,30*ZS4 + 0,30*ZS5 + 0,80*ZS10 

 

CH/V/P Přítomno na dílcích 

W7/3  S1260 

W7/4  S1260 

W7/5  S1000, S1003, S1004, S1005, S1006, S1010, S1011, S1014, S1015, S1016, S1017, S1018, S1020, S1022, S1023, S1025, S1027, 
S1033, S1038, S1039, S1041, S1042, S1043, S1044, S1045, S1050, S1051, S1054, S1055, S1061, S1062, S1063, S1065, S1066, 
S1067, S1068, S1069, S1070, S1071, S1072, S1073, S1076, S1077, S1091, S1093, S1095, S1096, S1097, S1098, S1102, S1105, 
S1106, S1107, S1108, S1110, S1111, S1112, S1113, S1243, S1250, S1251, S1252, S1254, S1256, S1262, S1263, S819, S833, 
S848, S849, S850, S852, S853, S854, S855, S856, S857, S858, S859, S860, S867, S868, S869, S870, S871, S874, S877, S878, 
S879, S880, S881, S884, S885, S886, S887, S888, S889, S890, S893, S894, S895, S896, S897, S900, S903, S914, S915, S921, 
S924, S925, S930, S931, S935, S936, S939, S941, S942, S943, S944, S945, S946, S947, S948, S949, S950, S951, S952, S953, 
S954, S974, S975, S976, S977, S978, S979, S980, S982, S983, S984, S985, S986, S987, S988, S989, S990, S991, S992, S993, 
S994, S995, S999 

 
24. Šířka trhlin (MSP); UC 
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25. Šířka trhlin (MSP); w+ 
 

 
26. Šířka trhlin (MSP); w- 
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27. Šířka trhlin (MSP) 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO3 
Extrém: Globální 
Výběr: Vše 
Poloha: V uzlech s průměrováním. Systém: LSS prvku sítě 
Horní povrch 

 

Jméno Síť Pozice 
[m] 

Stav m1+ 

[kNm/m] 
m2+ 

[kNm/m] 

n1+ 

[kN/m] 
n2+ 

[kN/m] 

As,1+ 

[mm2] 
As,2+ 

[mm2] 

σs,1+ 

[MPa] 
σs,2+ 

[MPa] 

sr,max,1+ 

[mm] 
sr,max,2+ 

[mm] 

ε(sm-cm),1+ 

[1e-4] 
ε(sm-cm),2+ 

[1e-4] 

w1+ 

[mm] 
w2+ 

[mm] 

wmax+ 

[mm] 
UC1+ 

[-] 
UC2+ 

[-] 
S1260 Uzel: 

17203 
-10,247 

3,580 
4,050 

CO3/1 -18,0 
7,4 

-2,8 
-14,2 

418 
0 

271,9 
0,0 

446,486 
0,000 

8,2 
0,0 

0,364 
0,000 

0,400 0,91 
0,00 

S1089 Uzel: 568 -9,297 
3,623 
0,000 

CO3/2 -51,2 
-30,0 

2,0 
9,9 

958 
538 

268,7 
271,1 

273,236 
279,758 

8,4 
8,1 

0,228 
0,228 

0,400 0,57 
0,57 

 
Spodní povrch 

 

Jméno Síť Pozice 
[m] 

Stav m1- 

[kNm/m] 
m2- 

[kNm/m] 

n1- 

[kN/m] 
n2- 

[kN/m] 

As,1- 

[mm2] 
As,2- 

[mm2] 

σs,1- 

[MPa] 
σs,2- 

[MPa] 

sr,max,1- 

[mm] 
sr,max,2- 

[mm] 

ε(sm-cm),1- 

[1e-4] 
ε(sm-cm),2- 

[1e-4] 

w1- 

[mm] 
w2- 

[mm] 

wmax- 

[mm] 
UC1- 

[-] 
UC2- 

[-] 
S921 Uzel: 226 -21,257 

3,083 
4,050 

CO3/3 20,3 
3,5 

-23,0 
-1,8 

419 
0 

280,1 
0,0 

422,819 
0,000 

8,4 
0,0 

0,355 
0,000 

0,400 0,89 
0,00 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO3/1  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS5 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS7 + 
0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 

CO3/2  ZS1 + ZS2 

CO3/3  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS6 + 0.80*ZS7 + 
0.80*ZS9 + 0.80*ZS10 
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28. Normově závislý průhyb; δtot 
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29. Normově závislý průhyb; δtot 
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2D ČÁSTEČNÝ MODEL – DESKA NAD 3.NP 
 

GEOMETRICKÉ SCHÉMA 
 

 
 

 
 

ZATÍŽENÍ 
1.ZS Vlastní hmotnost      
Vlastní hmotnost   Viz Scia Engineer 2017.2  
        
2. ZS Stálé       
podlaha a opodhled nad 1.np až 6.np   G1 =  2,00 kN/m2 

     G26 =  2,00 kN/m2 
        
        
3. - 6.ZS Proměnné užitné - ŠACH 1     
strop chodby nad 1.np až 6.np   Q5 = 5,00 kN/m2 

     Q35=  5,00 kN/m2 
        
        
7. - 10.ZS Proměnné příčky - ŠACH 1     
sádrokartonové příčky    P1 = 0,80 kN/m2 

     P71 = 0,80 kN/m2 
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VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL A DEFORMACÍ 
 
2. Výpočtový model 
 

 
 
3. Výpočtový model 
 

 
 
4. Plochy 
 

Jméno Vrstva Typ Typ prvku Materiál Typ tloušťky Tl. 
[mm] 

S201 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S202 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S203 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S204 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S205 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S206 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S207 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S208 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S209 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S210 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S211 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S212 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S213 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S214 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S215 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
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Jméno Vrstva Typ Typ prvku Materiál Typ tloušťky Tl. 
[mm] 

S216 4np-a deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S654 3.np-A1 deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S655 3.np-A1 deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S656 3.np-A1 deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 
S657 3.np-A1 deska (90) Standard C25/30 konstantní 220 

 
5. Zatěžovací stavy 
 

Jméno Popis Typ působení Skupina 
zatížení 

Směr Působení Řídicí zat. 
stav 

   Spec Typ zatížení             
ZS1 VLASTNÍ HMOTNOST Stálé SZ1 -Z       
      Vlastní tíha             
ZS2 STÁLÉ Stálé SZ1          
      Standard             
ZS3 PROMĚNNÉ UŽITNÉ-ŠACH 1 Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
ZS4 PROMĚNNÉ UŽITNÉ-ŠACH 2 Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
ZS5 PROMĚNNÉ UŽITNÉ-ŠACH 3 Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
ZS6 PROMĚNNÉ UŽITNÉ-ŠACH 4 Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
ZS7 PROMĚNNÉ PŘÍČKY-ŠACH 1 Proměnné SZ3    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
ZS8 PROMĚNNÉ PŘÍČKY-ŠACH 2 Proměnné SZ3    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
ZS9 PROMĚNNÉ PŘÍČKY-ŠACH 3 Proměnné SZ3    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
ZS10 PROMĚNNÉ PŘÍČKY-ŠACH 4 Proměnné SZ3    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             

 
6. Skupiny zatížení 
 

Jméno Zatížení Vztah Typ 
SZ1 Stálé       
SZ2 Proměnné Standard Kat A : obytné 
SZ3 Proměnné Standard Kat E : sklady 
SZ4 Proměnné Standard Sníh 
SZ5 Proměnné Výběrová Vítr 

 
7. Kombinace 
 

Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. 
[-] 

CO1   EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS3 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 1 
1,00 

         ZS4 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS5 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS6 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 4 

1,00 

         ZS7 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 1 

1,00 

         ZS8 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS9 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS10 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 4 

1,00 

CO2 CHAR EN-MSP charakteristická ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS3 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 1 
1,00 

         ZS4 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ- 1,00 
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Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. 
[-] 

ŠACH 2 
         ZS5 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 3 
1,00 

         ZS6 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 4 

1,00 

         ZS7 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 1 

1,00 

         ZS8 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS9 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS10 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 4 

1,00 

CO3 KVAZI EN-MSP kvazistálá ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS3 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 1 
1,00 

         ZS4 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS5 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS6 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 4 

1,00 

         ZS7 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 1 

1,00 

         ZS8 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS9 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS10 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 4 

1,00 

CO4 DEFORMACE VŠE Lineární - použitelnost ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS3 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 1 
0,30 

         ZS4 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 2 

0,30 

         ZS5 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 3 

0,30 

         ZS6 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-
ŠACH 4 

0,30 

         ZS7 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 1 

1,00 

         ZS8 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 2 

1,00 

         ZS9 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 3 

1,00 

         ZS10 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 4 

1,00 

CO5 DEFORMACE šach1 Lineární - použitelnost ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS3 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 1 
0,30 

         ZS7 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 1 

1,00 

CO6 DEFORMACE šach2 Lineární - použitelnost ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS4 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 2 
0,30 

         ZS8 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 2 

1,00 

CO7 DEFORMACE šach4 Lineární - použitelnost ZS1 - VLASTNÍ HMOTNOST 1,00 
         ZS2 - STÁLÉ 1,00 
         ZS6 - PROMĚNNÉ UŽITNÉ-

ŠACH 4 
0,30 

         ZS10 - PROMĚNNÉ PŘÍČKY-
ŠACH 4 

1,00 
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8. ZS2 / Hodnota pro výpočet 
 

 
 
9. ZS3 / Hodnota pro výpočet 
 

 
10. ZS4 / Hodnota pro výpočet 
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11. ZS5 / Hodnota pro výpočet 
 

 
 
12. ZS6 / Hodnota pro výpočet 
 

 
 
 
 
 
13. ZS7 / Hodnota pro výpočet 
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14. ZS8 / Hodnota pro výpočet 
 

 
 
15. ZS9 / Hodnota pro výpočet 
 

 
 
 
16. ZS10 / Hodnota pro výpočet 
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17. 2D vnitřní síly; m_xD+ 
 

18. 2D vnitřní síly; m_xD- 
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19. 2D vnitřní síly; m_yD+ 
 

 
20. 2D vnitřní síly; m_yD- 
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21. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,req,1+ 
 

 
 
 
22. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,req,2+ 
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23. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,req,1- 
 

 
24. Návrh výztuže 2D (MSÚ); As,req,2- 
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25. Návrh výztuže 2D (MSÚ) 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO1 
Extrém: Globální 
Výběr: Vše 
Poloha: V uzlech s průměrováním. Systém: LSS prvku sítě 
Na vybraných dílcích se vyskytuje 1 varování. 1 z nich je zobrazeno. 
Nutná - horní 

 

Jméno Síť Pozice 
[m] 

Stav ReinfReq,1+ As,req,1+ 

[mm2/m] 
As,stat,1+ 

[mm2/m] 

As,req,bar,1+ 

[mm2/m] 
ρreq,1+ 

[%] 

ReinfReq,2+ As,req,2+ 

[mm2/m] 
As,stat,2+ 

[mm2/m] 

As,req,bar,2+ 

[mm2/m] 
ρreq,2+ 

[%] 

Chyby, 
upozornění, 
poznámky 

S216 Uzel: 83 4,272 
-3,610 
13,350 

CO1 ϕ10,0/100 784 
784 

785 
0,36 

ϕ10,0/160 481 
481 

491 
0,22 

W/01 

S212 Uzel: 65 5,681 
6,592 

13,350 

CO1 ϕ10,0/300 262 
12 

262 
0,12 

ϕ10,0/60 1241 
1241 

1309 
0,56 

W/01 

 
Nutná - spodní 

 

Jméno Síť Pozice 
[m] 

Stav ReinfReq,1- As,req,1- 

[mm2/m] 
As,stat,1- 

[mm2/m] 

As,req,bar,1- 

[mm2/m] 
ρreq,1- 

[%] 

ReinfReq,2- As,req,2- 

[mm2/m] 
As,stat,2- 

[mm2/m] 

As,req,bar,2- 

[mm2/m] 
ρreq,2- 

[%] 

Chyby, 
upozornění, 
poznámky 

S657 Uzel: 108 -25,288 
-4,947 
12,700 

CO1 ϕ10,0/150 500 
500 

524 
0,23 

no reinf. 0 
0 

0 
0,00 

W/01 

S204 Uzel: 20 6,110 
32,352 
13,350 

CO1 ϕ10,0/290 270 
270 

271 
0,12 

ϕ10,0/160 490 
490 

491 
0,22 

W/01 

 
Nutná - smyk 

 

Jméno Síť Pozice 
[m] 

Stav vEd 

[kN/m] 
vRd,c 

[kN/m] 
vRd,max 

[kN/m] 
ReinfAsw Asw,req 

[mm2/m2] 
Asw,stat 

[mm2/m2] 
Chyby, 

upozornění, 
poznámky 

S216 Uzel: 3805 6,862 
-0,065 
13,350 

CO1 262,5 94,0 801,9 56ϕ8 2799,54 2799,54 W/01 

 

CH/V/P Přítomno na dílcích 

W/01  S201, S202, S203, S204, S205, S206, S207, S208, S209, S210, S211, S212, S213, S214, S215, S216, S654, S655, 
S656, S657 
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26. Šířka trhlin (MSP); UC 
 

 
 
27. Šířka trhlin (MSP) 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO4 
Extrém: Globální 
Výběr: Vše 
Poloha: V uzlech s průměrováním. Systém: LSS prvku sítě 
Horní povrch 

 

Jméno Síť Pozice 
[m] 

Stav m1+ 

[kNm/m] 
m2+ 

[kNm/m] 

n1+ 

[kN/m] 
n2+ 

[kN/m] 

As,1+ 

[mm2] 
As,2+ 

[mm2] 

σs,1+ 

[MPa] 
σs,2+ 

[MPa] 

sr,max,1+ 

[mm] 
sr,max,2+ 

[mm] 

ε(sm-cm),1+ 

[1e-4] 
ε(sm-cm),2+ 

[1e-4] 

w1+ 

[mm] 
w2+ 

[mm] 

wmax+ 

[mm] 
UC1+ 

[-] 
UC2+ 

[-] 
S209 Uzel: 

1878 
14,411 
17,068 
13,350 

CO4/1 -23,4 
-3,3 

0,0 
0,0 

491 
0 

273,3 
0,0 

371,162 
0,000 

8,2 
0,0 

0,304 
0,000 

0,400 0,76 
0,00 

 
Spodní povrch 

 

Jméno Síť Pozice 
[m] 

Stav m1- 

[kNm/m] 
m2- 

[kNm/m] 

n1- 

[kN/m] 
n2- 

[kN/m] 

As,1- 

[mm2] 
As,2- 

[mm2] 

σs,1- 

[MPa] 
σs,2- 

[MPa] 

sr,max,1- 

[mm] 
sr,max,2- 

[mm] 

ε(sm-cm),1- 

[1e-4] 
ε(sm-cm),2- 

[1e-4] 

w1- 

[mm] 
w2- 

[mm] 

wmax- 

[mm] 
UC1- 

[-] 
UC2- 

[-] 
S201 Uzel: 1 -17,573 

18,496 
13,350 

CO4/1 7,5 
1,9 

0,0 
0,0 

0 
0 

0,0 
0,0 

0,000 
0,000 

0,0 
0,0 

0,000 
0,000 

0,400 0,00 
0,00 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO4/1  ZS1 + ZS2 + 0,30*ZS3 + 0,30*ZS4 + 0,30*ZS5 + 
0,30*ZS6 + ZS7 + ZS8 + ZS9 + ZS10 
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28. Normově závislý průhyb; δtot 
 

 
29. Normově závislý průhyb 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO4Extrém: Globální 
Výběr: Vše 
Poloha: V těžištích. Systém: LSS prvku sítě 
Složky vnitřních sil rovnoběžné se žebrem se zohlední jako nulové uvnitř efektivní šířky žebra. 
Systém: LSS prvku sítě 
Výběr NZP: Vše 
Pro 2D dílec 

 

Jméno Síť Stav 
Typ 

výztuže 

δlin,z 

[mm] 
δimm,z 

[mm] 
δshort,z 

[mm] 
δcreep,z 

[mm] 
δadd,z 

[mm] 
δadd,lim,z 

[mm] 
δtot,z 

[mm] 
δtot,lim,z 

[mm] 
UC 
[-] 

Posudek 
S211 Prvek: 

2839 
CO4/1 
Nut. 

-3,0 -3,2 -4,2 -6,6 -7,5 15,0 -10,8 25,0 0,50 
OK 

S205 Prvek: 
1000 

CO4/1 
Nut. 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 15,0 0,3 25,0 0,00 
OK 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO4/1  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + 0.30*ZS4 + 0.30*ZS5 + 
0.30*ZS6 + ZS7 + ZS8 + ZS9 + ZS10 

 
 
 
 



123 

 

30. Normově závislý průhyb; δtot 
 

 
31. Normově závislý průhyb 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO5Extrém: Globální 
Výběr: Vše 
Poloha: V těžištích. Systém: LSS prvku sítě 
Složky vnitřních sil rovnoběžné se žebrem se zohlední jako nulové uvnitř efektivní šířky žebra. 
Systém: LSS prvku sítě 
Výběr NZP: Vše 
Pro 2D dílec 

 

Jméno Síť Stav 
Typ 

výztuže 

δlin,z 

[mm] 
δimm,z 

[mm] 
δshort,z 

[mm] 
δcreep,z 

[mm] 
δadd,z 

[mm] 
δadd,lim,z 

[mm] 
δtot,z 

[mm] 
δtot,lim,z 

[mm] 
UC 
[-] 

Posudek 
S211 Prvek: 

2839 
CO5/1 
Nut. 

-2,4 -3,2 -3,2 -5,6 -5,6 15,0 -8,9 25,0 0,37 
OK 

S205 Prvek: 
1000 

CO5/1 
Nut. 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 15,0 0,4 25,0 0,00 
OK 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO5/1  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS3 + ZS7 
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32. Normově závislý průhyb; δtot 
 

 
33. Normově závislý průhyb 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO6Extrém: Globální 
Výběr: Vše 
Poloha: V těžištích. Systém: LSS prvku sítě 
Složky vnitřních sil rovnoběžné se žebrem se zohlední jako nulové uvnitř efektivní šířky žebra. 
Systém: LSS prvku sítě 
Výběr NZP: Vše 
Pro 2D dílec 

 

Jméno Síť Stav 
Typ 

výztuže 

δlin,z 

[mm] 
δimm,z 

[mm] 
δshort,z 

[mm] 
δcreep,z 

[mm] 
δadd,z 

[mm] 
δadd,lim,z 

[mm] 
δtot,z 

[mm] 
δtot,lim,z 

[mm] 
UC 
[-] 

Posudek 
S211 Prvek: 

2839 
CO6/1 
Nut. 

-3,1 -3,2 -4,2 -6,7 -7,7 15,0 -11,0 25,0 0,51 
OK 

S205 Prvek: 
1000 

CO6/1 
Nut. 

0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 15,0 0,2 25,0 0,00 
OK 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO6/1  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS4 + ZS8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 

 

34. Normově závislý průhyb; δtot 
 

 
35. Normově závislý průhyb 
 

Lineární výpočet 
Kombinace: CO7Extrém: Globální 
Výběr: Vše 
Poloha: V těžištích. Systém: LSS prvku sítě 
Složky vnitřních sil rovnoběžné se žebrem se zohlední jako nulové uvnitř efektivní šířky žebra. 
Systém: LSS prvku sítě 
Výběr NZP: Vše 
Pro 2D dílec 

 

Jméno Síť Stav 
Typ 

výztuže 

δlin,z 

[mm] 
δimm,z 

[mm] 
δshort,z 

[mm] 
δcreep,z 

[mm] 
δadd,z 

[mm] 
δadd,lim,z 

[mm] 
δtot,z 

[mm] 
δtot,lim,z 

[mm] 
UC 
[-] 

Posudek 
S211 Prvek: 

2839 
CO7/1 
Nut. 

-2,5 -3,2 -3,3 -5,8 -5,8 15,0 -9,0 25,0 0,39 
OK 

S205 Prvek: 
1000 

CO7/1 
Nut. 

0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 15,0 0,3 25,0 0,00 
OK 

 

Jméno Klíč kombinace 

CO7/1  ZS1 + ZS2 + 0.30*ZS6 + ZS10 
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POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 

 

ÚNOSNOST ŽB DESKY – 1.MS 
 

VÝZTUŽ ŽB DESKY 
VIZ MINIMÁLNÍ PLOHY VÝZTUŽE 3D MODELECH A 2D MODELECH 
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SMYK – SLOUP V 1.PP S023– OSA Z/6.2, Y/6.2: 
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SMYK – ROH STĚN V 1.PP S021, S022– OSA II A III: 
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ÚNOSNOST ŽB PRŮVLAKY – 1.MS 
 

1.   PRŮVLAK 1.PP-osa 7.1-horní výztuž 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC2 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

450,0

76
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 -450,00 0,00 513,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 -345,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -296,00 0,00 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

4 25 43,0 horní výztuž 

2 12 294,0 horní výztuž 

4 25 43,0 dolní výztuž 

2 12 294,0 dolní výztuž 
 

4x25-kr.43,0

2x12-kr.294,0

4x25-kr.43,0

2x12-kr.294,0

 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Spony, vnitřní třmínky svislé 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 2 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
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1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00716 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0128 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00298 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 509,4 mm   
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 -450,00 0,00 513,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 -606,95 0,00 618,39 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 -345,00 0,00 12,16 257,57 51,99 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -296,00 0,00 831.10-6 0,265 0,220 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2.   PRŮVLAK 1.PP-osa 7.1-spodní výztuž  

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC2 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

450,0

76
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 280,00 0,00 375,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 215,00 0,00 1,000 
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Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 180,00 0,00 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

4 25 43,0 horní výztuž 

2 12 294,0 horní výztuž 

4 25 43,0 dolní výztuž 

2 12 294,0 dolní výztuž 
 

4x25-kr.43,0

2x12-kr.294,0

4x25-kr.43,0

2x12-kr.294,0

 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Spony, vnitřní třmínky svislé 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 200,0 mm; Střihy: 2 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00716 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0128 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00223 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 509,4 mm   
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 280,00 0,00 375,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 606,95 0,00 463,79 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 215,00 0,00 7,58 160,52 32,40 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 180,00 0,00 403.10-6 0,265 0,107 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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3.   PRŮVLAK 1.PP-osa 6,2-spodní výztuž 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC2 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y
Z

450,0

76
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 450,00 0,00 375,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 350,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 290,00 0,00 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

4 12 43,0 horní výztuž 

2 12 294,0 horní výztuž 

4 25 43,0 dolní výztuž 

2 12 294,0 dolní výztuž 
 

4x12-kr.43,0

2x12-kr.294,0

4x25-kr.43,0

2x12-kr.294,0

 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Spony, vnitřní třmínky svislé 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 200,0 mm; Střihy: 2 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
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3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00716 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00839 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00223 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 509,4 mm   
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 450,00 0,00 375,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 606,95 0,00 463,79 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 350,00 0,00 13,52 262,93 62,87 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 290,00 0,00 815.10-6 0,265 0,216 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

4.   PRŮVLAK 1.NP-osa 7.1-spodní výztuž  

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC1 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

300,0

15
00

,0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 1130,00 0,00 580,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 900,00 0,00 1,000 
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Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 850,00 0,00 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

3 25 35,0 horní výztuž 

2 12 294,0 horní výztuž 

2 12 594,0 horní výztuž 

3 25 35,0 dolní výztuž 

3 25 87,5 dolní výztuž 

2 12 294,0 dolní výztuž 

2 12 624,0 dolní výztuž 
 

3x25-kr.35,0

2x12-kr.294,0

2x12-kr.594,0

3x25-kr.35,03x25-kr.87,5

2x12-kr.294,0

2x12-kr.624,0

 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,0075 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0118 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00223 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 600,0 mm   
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 1130,00 0,00 580,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 1846,63 0,00 636,18 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 900,00 0,00 11,30 220,85 63,33 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 850,00 0,00 865.10-6 0,176 0,152 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  
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Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

5.   PRŮVLAK 1.NP-osa 7.1-spodní výztuž - stykování 

5.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC1 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

300,0

15
00

,0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 450,00 0,00 513,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 250,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 300,00 0,00 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

3 25 35,0 horní výztuž 

2 12 294,0 horní výztuž 

2 12 594,0 horní výztuž 

3 25 35,0 dolní výztuž 

3 12 294,0 dolní výztuž 

2 12 594,0 dolní výztuž 
 

3x25-kr.35,0

2x12-kr.294,0

2x12-kr.594,0

3x25-kr.35,0

3x12-kr.294,0

2x12-kr.594,0

 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 
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Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

5.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00504 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00881 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00223 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 600,0 mm   
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 450,00 0,00 513,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 1179,99 0,00 633,85 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 250,00 0,00 3,89 102,70 20,92 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 300,00 0,00 355.10-6 0,279 0,099 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

6.   PRŮVLAK 1.NP-osa 7.1-horní výztuž  

6.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC1 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

300,0

15
00

,0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 -750,00 0,00 350,00 0,00 0,00 1,000 
 



139 

 

Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 -560,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -520,00 0,00 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

3 25 35,0 horní výztuž 

2 12 294,0 horní výztuž 

2 12 594,0 horní výztuž 

3 25 35,0 dolní výztuž 

3 25 87,5 dolní výztuž 

2 12 294,0 dolní výztuž 

2 12 624,0 dolní výztuž 
 

3x25-kr.35,0

2x12-kr.294,0

2x12-kr.594,0

3x25-kr.35,03x25-kr.87,5

2x12-kr.294,0

2x12-kr.624,0

 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 250,0 mm 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

6.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00473 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0118 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00134 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 600,0 mm   
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 -750,00 0,00 350,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 -1135,25 0,00 384,23 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 -560,00 0,00 8,23 238,01 43,57 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -520,00 0,00 714.10-6 0,284 0,203 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

7.   PRŮVLAK 1.NP H=1,15 M -osa II a III 

7.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC1 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

300,0

11
50

,0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 330,00 0,00 235,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 250,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 228,00 0,00 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

3 22 32,0 horní výztuž 

2 12 269,0 horní výztuž 

3 22 32,0 dolní výztuž 

2 12 269,0 dolní výztuž 

2 12 544,0 dolní výztuž 
 

3x22-kr.32,0

2x12-kr.269,0

3x22-kr.32,0

2x12-kr.269,0

2x12-kr.544,0

 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
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Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

7.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00426 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00858 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00223 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 600,0 mm   
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 330,00 0,00 235,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 666,26 0,00 504,23 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 250,00 0,00 6,78 181,65 34,96 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 228,00 0,00 516.10-6 0,245 0,127 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

 
 

8.   ŽEBRO Ameba-spodní výztuž 

8.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC1 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

200,0

75
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 



142 

 

Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 270,00 0,00 180,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 210,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 190,00 0,00 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

2 12 35,0 horní výztuž 

2 12 244,0 horní výztuž 

2 12 494,0 horní výztuž 

2 25 35,0 dolní výztuž 
 

2x12-kr.35,0

2x12-kr.244,0

2x12-kr.244,0

2x25-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

8.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00909 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0111 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00251 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 498,4 mm   
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 270,00 0,00 180,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 311,58 0,00 221,03 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 210,00 0,00 17,28 302,56 87,32 Vyhovuje 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 190,00 0,00 0,00114 0,216 0,245 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

9.   ŽEBRO Ameba-horní výztuž 

9.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC1 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

200,0

75
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 -220,00 0,00 180,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 -170,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -150,00 0,00 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

2 22 32,0 horní výztuž 

2 12 244,0 horní výztuž 

2 12 494,0 horní výztuž 

2 12 32,0 dolní výztuž 
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2x22-kr.32,0

2x12-kr.244,0

2x12-kr.244,0

2x12-kr.32,0  
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

9.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00748 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00959 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00251 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 494,7 mm   
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 -220,00 0,00 180,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 -263,49 0,00 223,20 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 -170,00 0,00 15,24 302,41 76,76 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -150,00 0,00 991.10-6 0,262 0,260 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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10.  PRŮVLAK 1.PP - osa II až IV 

1.1 Vstupní data 
Geometrie 

Délka dílce = 3,45m  
x [m] Typ uzlu Šířka [m] A/L [m] I/L [m3] Odsazení [m] 

0,000 kloub 0,200 - - 0,100 

3,450 kloub 0,200 - - 0,100 
 

 3,450 

 0,200 

 0,100  0,100 

 0,200 

 
 
  
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

300,0

45
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Zatěžovací stavy  

č. Název Kód Typ γf (γf,inf)* 
Součinitele pro kombinace 

ξ Kateg.** ψ0 ψ1 ψ2 

1 G1 vlastní tíha-stálé Vlastní tíha Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 

2 G2 silové-stálé Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 
 
* γf,inf pro příznivě působící stálá zatížení 
** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 
  
 
  

G1 vlastní tíha-stálé - zatížení 

Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 

pásové 0,000 3,450 3,38kN/m - 
 

3,38

 
 
  

G2 silové-stálé - zatížení 

Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 

lichoběžníkové 0,000 1,725 0,00kN/m 49,00kN/m 

lichoběžníkové 1,725 1,725 49,00kN/m 0,00kN/m 
 

0,
00

49
,0

0
49

,0
0

0,
00
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Kombinace 

1.2 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) 

Číslo 
Název a druh kombinace 

Složení 

1(a) G1+G2; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 

 γf,sup,1*G1 + γf,sup,2*G2 

1(b) G1+G2; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 

 ξ,1*γf,sup,1*G1 + ξ,2*γf,sup,2*G2 
 
Vysvětlivky: varianta (a) = varianta s kombinační hodnotou hlavního proměnného zatížení 
 varianta (b) = varianta s redukovanými hodnotami stálých zatížení  
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP) 
Číslo Název a druh kombinace 

Složení 

1 G1+G2; kvazistálá kombinace 

 G1 + G2 

2 G1+G2; charakteristická kombinace 

 G1 + G2 
 
Obálky  

Obálka základní návrhová (MSÚ) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

0,000 0,00 0,00 -55,18 -64,91 64,91 55,18 - - 

0,192 12,32 10,47 -53,78 -63,28 - - - - 

0,383 24,14 20,52 -51,26 -60,30 - - - - 

0,575 35,36 30,05 -47,56 -55,95 - - - - 

0,767 45,52 38,69 -42,57 -50,08 - - - - 

0,958 54,42 46,25 -36,46 -42,90 - - - - 

1,150 61,92 52,63 -29,17 -34,32 - - - - 

1,342 67,48 57,36 -20,58 -24,21 - - - - 

1,533 71,04 60,38 -10,89 -12,81 - - - - 

1,725 72,39 61,53 0,00 0,00 - - - - 

1,917 71,04 60,38 12,81 10,89 - - - - 

2,108 67,48 57,36 24,21 20,58 - - - - 

2,300 61,92 52,63 34,32 29,17 - - - - 

2,492 54,42 46,25 42,90 36,46 - - - - 

2,683 45,52 38,69 50,08 42,57 - - - - 

2,875 35,36 30,05 55,95 47,56 - - - - 

3,067 24,14 20,52 60,30 51,26 - - - - 

3,258 12,32 10,47 63,28 53,78 - - - - 

3,450 0,00 0,00 64,91 55,18 64,91 55,18 - - 
 

72
,3

9 

My

55
,1

8
64

,9
1

55
,1

8
64

,9
1

Reakce

64
,9

1 

Vz

 -
64

,9
1

 
 
  

Obálka charakteristická (MSP) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

0,000 0,00 0,00 -48,08 -48,08 48,08 48,08 - - 
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Obálka charakteristická (MSP) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 
0,192 9,12 9,12 -46,87 -46,87 - - - - 

0,383 17,88 17,88 -44,67 -44,67 - - - - 

0,575 26,19 26,19 -41,45 -41,45 - - - - 

0,767 33,72 33,72 -37,10 -37,10 - - - - 

0,958 40,31 40,31 -31,77 -31,77 - - - - 

1,150 45,87 45,87 -25,42 -25,42 - - - - 

1,342 49,99 49,99 -17,93 -17,93 - - - - 

1,533 52,62 52,62 -9,49 -9,49 - - - - 

1,725 53,62 53,62 0,00 0,00 - - - - 

1,917 52,62 52,62 9,49 9,49 - - - - 

2,108 49,99 49,99 17,93 17,93 - - - - 

2,300 45,87 45,87 25,42 25,42 - - - - 

2,492 40,31 40,31 31,77 31,77 - - - - 

2,683 33,72 33,72 37,10 37,10 - - - - 

2,875 26,19 26,19 41,45 41,45 - - - - 

3,067 17,88 17,88 44,67 44,67 - - - - 

3,258 9,12 9,12 46,87 46,87 - - - - 

3,450 0,00 0,00 48,08 48,08 48,08 48,08 - - 
 

53
,6

2 

My

48
,0

8

48
,0

8

Reakce

 -
48

,0
8

48
,0

8 

Vz

 
 
  
Extrémy reakcí  

Extrémy reakcí základní návrhová (MSÚ) 

x [m] Reakce 

0,000 Max Rz = 64,91kN - G1+G2 (var.a) 

0,000 Min Rz = 55,18kN - G1+G2 (var.b) 

3,450 Max Rz = 64,91kN - G1+G2 (var.a) 

3,450 Min Rz = 55,18kN - G1+G2 (var.b) 
 

Extrémy reakcí charakteristická (MSP) 

x [m] Reakce 

0,000 Max Rz = 48,08kN - G1+G2 

0,000 Min Rz = 48,08kN - G1+G2 

3,450 Max Rz = 48,08kN - G1+G2 

3,450 Min Rz = 48,08kN - G1+G2 
 
Podélná výztuž  

Typ vložky Počátek [m] Konec [m] Krytí [mm] Profil [mm] Počet 

Horní 0,000 3,450 41,0 12 3 

Dolní 0,000 3,450 41,0 16 3 
 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Úsek č.: 1, (0,00m - 3,45m) 
Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 
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Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

1.3 Posouzení mezního stavu únosnosti 
Mezní stav únosnosti je posuzován pro všechny zatěžovací případy 

Ohyb 

Tlačená výztuž neuvažována; redukce momentu - ne; vliv smyku uvažován 
  
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00501 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00698 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Kritický řez v bodě x = 1,150m 
MEd = 72,39kNm ≤ MRd = 100,41kNm ⇒ Vyhovuje 
Ohyb dílce VYHOVUJE 
  
3ks prof.12

3ks prof.16

3ks prof.12

3ks prof.16

3ks prof.12

3ks prof.16

Legenda:
 MEd [kNm]

 26,29

 72,39

 26,29
 MRd [kNm]

 -59,97 

 100,41

X = 1,150 m

 
 
  
Smyk 

Typ prvku: nosník 
Kritický řez v bodě x = 0,000m 
  
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,000942 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 302,2 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 302,2 mm   
VEd = 64,91kN ≤ VRd = 80,27kN ⇒ Vyhovuje 
Smyk dílce VYHOVUJE 
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 3,450 

ks: 17; 0,200m
Obvodové třmínky: 2x6mm

Legenda:
 VEd [kN]

 64,91 

 -64,91 

 VRdmax [kN]

 433,97 

 VRdc [kN]

 57,22 

 VRds [kN]

 80,27 X = 0,000 m

 
 
  
Kotvení 

Koncová úprava vložek - Přímý prut 
  

Typ 
profil 

Počátek Konec 
Úč. délka Celk. délka 

σsd lbd σsd lbd 

[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m] 

Horní 12 434,78 0,483 434,78 0,483 3,450 4,416 

Dolní 16 281,54 0,319 265,19 0,301 3,250 3,870 
 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

1.4 Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Trhliny 

Mezní stav použitelnosti (šířka trhlin) je posuzován pro všechny kvazistálé zatěžovací případy 

Maximální velikost trhlin: wk = 0,226mm 
Maximální povolená šířka trhliny: wmax = 0,300mm (Prostředí - XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XS1, XS2 nebo XS3) 
Šířka trhlin VYHOVUJE 
  

Legenda:
 w [mm]

 0,226  
 
  
Průhyb 

Mezní stav použitelnosti (omezení průhybu) je posuzován pro všechny kvazistálé, charakteristické zatěžovací případy 
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Počátek vysychání: ts =  7 [dny] 
Konec vysychání: t =  29200 [dny] 
Počátek zatěžování: t0 =  28 [dny] 
Konec zatěžování: t =  29200 [dny] 
Maximální deformace dílce od kvazistálých kombinací je 5,5mm v bodě x = 1,725m 
Maximální povolená deformace dílce od kvazistálých kombinací je 13,8mm 
Průhyb dílce VYHOVUJE 
  

Legenda:
 wmin. [mm]

 5,5 

 wmax. [mm]

 5,5  
 
  
Napětí 

Mezní stav použitelnosti (omezení napětí) je posuzován pro všechny charakteristické zatěžovací případy 

Největší tlakové napětí v betonu: 
σc = 10,3MPa < k1 × fck = 15,0MPa ⇒ Splněna hodnota pro prostředí XD, XF, XS 
σc = 10,3MPa < k2 × fck = 11,2MPa ⇒ Lineární dotvarování 
Největší tahové napětí ve výztuži: 
σs = 239,8MPa < k3 × fyk = 400,0MPa ⇒ Nepřijatelné trhliny ani deformace nevzniknou 
Napětí na dílci VYHOVUJE 
  

Legenda:
 σc [MPa]

 10,29 

 σs [MPa]

 239,80  
 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

 
 
 
 
 
 



151 

 

 

DEFORMACE A ŠÍŘKA TRHLIN– 2.MS 

ŠÍŘKA TRHLIN: 
VIZ POSUDEK ŠÍŘKY TRHLIN V  3D MODELECH A 2D MODELECH 
 

 

 

DEFORMACE STROPNÍCH KONSTRUKCÍ: 
VIZ VÝPOČET NORMOVĚ ZÁVISLÝCH PRŮHYBŮ V  3D MODELECH A 2D MODELECH 
 
DEFORMACE CELKOVÁ - 2.MS  
Ly =  7800,00 mm  
wtot,inst =  14,00 mm  
wtot,lim =     1/250 Ly  

wtot,inst  <  wtot,lim  
14,00 < 31,20 mm 

 VYHOVUJE         
PŘÍDAVNÁ DEFORMACE - 2.MS  
Ly =  7800,00 mm  
wadd,inst =  16,00 mm  
wadd,lim =     1/300 Ly  

wadd,inst  <  wadd,lim  
16,00 < 26,00 mm 

 VYHOVUJE         
DEFORMACE PO ZABUDOVÁNÍ PŘÍČEK - 2.MS 
Ly =  7800,00 mm  
wcreep,inst =  10,70 mm  
wcreep,lim =  15,00 mm  
wcreep,lim =     1/600 Ly  

wcreep,inst  <  wcreep,lim  
10,70 < 13,00 mm 

 VYHOVUJE         
ŠÍŘKA TRHLIN - 2.MS  
U SPODNÍHO LÍCE DESKY   
winst =  0,285 mm  
wlim =  0,400 mm  

winst  <  wlim  
0,285 < 0,400 mm 

 VYHOVUJE     
U HORNÍHO LÍCE DESKY   
winst =  0,313 mm  
wlim =  0,400 mm  

winst  <  wlim  
0,313 < 0,400 mm 

 VYHOVUJE         
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POSOUZENÍ NA PBŘ – ŽB DESKY  
 

POSOUZENÍ ŽB DESKY NAD 1.PP NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 60 MINUT (R60) 
 
Typ prvku: deska 
Prostředí: XC2 
Mezní doba požární odolnosti: 60,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

25
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Deska exponovaná z jedné strany 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 14 25,0 dolní výztuž 
 

14/150,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
cmin =  max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(14; 25; 10) = 25 mm 
cnom =  cmin + ∆cdev = 25 + 10 = 35 mm 
 

1.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 60,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 32,0 32,0 14 377,5 1,00 

2 968,0 32,0 14 377,5 1,00 

3 197,2 32,0 14 377,5 1,00 

4 802,8 32,0 14 377,5 1,00 

5 362,4 32,0 14 377,5 1,00 

6 637,6 32,0 14 377,5 1,00 
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Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

7 500,0 32,0 11,43095 377,5 1,00 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 20,1 °C
tmax = 896,9 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
> 800,0 °C

100°C
200°C300°C400°C500°C600°C700°C800°C377,5 °C 377,5 °C377,5 °C 377,5 °C377,5 °C 377,5 °C377,5 °C

 
1: Zat. případ 1 - základní návrhová 
N=0,00kN; My=56,00kNm; Mz=0,00kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení OHYB: Zat. případ 1 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t =  As,t / (bt × d) = 1 026 / (1 000 × 218) = 0,00471  

ρs =  As / Ac = 1 026 / 250.103 = 0,00411  

ρs,min =  max(0,26 × fctm / fyk; 0,0013) = max(0,26 × 2,6 / 500; 0,0013) = max(0,00135; 0,0013) = 0,00135  

ρs,t,CSN =  As,t / Ac = 1 026 / 250.103 = 0,00411  

ρs,min,CSN =  max(0,0018 × fyk / 500; 0,0014) = max(0,0018 × 500 / 500; 0,0014) = max(0,0018; 0,0014) = 0,0018   
ρs,t = 0,00471  ≥  ρs,min = 0,00135    

ρs,t,CSN = 0,00411  ≥  ρs,min,CSN = 0,0018  ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00411  ≤  ρs,max = 0,04  ⇒ Vyhovuje 
 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 26,94

 -3,50 -3,50

 26,94

 -3,50

 25,56

26
,3

ε [‰, mm]

 519,42 519,42

d=
21

8,
0

σs [MPa, mm]

 -25,00

533,05

530,77

d=
21

8,
0

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  26,94 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  25,56 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  25,56 ‰ 
Směr neutrálné osy:  360,00 ° 
Výška tlačené části průřezu: x = 33,7 mm 
Efektivní výška průřezu: d = 218,0 mm 
 
ξ = 0,15 ≤ ξmax = 0,58 ⇒ Vyhovuje 
MEdy = 56,00 ≤ MRdy = 109,95 kNm 
MEdz = 0,00 ≤ MRdz = 0,00 kNm 
Posouzení průřezu na ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
  

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00471  ≥  ρs,min = 0,00135    

ρs,t,CSN = 0,00411  ≥  ρs,min,CSN = 0,0018  ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00411  ≤  ρs,max = 0,04  ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 109,95 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  
 
 

POSOUZENÍ ŽB DESKY NAD 1.PP NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 180 MINUT (R180) 
 
Typ prvku: deska 
Prostředí: XC2 
Mezní doba požární odolnosti: 180,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

25
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Deska exponovaná z jedné strany 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 30,0 horní výztuž 

6,667 14 30,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.30,0

14/150,0-kr.30,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
cmin =  max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(14; 25; 10) = 25 mm 
cnom =  cmin + ∆cdev = 25 + 10 = 35 mm 
 

2.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 180,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 36,0 214,0 12 50,1 1,00 

2 964,0 214,0 12 50,1 1,00 
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Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

3 268,0 214,0 12 50,1 1,00 

4 732,0 214,0 12 50,1 1,00 

5 500,0 214,0 12 50,1 1,00 

6 37,0 37,0 14 603,4 0,46 

7 963,0 37,0 14 603,4 0,46 

8 200,4 37,0 14 603,4 0,46 

9 799,6 37,0 14 603,4 0,46 

10 363,8 37,0 14 603,4 0,46 

11 636,2 37,0 14 603,4 0,46 

12 500,0 37,0 11,43095 603,4 0,46 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 43,3 °C
tmax = 1089,0 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
< 900,0 °C
< 1000,0 °C
> 1000,0 °C

100°C
200°C
300°C400°C500°C600°C700°C800°C900°C1000°C

50,1 °C 50,1 °C50,1 °C 50,1 °C50,1 °C

603,4 °C 603,4 °C603,4 °C 603,4 °C603,4 °C 603,4 °C603,4 °C

 
1: Zat. případ 1 - základní návrhová 
N=0,00kN; My=56,00kNm; Mz=0,00kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení OHYB: Zat. případ 1 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t =  As,t / (bt × d) = 1 026 / (1 000 × 213) = 0,00482  

ρs =  As / Ac = 1 592 / 250.103 = 0,00637  

ρs,min =  max(0,26 × fctm / fyk; 0,0013) = max(0,26 × 2,6 / 500; 0,0013) = max(0,00135; 0,0013) = 0,00135  

ρs,t,CSN =  As,t / Ac = 1 026 / 250.103 = 0,00411  

ρs,min,CSN =  max(0,0018 × fyk / 500; 0,0014) = max(0,0018 × 500 / 500; 0,0014) = max(0,0018; 0,0014) = 0,0018   
ρs,t = 0,00482  ≥  ρs,min = 0,00135    

ρs,t,CSN = 0,00411  ≥  ρs,min,CSN = 0,0018  ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00637  ≤  ρs,max = 0,04  ⇒ Vyhovuje 
 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 28,75

 -3,50 -3,50

 26,96

 1,95

 28,75

23
,1

ε [‰, mm]

 390,02

 522,10

d=
21

3,
0

σs [MPa, mm]

 -25,00

467,96

467,33

d=
12

9,
6

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  26,96 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  1,95 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  28,75 ‰ 
Směr neutrálné osy:  360,00 ° 
Výška tlačené části průřezu: x = 34,9 mm 
Efektivní výška průřezu: d = 213,0 mm 
 
ξ = 0,16 ≤ ξmax = 0,58 ⇒ Vyhovuje 
MEdy = 56,00 ≤ MRdy = 56,13 kNm 
MEdz = 0,00 ≤ MRdz = 0,00 kNm 
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Posouzení průřezu na ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
  

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00482  ≥  ρs,min = 0,00135    

ρs,t,CSN = 0,00411  ≥  ρs,min,CSN = 0,0018  ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00637  ≤  ρs,max = 0,04  ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 56,13 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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POSOUZENÍ NA PBŘ – ŽB PRŮVLAKY  
 

PRŮVLAKY 1.NP 450 x 760 MM -OSA 5.1, 7.1, 6.2. X - R60 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC2 
Mezní doba požární odolnosti: 60,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

450,0

76
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný zdola v desce; Tloušťka desky : 250,0 mm 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - mimořádná návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 -300,00 0,00 360,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 2 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

4 25 33,0 horní výztuž 

4 25 33,0 dolní výztuž 
 

4x25-kr.33,0

4x25-kr.33,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Spony, vnitřní třmínky svislé 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 2 
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Minimální krytí 

33,0 mm (uživ.) 
  

1.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 60,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 45,5 714,5 25 9,6 1,00 

2 404,5 714,5 25 9,6 1,00 

3 165,2 714,5 25 1,9 1,00 

4 284,8 714,5 25 1,9 1,00 

5 45,5 45,5 25 472,3 0,84 

6 404,5 45,5 25 472,3 0,84 

7 165,2 45,5 25 317,7 1,00 

8 284,8 45,5 25 317,7 1,00 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 1,7 °C
tmax = 898,9 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
> 800,0 °C

10
0°

C

20
0°

C

30
0°

C

400°C

50
0°

C

60
0°

C

70
0°

C

800°C

9,6 °C 9,6 °C1,9 °C 1,9 °C

472,3 °C 472,3 °C317,7 °C 317,7 °C

Z1:82,4 °C Z2:82,4 °CB1:447,9 °C

 
2: Zat. případ 2 - mimořádná návrhová 
N=0,00kN; My=300,00kNm; Mz=0,00kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení OHYB: Zat. případ 2 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t =  As,t / (bt × d) = 1 963 / (450 × 714,5) = 0,00611 

ρs =  As / Ac = 3 927 / 342.103 = 0,0115 

ρs,min =  max(0,26 × fctm / fyk; 0,0013) = max(0,26 × 2,6 / 500; 0,0013) = max(0,00135; 0,0013) = 0,00135  
ρs,t = 0,00611 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 
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ρs = 0,0115 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 37,23

 -3,50 -3,50

 37,23

 -0,97

 36,19
63

,0

ε [‰, mm]

 -194,46

 528,37

d=
71

4,
5

σs [MPa, mm]

 -25,00

954,95

954,90

d=
71

4,
5

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  37,23 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -0,97 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  36,19 ‰ 
Směr neutrálné osy:  360,00 ° 
Výška tlačené části průřezu: x = 69,5 mm 
Efektivní výška průřezu: d = 714,5 mm 
 
ξ = 0,10 ≤ ξmax = 0,58 ⇒ Vyhovuje 
MEdy = 300,00 ≤ MRdy = 649,93 kNm 
MEdz = 0,00 ≤ MRdz = 0,00 kNm 
Posouzení průřezu na ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Použit model náhradní příhradoviny 
 
CRd,c =  0,18 / γM,fi = 0,18 / 1 = 0,18 
k =  min(1 + √(200 / d); 2) = min(1 + √(200 / 687,6); 2) = min(1,539; 2) = 1,539 
ρl =  min(Asl / (bw × d); 0,02) = min(1 963 / (372,6 × 687,6); 0,02) = min(0,00766; 0,02) = 0,00766 
vmin =  0,035 × k1,5 × √fck = 0,035 × 1,5391,5 × √25 = 0,334 MPa 
VRdc =  max(CRd,c × k × 3√(100 × ρl × fck); vmin) × bw × d = max(0,18 × 1,539 × 3√(100 × 0,00766 × 25); 0,334) × 372,6 × 687,6 = 189,9 kN 
ν1 =  0,6 × (1 - fck / 250) = 0,6 × (1 - 25 / 250) = 0,54 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
VRdmax =  αcw × bw × z × ν1 × fcd,fi / (cot θ + tan θ) = 1 × 372,6 × 666,4 × 0,54 × 25 / (1,75 + 0,571) = 1 444 kN 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 1 × 500 / 1 = 500 MPa 
VRds =  Asw / s × z × fsd,fi × cot θ + Asw / s × z × fsd,fi × cot θ = 100,5 / 150 × 666,4 × 500 × 1,75 + 100,5 / 150 × 666,4 × 318,9 × 1,75 = 640 

kN 
VRd =  max(VRdc; min(VRdmax; VRds)) = max(189,9; min(1 444; 640)) = max(189,9; 640) = 640 kN 
VEd = 360 kN ≤ VRd = 640 kN ⇒ Vyhovuje 
Únosnost průřezu ve smyku Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00611 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0115 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 -300,00 0,00 360,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 -694,98 0,00 640,03 0,00 

2 Zat. případ 2 
0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 649,93 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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PRŮVLAKY 1.NP 300 x 1150 MM -OSA II A III - R60 

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC2 
Mezní doba požární odolnosti: 60,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y
Z

300,0

11
50

,0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný zdola pod deskou 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - mimořádná návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 -215,00 0,00 212,00 0,00 0,00 1,000 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

3 22 33,0 horní výztuž 

3 22 33,0 dolní výztuž 
 

3x22-kr.33,0

3x22-kr.33,0 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

33,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 60,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
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Rozložení teploty  
Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 150,0 1106,0 22 53,8 1,00 

2 44,0 1106,0 22 283,4 1,00 

3 256,0 1106,0 22 283,4 1,00 

4 150,0 44,0 22 379,8 1,00 

5 44,0 44,0 22 520,9 0,72 

6 256,0 44,0 22 520,9 0,72 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 53,8 °C
tmax = 901,3 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
< 900,0 °C
> 900,0 °C

10
0°

C

20
0°

C

30
0°

C

400°C 500°C

60
0°

C
70

0°
C

80
0°

C

900°C

53,8 °C283,4 °C 283,4 °C

379,8 °C520,9 °C 520,9 °C

B1:441,9 °C

 
1: Zat. případ 1 - mimořádná návrhová 
N=0,00kN; My=-215,00kNm; Mz=0,00kNm; Vz=212,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení OHYB: Zat. případ 1 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t =  As,t / (bt × d) = 1 140 / (300 × 1 106) = 0,00344 

ρs =  As / Ac = 2 281 / 345.103 = 0,00661 

ρs,min =  max(0,26 × fctm / fyk; 0,0013) = max(0,26 × 2,6 / 500; 0,0013) = max(0,00135; 0,0013) = 0,00135  
ρs,t = 0,00344 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00661 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Orientace neutrální osy 
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Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 46,97

 -3,10 -3,10

 46,97

 -2,64

 45,00

69
,0

ε [‰, mm]

 -500,12

 535,79

d=
10

72
,1

σs [MPa, mm]

 -25,00

611,01

633,15

d=
10

72
,1

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,10 ‰ 
Největší deformace v betonu:  46,97 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -2,64 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  45,00 ‰ 
Směr neutrálné osy:  180,00 ° 
Výška tlačené části průřezu: x = 70,1 mm 
Efektivní výška průřezu: d = 1106,0 mm 
 
ξ = 0,06 ≤ ξmax = 0,58 ⇒ Vyhovuje 
MEdy = -215,00 ≤ MRdy = -642,58 kNm 
MEdz = 0,00 ≤ MRdz = 0,00 kNm 
Posouzení průřezu na ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Použit model náhradní příhradoviny 
 
CRd,c =  0,18 / γM,fi = 0,18 / 1 = 0,18 
k =  min(1 + √(200 / d); 2) = min(1 + √(200 / 1 072); 2) = min(1,432; 2) = 1,432 
ρl =  min(Asl / (bw × d); 0,02) = min(1 140 / (231,7 × 1 072); 0,02) = min(0,00459; 0,02) = 0,00459 
vmin =  0,035 × k1,5 × √fck = 0,035 × 1,4321,5 × √25 = 0,3 MPa 
VRdc =  max(CRd,c × k × 3√(100 × ρl × fck); vmin) × bw × d = max(0,18 × 1,432 × 3√(100 × 0,00459 × 25); 0,3) × 231,7 × 1 072 = 144,4 kN 
ν1 =  0,6 × (1 - fck / 250) = 0,6 × (1 - 25 / 250) = 0,54 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
VRdmax =  αcw × bw × z × ν1 × fcd,fi / (cot θ + tan θ) = 1 × 231,7 × 1 052 × 0,54 × 25 / (1,75 + 0,571) = 1 417 kN 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,646 × 500 / 1 = 322,8 MPa 
VRds =  Asw / s × z × fsd,fi × cot θ = 100,5 / 150 × 1 052 × 322,8 × 1,75 = 398,2 kN 
VRd =  max(VRdc; min(VRdmax; VRds)) = max(144,4; min(1 417; 398,2)) = max(144,4; 398,2) = 398,2 kN 
VEd = 212 kN ≤ VRd = 398,2 kN ⇒ Vyhovuje 
Únosnost průřezu ve smyku Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00344 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00661 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 -215,00 0,00 212,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 -642,58 0,00 398,15 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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PRŮVLAKY 1.NP 300 x 1500 MM -OSA7.1 - R60 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: nosník 
Prostředí: XC2 
Mezní doba požární odolnosti: 60,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y
Z

300,0

15
00

,0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný zdola pod deskou 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - mimořádná návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 780,00 0,00 355,00 0,00 0,00 1,000 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

3 25 33,0 horní výztuž 

3 25 33,0 dolní výztuž 

3 25 137,5 dolní výztuž 
 

3x25-kr.33,0

3x25-kr.33,0
3x25-kr.137,5

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

33,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 60,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
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Rozložení teploty  
Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 150,0 1454,5 25 53,8 1,00 

2 45,5 1454,5 25 271,9 1,00 

3 254,5 1454,5 25 271,9 1,00 

4 150,0 45,5 25 456,5 0,88 

5 45,5 45,5 25 570,7 0,56 

6 254,5 45,5 25 570,7 0,56 

7 150,0 150,0 25 68,7 1,00 

8 45,5 150,0 25 283,0 1,00 

9 254,5 150,0 25 283,0 1,00 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 53,8 °C
tmax = 901,8 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
< 900,0 °C
> 900,0 °C

10
0°

C

20
0°

C

300°C

40
0°

C

50
0°

C

60
0°

C
70

0°
C

80
0°

C

900°C

53,8 °C271,9 °C 271,9 °C

456,5 °C570,7 °C 570,7 °C

68,7 °C283,0 °C 283,0 °C
B1:452,7 °C

 
1: Zat. případ 1 - mimořádná návrhová 
N=0,00kN; My=780,00kNm; Mz=0,00kNm; Vz=355,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení OHYB: Zat. případ 1 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t =  As,t / (bt × d) = 2 945 / (300 × 1 402) = 0,007 

ρs =  As / Ac = 4 418 / 450.103 = 0,00982 

ρs,min =  max(0,26 × fctm / fyk; 0,0013) = max(0,26 × 2,6 / 500; 0,0013) = max(0,00135; 0,0013) = 0,00135  
ρs,t = 0,007 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00982 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 
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F+

F-

 34,86

 -3,50 -3,50

 34,86

 -2,30

 34,75

13
3,

1

ε [‰, mm]

 -460,72

 524,84
 527,15

d=
14

54
,5

σs [MPa, mm]

 -25,00

1289,71

1286,23

d=
13

91
,9

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  34,86 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -2,30 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  34,75 ‰ 
Směr neutrálné osy:  0,00 ° 
Výška tlačené části průřezu: x = 167,9 mm 
Efektivní výška průřezu: d = 1454,5 mm 
 
ξ = 0,12 ≤ ξmax = 0,58 ⇒ Vyhovuje 
MEdy = 780,00 ≤ MRdy = 1729,26 kNm 
MEdz = 0,00 ≤ MRdz = 0,00 kNm 
Posouzení průřezu na ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Použit model náhradní příhradoviny 
 
CRd,c =  0,18 / γM,fi = 0,18 / 1 = 0,18 
k =  min(1 + √(200 / d); 2) = min(1 + √(200 / 1 402); 2) = min(1,378; 2) = 1,378 
ρl =  min(Asl / (bw × d); 0,02) = min(2 945 / (247,4 × 1 402); 0,02) = min(0,00849; 0,02) = 0,00849 
vmin =  0,035 × k1,5 × √fck = 0,035 × 1,3781,5 × √25 = 0,283 MPa 
VRdc =  max(CRd,c × k × 3√(100 × ρl × fck); vmin) × bw × d = max(0,18 × 1,378 × 3√(100 × 0,00849 × 25); 0,283) × 247,4 × 1 402 = 238,2 kN 
ν1 =  0,6 × (1 - fck / 250) = 0,6 × (1 - 25 / 250) = 0,54 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
VRdmax =  αcw × bw × z × ν1 × fcd,fi / (cot θ + tan θ) = 1 × 247,4 × 1 351 × 0,54 × 25 / (1,75 + 0,571) = 1 944 kN 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,632 × 500 / 1 = 315,8 MPa 
VRds =  Asw / s × z × fsd,fi × cot θ = 100,5 / 150 × 1 351 × 315,8 × 1,75 = 500,4 kN 
VRd =  max(VRdc; min(VRdmax; VRds)) = max(238,2; min(1 944; 500,4)) = max(238,2; 500,4) = 500,4 kN 
VEd = 355 kN ≤ VRd = 500,4 kN ⇒ Vyhovuje 
Únosnost průřezu ve smyku Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,007 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00982 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 780,00 0,00 355,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 1729,26 0,00 500,42 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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SVISLÉ KONSTRUKCE 
 

ÚNOSNOST – 1.MS – ČÁST A1  
 

A1 - STĚNA NA OSE II A III 

1 STĚNA 300x750 MM-prolomení A1-osa II 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

750,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -2400,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -1846,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -1661,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

4 20 41,0 horní výztuž 

4 20 41,0 dolní výztuž 
 

4x20-kr.41,0

4x20-kr.41,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
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Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 250,0 mm 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0112 ≥  ρs,min = 0,00245 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0112 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 300,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-2400,00 40,00 → 125,02 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4755,31 208,43 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -1846,00 30,00 → 106,56 0,00 16,37 -11,88 86,42 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -1661,00 27,00 → 99,24 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 STĚNA 300 MM-2.np-tlak 

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
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Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00377 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00377 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3200,00 40,00 → 141,41 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5452,39 205,39 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 → 124,80 0,00 15,73 -12,14 87,34 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 → 117,32 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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3 STĚNA 300 MM-3.np-tlak 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z
1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00262 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00262 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3200,00 40,00 → 139,41 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5314,16 192,80 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 → 124,12 0,00 15,83 -11,96 88,25 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 → 116,92 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

4 STĚNA 300 MM-2.np-tah 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 300,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 225,00 15,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 200,00 14,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 14 35,0 horní výztuž 

5 14 35,0 dolní výztuž 
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14/200,0-kr.35,0

14/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00513 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00513 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 384,8 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
300,00 20,00 → 22,62 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
717,24 54,33 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 225,00 15,00 → 16,39 0,00 → -1,39 - 248,71 -43,62 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 200,00 14,00 0,00 → 1,75 642.10-6 0,463 0,297 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

5 STĚNA 300 MM-2.np-tah - max 

5.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 



173 

 

Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 600,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 450,00 9,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 400,00 8,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

10 14 35,0 horní výztuž 

10 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/100,0-kr.35,0

14/100,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

5.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,0103 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0103 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 769,7 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
600,00 12,00 → 17,25 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
1434,48 97,91 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 450,00 9,00 → 11,78 0,00 → -2,78 - 186,45 -105,88 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 400,00 8,00 → 5,53 0,00 → -2,47 440.10-6 0,477 0,210 Vyhovuje 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

6 STĚNA 300 MM vodorovna vyztuž-2.np 

6.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 150,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 135,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 10 25,0 horní výztuž 

6,667 10 25,0 dolní výztuž 
 

10/150,0-kr.25,0

10/150,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
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6.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00349 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00349 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
200,00 6,00 → 7,75 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
487,92 40,11 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-200,00 6,00 → 7,75 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5418,88 87,98 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 150,00 5,00 → 5,93 0,00 → -0,93 - 194,59 -91,89 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 → 6,31 0,00 0,89 -1,07 5,24 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 135,00 4,00 0,00 → 1,18 482.10-6 0,599 0,289 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 → 5,18 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

7 STĚNA 300 MM vodorovna vyztuž-3.np 

7.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 100,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 75,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 0,00 1,000 
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Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 65,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 10 25,0 horní výztuž 

6,667 10 25,0 dolní výztuž 
 

10/150,0-kr.25,0

10/150,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

7.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00349 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00349 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
100,00 6,00 → 6,88 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
487,92 52,25 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-200,00 6,00 → 7,75 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5418,88 87,98 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 75,00 5,00 → 5,46 0,00 → -0,46 - 117,19 -26,05 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 → 6,31 0,00 0,89 -1,07 5,24 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 65,00 4,00 0,00 → -0,57 282.10-6 0,433 0,122 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 → 5,18 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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8 STĚNA 200 MM 

8.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z
1000,0

20
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1200,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 2 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

8.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00393 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00393 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 200 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1200,00 20,00 → 83,41 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3647,49 95,36 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 2 
0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 31,05 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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A1 - STĚNA NA OSE 8 

1 STĚNA 220 MM vodorovna vyztuž - min 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 150,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -1200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 120,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -900,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 100,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -800,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 12 25,0 horní výztuž 

6,667 12 25,0 dolní výztuž 
 

12/150,0-kr.25,0

12/150,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00685 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00685 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 377 mm2 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
150,00 6,00 → 7,31 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
702,60 48,67 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-1200,00 6,00 → 64,90 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4269,85 139,32 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 120,00 5,00 → 6,05 0,00 - 130,36 -28,79 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -900,00 5,00 → 49,18 0,00 10,07 6,52 53,24 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 100,00 4,00 0,00 → -0,88 300.10-6 0,357 0,107 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -800,00 4,00 → 43,27 0,00 15,6.10-6 0,178 0,003 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 STĚNA 220 MM-2.np-tlak  

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 4,25m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1200,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -900,00 22,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -900,00 22,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,25 1,00 4,25 Y 

4,25 0,71 3,02 Z 
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Podélná výztuž  
Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00357 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00357 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1200,00 30,00 → 105,42 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3980,83 110,73 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 34,66 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -900,00 22,00 → 78,56 0,00 20,08 124,90 73,03 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -900,00 22,00 → 78,56 0,00 375.10-6 0,286 0,107 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

3 STĚNA 220 MM-1.np-tah 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 4,25m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 
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Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 200,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 150,00 22,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 150,00 22,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,25 1,00 4,25 Y 

4,25 0,71 3,02 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 14 35,0 horní výztuž 

5 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/200,0-kr.35,0

14/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,007 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,007 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 384,8 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 210,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
200,00 30,00 → 32,12 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
717,24 44,75 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 150,00 22,00 → 23,59 0,00 7,64 291,46 -31,12 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 150,00 22,00 → 23,59 0,00 874.10-6 0,420 0,367 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

4 STĚNA 220 MM-1.np-tah - max 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 4,25m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 500,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 370,00 22,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 330,00 22,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,25 1,00 4,25 Y 

4,25 0,71 3,02 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 14 35,0 horní výztuž 

6,667 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/150,0-kr.35,0

14/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00933 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00933 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
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Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 513,1 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 210,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
500,00 30,00 → 35,31 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
956,32 38,72 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 370,00 22,00 → 25,93 0,00 5,77 353,31 -54,92 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 330,00 22,00 → 25,51 0,00 0,00108 0,340 0,367 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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A1 - STĚNA NA OSE 9 

1 STĚNA 250 MM-1.pp-tlak 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y
Z

1000,0

25
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

3 Zat. případ 7 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -960,00 150,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -300,00 150,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -870,00 130,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -270,00 130,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 0,71 2,48 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

8 14 35,0 horní výztuž 

8 20 35,0 dolní výztuž 
 

14/125,0-kr.35,0

20/125,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,015 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,015 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1300,00 200,00 → 242,08 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5664,58 248,83 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-400,00 200,00 → 203,50 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5664,58 221,26 0,00 0,00 0,00 

3 Zat. případ 7 
0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 -104,69 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -960,00 150,00 → 181,07 0,00 28,72 213,30 103,63 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -300,00 150,00 → 152,62 0,00 24,26 273,91 68,34 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -870,00 130,00 → 158,16 0,00 765.10-6 0,164 0,126 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -270,00 130,00 → 132,36 0,00 0,00102 0,174 0,178 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,200  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 STĚNA 250 MM-1.pp-vodorovna  

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

25
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1200,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 300,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -890,00 14,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 225,00 15,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -800,00 13,00 0,00 

2 Zat. případ 6 200,00 13,00 0,00 
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Vzpěr  
Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 0,71 2,48 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

8 12 25,0 horní výztuž 

8 12 25,0 dolní výztuž 
 

12/125,0-kr.25,0

12/125,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00724 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00724 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

 Došlo k chybě při aktualizaci dat. 

 List index out of bounds (6) 
 
Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -890,00 14,00 → 41,75 0,00 7,13 -3,78 40,02 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 225,00 15,00 → 16,39 0,00 → -1,39 0,93 223,78 -25,79 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -800,00 13,00 → 37,95 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 200,00 13,00 0,00 → 1,75 561.10-6 0,284 0,160 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,200  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

3 STĚNA 220 MM-1.np-tlak 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 4,20m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 
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Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1500,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -1150,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -1000,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,50 0,71 3,20 Y 

4,50 0,71 3,20 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00514 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00514 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1500,00 40,00 → 111,82 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4119,06 129,11 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 46,29 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -1150,00 30,00 → 85,60 0,00 19,11 61,80 80,89 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -1000,00 27,00 → 75,35 0,00 172.10-6 0,258 0,044 Vyhovuje 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

4 STĚNA 220 MM-2.np-tlak 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 4,20m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 30 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -900,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -810,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,50 0,71 3,20 Y 

4,50 0,71 3,20 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00357 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00357 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1200,00 40,00 → 97,77 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3980,83 110,73 0,00 0,00 0,00 

2 30 
0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 34,66 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -900,00 30,00 → 73,33 0,00 17,81 88,13 69,79 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -810,00 27,00 → 65,99 0,00 238.10-6 0,286 0,068 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

5 STĚNA 220 MM-7.np-tlak 

5.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 4,20m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -100,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -74,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -66,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,50 0,71 3,20 Y 

4,50 0,71 3,20 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
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12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

5.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00514 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00514 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-100,00 40,00 → 41,05 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4119,06 53,71 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 46,29 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -74,00 30,00 → 30,78 0,00 11,02 251,31 -2,73 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -66,00 27,00 → 27,69 0,00 680.10-6 0,465 0,316 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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ÚNOSNOST – 1.MS – ČÁST C  
 

C - STĚNA NA OSE 2, 4 , 6 

1 sloup 300x900 MM 1.pp 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

900,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3150,00 40,00 120,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6 14 35,0 horní výztuž 

6 14 35,0 dolní výztuž 
 

6x14-kr.35,0

6x14-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00684 ≥  ρs,min = 0,00268 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00684 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 210,0 mm ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3150,00 40,00 → 135,59 120,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5238,90 181,67 160,80 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 STĚNA 300 MM-1.np-tlak  

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3300,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -2500,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -2200,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
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2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00377 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00377 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3300,00 40,00 → 141,28 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5452,39 200,57 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -2500,00 30,00 → 126,75 0,00 16,27 -14,34 90,63 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -2200,00 27,00 → 118,74 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

3 STĚNA 300 MM-1.np-tah 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 200,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 150,00 38,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 140,00 33,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
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Podélná výztuž  
Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 16 35,0 horní výztuž 

5 16 35,0 dolní výztuž 
 

16/200,0-kr.35,0

16/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,0067 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0067 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 502,7 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 240,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
200,00 50,00 → 51,75 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
936,81 88,57 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 150,00 38,00 → 39,31 0,00 5,89 242,37 -8,91 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 140,00 33,00 → 33,87 0,00 → -0,87 644.10-6 0,389 0,250 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

4 STĚNA 300 MM-2.np-tlak 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
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Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -100,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00377 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00377 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3200,00 40,00 → 141,41 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5452,39 205,39 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 5 
-100,00 40,00 → 40,88 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5452,39 78,60 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 → 124,80 0,00 15,73 -12,14 87,34 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 → 117,32 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

5 STĚNA 300 MM-2.np-tah 

5.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 150,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 120,00 15,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 100,00 14,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
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Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

5.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00377 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00377 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
150,00 20,00 → 21,31 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
526,95 50,19 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 120,00 15,00 → 16,05 0,00 2,59 229,85 -22,34 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 100,00 14,00 → 14,62 0,00 → -0,62 601.10-6 0,470 0,283 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

6 STĚNA 300 MM-3.np-tlak 

6.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 0,00 1,000 
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Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

6.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00262 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00262 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3200,00 40,00 → 139,41 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5314,16 192,80 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 → 124,12 0,00 15,83 -11,96 88,25 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 → 116,92 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

7 STĚNA 300 MM vodorovna vyztuž-1.np 

7.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
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Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 300,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -700,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 222,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -520,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 200,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -466,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 12 25,0 horní výztuž 

6,667 12 25,0 dolní výztuž 
 

12/150,0-kr.25,0

12/150,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

7.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00503 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00503 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 377 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
300,00 6,00 → 8,62 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
702,60 53,74 0,00 0,00 0,00 
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č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

2 Zat. případ 4 
-700,00 6,00 → 35,68 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5603,19 167,90 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 222,00 5,00 → 6,37 0,00 → -1,37 - 187,04 -107,40 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -520,00 5,00 → 27,05 0,00 3,38 -2,13 19,53 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 200,00 4,00 → 2,76 0,00 → 1,24 444.10-6 0,661 0,294 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -466,00 4,00 → 23,76 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

8 STĚNA 300 MM vodorovna vyztuž-2.np 

8.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 100,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 75,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 65,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
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Podélná výztuž  
Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 10 25,0 horní výztuž 

6,667 10 25,0 dolní výztuž 
 

10/150,0-kr.25,0

10/150,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

8.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00349 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00349 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
100,00 6,00 → 6,88 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
487,92 52,25 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-200,00 6,00 → 7,75 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5418,88 87,98 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 75,00 5,00 → 5,46 0,00 → -0,46 - 117,19 -26,05 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 → 6,31 0,00 0,89 -1,07 5,24 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 65,00 4,00 0,00 → -0,57 282.10-6 0,433 0,122 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 → 5,18 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

9 STĚNA 200 MM 

9.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
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Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1200,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 2 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

9.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00357 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00357 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 220 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1200,00 20,00 → 81,32 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3980,83 110,73 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 2 
0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 34,66 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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C - STĚNA NA OSE 3, 5 , 7 
 

1 STĚNA 300x900 MM-prolomení 1.pp 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

900,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -4250,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -3270,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -2950,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6 20 35,0 horní výztuž 

2 20 135,0 horní výztuž 

6 20 35,0 dolní výztuž 
 

6x20-kr.35,0

2x20-kr.135,0

6x20-kr.35,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 250,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
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1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0163 ≥  ρs,min = 0,00362 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0163 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 300,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-4250,00 40,00 → 150,25 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-6259,29 212,53 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -3270,00 30,00 → 140,30 0,00 20,12 -29,30 112,06 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -2950,00 27,00 → 134,01 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 STĚNA 300 MM-prolomení 1.np-tlak  

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3300,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -2500,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -2200,00 27,00 0,00 
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Vzpěr  
Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 20 35,0 horní výztuž 

5 20 35,0 dolní výztuž 
 

20/200,0-kr.35,0

20/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 250,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0105 ≥  ρs,min = 0,00253 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0105 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 300,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3300,00 40,00 → 151,15 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-6256,64 272,86 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -2500,00 30,00 → 130,47 0,00 15,72 -14,62 86,09 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -2200,00 27,00 → 120,78 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

3 STĚNA 300 MM-prolomení 1.np-tah 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
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Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 300,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -230,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 200,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 16 35,0 horní výztuž 

5 16 35,0 dolní výztuž 
 

16/200,0-kr.35,0

16/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,0067 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0067 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 502,7 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 240,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
300,00 40,00 → 42,62 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
936,81 77,67 0,00 0,00 0,00 
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Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -230,00 30,00 → 32,01 0,00 4,10 30,64 16,88 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 200,00 27,00 → 28,24 0,00 → -1,24 671.10-6 0,391 0,262 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

4 STĚNA 300 MM-2.np-tlak 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -100,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
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S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00377 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00377 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3200,00 40,00 → 141,41 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5452,39 205,39 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 5 
-100,00 40,00 → 40,88 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5452,39 78,60 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 → 124,80 0,00 15,73 -12,14 87,34 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 → 117,32 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

5 STĚNA 300 MM-2.np-tah 

5.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 150,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 120,00 15,00 0,00 1,000 
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Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 100,00 14,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

5.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00377 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00377 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
150,00 20,00 → 21,31 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
526,95 50,19 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 120,00 15,00 → 16,05 0,00 2,59 229,85 -22,34 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 100,00 14,00 → 14,62 0,00 → -0,62 601.10-6 0,470 0,283 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

6 STĚNA 300 MM-3.np-tlak 

6.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
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Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

6.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00262 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00262 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3200,00 40,00 → 139,41 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5314,16 192,80 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 → 124,12 0,00 15,83 -11,96 88,25 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 → 116,92 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

7 STĚNA 300 MM vodorovna vyztuž-1.np 

7.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 300,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -700,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 222,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -520,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 200,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -466,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 12 25,0 horní výztuž 

6,667 12 25,0 dolní výztuž 
 

12/150,0-kr.25,0

12/150,0-kr.25,0
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S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

7.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00503 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00503 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 377 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
300,00 6,00 → 8,62 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
702,60 53,74 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-700,00 6,00 → 35,68 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5603,19 167,90 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 222,00 5,00 → 6,37 0,00 → -1,37 - 187,04 -107,40 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -520,00 5,00 → 27,05 0,00 3,38 -2,13 19,53 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 200,00 4,00 → 2,76 0,00 → 1,24 444.10-6 0,661 0,294 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -466,00 4,00 → 23,76 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

8 STĚNA 300 MM vodorovna vyztuž-2.np 

8.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 100,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
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Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 75,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 65,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 10 25,0 horní výztuž 

6,667 10 25,0 dolní výztuž 
 

10/150,0-kr.25,0

10/150,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

8.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00349 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00349 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
100,00 6,00 → 6,88 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
487,92 52,25 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-200,00 6,00 → 7,75 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5418,88 87,98 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 75,00 5,00 → 5,46 0,00 → -0,46 - 117,19 -26,05 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 → 6,31 0,00 0,89 -1,07 5,24 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 65,00 4,00 0,00 → -0,57 282.10-6 0,433 0,122 Vyhovuje 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 → 5,18 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

9 STĚNA 200 MM 

9.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1200,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 2 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

9.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00357 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00357 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 220 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1200,00 20,00 → 81,32 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3980,83 110,73 0,00 0,00 0,00 
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č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

2 Zat. případ 2 
0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 34,66 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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C - STĚNA NA OSE H´, I 

1 STĚNA 220 MM-1.np-tlak  

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y
Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1200,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -900,00 22,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -900,00 22,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00357 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00357 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1200,00 30,00 → 91,32 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3980,83 110,73 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 34,66 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -900,00 22,00 → 67,99 0,00 15,73 58,62 65,89 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -900,00 22,00 → 67,99 0,00 176.10-6 0,286 0,050 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 STĚNA 220 MM-1.np-tlak - v místě sloupů 

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -2200,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -1670,00 22,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -150,00 22,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 14 35,0 horní výztuž 

5 14 35,0 dolní výztuž 
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14/200,0-kr.35,0

14/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,007 ≥  ρs,min = 0,0023 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,007 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-2200,00 30,00 → 119,39 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4282,42 127,38 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -1670,00 22,00 → 103,07 0,00 21,44 25,33 99,70 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -150,00 22,00 → 29,74 0,00 394.10-6 0,420 0,166 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

3 STĚNA 220 MM-1.np-tah 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 200,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
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Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 150,00 22,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 150,00 22,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 14 35,0 horní výztuž 

5 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/200,0-kr.35,0

14/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,007 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,007 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 384,8 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 210,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
200,00 30,00 → 31,75 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
717,24 44,75 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 150,00 22,00 → 23,31 0,00 7,54 289,28 -31,09 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 150,00 22,00 → 23,31 0,00 868.10-6 0,420 0,364 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
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Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

4 STĚNA 220 MM-4.np-tah 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 200,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 150,00 18,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 130,00 16,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00514 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00514 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 282,7 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 180,0 mm ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
200,00 25,00 → 26,75 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
526,95 30,93 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 150,00 18,00 → 19,31 0,00 7,03 348,44 -44,86 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 130,00 16,00 → 17,14 0,00 918.10-6 0,465 0,427 Nevyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti NEVYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez NEVYHOVUJE 
  

5 STĚNA 220 MM-1.np-tah - max 

5.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 500,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 370,00 22,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 330,00 22,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 14 35,0 horní výztuž 

6,667 14 35,0 dolní výztuž 
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14/150,0-kr.35,0

14/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

5.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00933 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00933 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 513,1 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 210,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
500,00 30,00 → 34,38 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
956,32 38,72 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 370,00 22,00 → 25,24 0,00 5,50 349,27 -55,29 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 330,00 22,00 → 24,89 0,00 0,00106 0,340 0,361 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

6 STĚNA 220 MM vodorovna vyztuž - max 

6.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 
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Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 1200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -1200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 900,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -900,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 800,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -800,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

10 16 25,0 horní výztuž 

10 16 25,0 dolní výztuž 
 

16/100,0-kr.25,0

16/100,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

6.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,0183 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0183 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 1 005 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
1200,00 6,00 → 16,50 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
1873,61 55,89 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-1200,00 6,00 → 65,42 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5275,16 222,28 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 900,00 5,00 → 12,88 0,00 - 265,39 -182,23 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -900,00 5,00 → 49,56 0,00 9,20 3,63 48,22 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 800,00 4,00 → 8,95 0,00 → -4,95 821.10-6 0,325 0,267 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -800,00 4,00 → 43,61 0,00 8,35.10-6 0,134 0,001 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

7 STĚNA 220 MM vodorovna vyztuž 

7.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 700,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -1200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 590 518,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -900,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 466,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -800,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 16 25,0 horní výztuž 

5 16 25,0 dolní výztuž 
 

16/200,0-kr.25,0

16/200,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
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7.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00914 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00914 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 502,7 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
700,00 6,00 → 12,12 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
936,81 23,23 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-1200,00 6,00 → 65,42 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4470,91 154,93 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 590 518,00 5,00 → 9,53 0,00 - 319,20 -196,06 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -900,00 5,00 → 49,56 0,00 9,96 5,80 51,87 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 466,00 4,00 → 1,12 0,00 → -2,88 717.10-6 0,640 0,459 Nevyhovuje 

2 Zat. případ 6 -800,00 4,00 → 43,61 0,00 13,8.10-6 0,183 0,003 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti NEVYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez NEVYHOVUJE 
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C - STĚNA NA OSE H 

1 STĚNA 220 MM-1.pp 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,05m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -2400,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -2200,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,05 0,71 2,17 Y 

3,05 0,71 2,17 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 14 35,0 horní výztuž 

6,667 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/150,0-kr.35,0

14/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00933 ≥  ρs,min = 0,00335 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00933 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3200,00 40,00 → 94,17 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4487,67 98,60 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 75,23 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -2400,00 30,00 → 83,77 0,00 20,00 -27,64 105,13 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -2200,00 27,00 → 79,30 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 STĚNA 220 MM-1.pp - pilíř 500 mm  

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

500,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1400,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -1100,00 17,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -1000,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] 

3,50 0,71 2,48 
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Podélná výztuž  
Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

3,333 16 35,0 horní výztuž 

3,333 16 35,0 dolní výztuž 
 

16/150,0-kr.35,0

16/150,0-kr.35,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0122 ≥  ρs,min = 0,00293 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0122 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 220,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1400,00 19,00 → 53,89 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-2369,50 66,61 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 46,90 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -1100,00 17,00 → 49,67 0,00 20,82 -13,12 104,87 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -1000,00 27,00 → 55,73 0,00 → 6,19 32,9.10-6 0,268 0,009 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

3 STĚNA 220 MM-1.pp - pilíř 750 mm 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
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Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

750,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -2000,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -1550,00 24,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -1400,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] 

3,50 1,00 3,50 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 16 35,0 horní výztuž 

5 16 35,0 dolní výztuž 
 

16/150,0-kr.35,0

16/150,0-kr.35,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0122 ≥  ρs,min = 0,00279 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0122 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 220,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-2000,00 27,00 → 100,04 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3554,25 103,86 0,00 0,00 0,00 
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č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

2 Zat. případ 4 
0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 70,36 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -1550,00 24,00 → 92,53 0,00 24,57 19,36 115,32 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -1400,00 27,00 → 88,90 0,00 → -8,66 91,1.10-6 0,245 0,022 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

4 STĚNA 220 MM-1.np 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 4,05m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -2400,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -1800,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -1700,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,05 0,71 2,88 Y 

4,05 0,71 2,88 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 14 35,0 horní výztuž 

6,667 14 35,0 dolní výztuž 
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14/150,0-kr.35,0

14/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00933 ≥  ρs,min = 0,00251 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00933 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-2400,00 40,00 → 119,34 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4487,67 133,70 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 75,23 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -1800,00 30,00 → 100,98 0,00 20,58 9,61 99,18 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -1700,00 27,00 → 95,84 0,00 29,1.10-6 0,203 0,006 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

5 STĚNA 220 MM-1.np - pilíř 750 mm 

5.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 4,05m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

750,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1660,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
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č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 
2 Zat. případ 4 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -1350,00 25,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -1250,00 20,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,05 0,71 2,88 Y 

4,05 0,71 2,88 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 14 35,0 horní výztuž 

5 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/150,0-kr.35,0

14/150,0-kr.35,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

5.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00933 ≥  ρs,min = 0,00231 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00933 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 210,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1660,00 35,00 → 93,29 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3365,75 104,47 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 56,42 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -1350,00 25,00 → 78,35 0,00 21,25 14,49 101,35 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -1250,00 20,00 → 71,17 0,00 32,4.10-6 0,202 0,007 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

6 STĚNA 220 MM-1.np - pilíř 930 mm 

6.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 4,05m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

930,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -2100,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -1560,00 31,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -1400,00 28,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,05 0,71 2,88 Y 

4,05 0,71 2,88 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,2 14 35,0 horní výztuž 

6,2 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/150,0-kr.35,0

14/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

6.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00933 ≥  ρs,min = 0,00236 ⇒ Vyhovuje 
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ρs = 0,00933 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 210,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-2100,00 42,00 → 114,63 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4173,53 128,36 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 69,97 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -1560,00 31,00 → 94,58 0,00 20,69 20,28 97,20 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -1400,00 28,00 → 87,62 0,00 69,9.10-6 0,206 0,014 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

7 STĚNA 220 MM-2.np 

7.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1800,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 -1400,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 -1300,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
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Podélná výztuž  
Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

7.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00514 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00514 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 282,7 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1800,00 40,00 → 122,92 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4119,06 125,97 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 5 
0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 46,29 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 -1400,00 30,00 → 101,87 0,00 22,52 66,47 96,79 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 -1300,00 27,00 → 93,74 0,00 176.10-6 0,258 0,045 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

8 STĚNA 220 MM-3.np 

8.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 



236 

 

Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 -900,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 -810,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

8.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00357 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00357 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 220 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1200,00 40,00 → 101,32 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3980,83 110,73 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 5 
0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 34,66 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 -900,00 30,00 → 75,99 0,00 18,94 105,86 71,53 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 -810,00 27,00 → 68,39 0,00 286.10-6 0,286 0,082 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

9 STĚNA 2200 MM vodorovna vyztuž-2.np 

9.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 150,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 135,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 10 25,0 horní výztuž 

6,667 10 25,0 dolní výztuž 
 

10/150,0-kr.25,0

10/150,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

9.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
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ρs = 0,00476 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00476 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 261,8 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
200,00 6,00 → 7,75 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
487,92 27,79 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-200,00 6,00 → 15,77 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4085,55 60,51 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 150,00 5,00 → 6,31 0,00 - 218,59 -67,89 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 → 12,33 0,00 2,82 14,10 13,07 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 135,00 4,00 0,00 → 1,18 530.10-6 0,458 0,243 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 → 10,60 0,00 30,8.10-6 0,201 0,006 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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C – OBVODOVÁ STĚNA 

1 STĚNA 250 MM-1.pp-tlak 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y
Z

1000,0

25
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -300,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 7 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -220,00 52,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -200,00 48,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 0,71 2,48 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

8 14 35,0 horní výztuž 

8 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/125,0-kr.35,0

14/125,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00985 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00985 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-300,00 70,00 → 72,62 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5151,87 129,32 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 7 
0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 -104,48 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -220,00 52,00 → 53,92 0,00 10,59 140,41 26,19 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -200,00 48,00 → 49,75 0,00 392.10-6 0,212 0,083 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,200  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 STĚNA 250 MM-1.pp-vodorovna  

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

25
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1200,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 300,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -890,00 14,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 225,00 15,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -800,00 13,00 0,00 

2 Zat. případ 6 200,00 13,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 0,71 2,48 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
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Podélná výztuž  
Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

8 12 25,0 horní výztuž 

8 12 25,0 dolní výztuž 
 

12/125,0-kr.25,0

12/125,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00724 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00724 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1200,00 20,00 → 57,42 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4890,49 179,63 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
300,00 20,00 → 22,62 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
843,12 55,82 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -890,00 14,00 → 41,75 0,00 7,13 -3,78 40,02 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 225,00 15,00 → 16,39 0,00 → -1,39 0,93 223,78 -25,79 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -800,00 13,00 → 37,95 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 200,00 13,00 0,00 → 1,75 561.10-6 0,284 0,160 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,200  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

3 STĚNA 220 MM-1.np-tlak 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 4,20m 
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Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -150,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -140,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,50 0,71 3,20 Y 

4,50 0,71 3,20 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00514 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00514 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-200,00 40,00 → 49,67 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4119,06 61,11 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 46,29 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -150,00 30,00 → 31,58 0,00 10,65 190,49 9,31 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -140,00 27,00 → 28,47 0,00 503.10-6 0,465 0,234 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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ÚNOSNOST – 1.MS – ČÁST D  
 

D - STĚNA NA OSE 4´, 5´ 

1 STĚNA 220 MM-1.np-tlak  

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1200,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -900,00 22,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -900,00 22,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00357 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00357 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1200,00 30,00 → 91,32 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3980,83 110,73 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -900,00 22,00 → 67,99 0,00 15,73 58,62 65,89 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -900,00 22,00 → 67,99 0,00 176.10-6 0,286 0,050 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 STĚNA 220 MM-1.np-tah 

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 700,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 520,00 22,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 470,00 22,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 16 35,0 horní výztuž 

6,667 16 35,0 dolní výztuž 
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16/150,0-kr.35,0

16/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,0122 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0122 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 670,2 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 220,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
700,00 30,00 → 36,12 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
1249,07 44,63 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 520,00 22,00 → 26,55 0,00 3,50 337,54 -64,89 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 470,00 22,00 → 26,11 0,00 0,00112 0,315 0,353 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

3 STĚNA 220 MM-2.np-tah 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 
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Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 400,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 300,00 22,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 280,00 22,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 14 35,0 horní výztuž 

6,667 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/150,0-kr.35,0

14/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00933 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00933 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 513,1 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 210,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
400,00 30,00 → 33,50 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
956,32 46,05 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 300,00 22,00 → 24,62 0,00 6,00 307,48 -42,99 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 280,00 22,00 → 24,45 0,00 912.10-6 0,340 0,310 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

4 STĚNA 220 MM-3.np-tah 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 275,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 200,00 22,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 180,00 22,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 14 35,0 horní výztuž 

5 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/200,0-kr.35,0

14/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,007 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,007 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
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Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 384,8 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 210,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
275,00 30,00 → 32,41 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
717,24 39,27 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 200,00 22,00 → 23,75 0,00 7,46 328,96 -40,87 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 180,00 22,00 → 23,58 0,00 939.10-6 0,420 0,394 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

5 STĚNA 220 MM vodorovna vyztuž 

5.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC1 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 1200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -1200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 222,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -900,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 200,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -800,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
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Podélná výztuž  
Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

10 16 25,0 horní výztuž 

10 16 25,0 dolní výztuž 
 

16/100,0-kr.25,0

16/100,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

5.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,0183 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0183 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 1 005 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
1200,00 6,00 → 16,50 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
1873,61 55,89 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-1200,00 6,00 → 65,42 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5275,16 222,28 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 222,00 5,00 → 6,94 0,00 - 77,63 -32,79 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -900,00 5,00 → 49,56 0,00 9,20 3,63 48,22 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 200,00 4,00 → 2,76 0,00 → 1,24 176.10-6 0,305 0,054 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -800,00 4,00 → 43,61 0,00 8,35.10-6 0,134 0,001 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,400  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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D - STĚNA NA OSE D, E, F 

1 STĚNA 300x750 MM-prolomení 1.pp 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y
Z

750,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3375,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -2500,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -2250,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

4 20 35,0 horní výztuž 

2 20 135,0 horní výztuž 

4 20 35,0 dolní výztuž 
 

4x20-kr.35,0

2x20-kr.135,0

4x20-kr.35,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 250,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
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ρs = 0,014 ≥  ρs,min = 0,00345 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,014 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 300,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3375,00 40,00 → 130,08 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5006,64 167,56 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -2500,00 30,00 → 119,26 0,00 19,76 -22,51 108,94 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -2250,00 27,00 → 113,13 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 STĚNA 300x750 MM-prolomení 1.pp - druhá strana 

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

700,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3150,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -2350,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -2100,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 
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Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 
3,50 0,71 2,48 Z 

 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

4 20 35,0 horní výztuž 

2 20 135,0 horní výztuž 

4 20 35,0 dolní výztuž 
 

4x20-kr.35,0

2x20-kr.135,0

4x20-kr.35,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 250,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,015 ≥  ρs,min = 0,00345 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,015 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 300,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3150,00 40,00 → 125,73 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4756,64 163,71 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -2350,00 30,00 → 114,19 0,00 19,95 -21,78 109,83 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -2100,00 27,00 → 102,50 0,00 → 12,99 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

3 STĚNA 300 MM-prolomení 1.np-tlak  

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
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Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3600,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -2670,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -2400,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 16 35,0 horní výztuž 

5 16 35,0 dolní výztuž 
 

16/200,0-kr.35,0

16/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0067 ≥  ρs,min = 0,00276 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0067 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3600,00 40,00 → 145,94 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5804,25 215,99 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -2670,00 30,00 → 131,15 0,00 16,73 -17,29 92,79 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -2400,00 27,00 → 123,81 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

4 STĚNA 300 MM-prolomení 1.np-tah 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 300,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 230,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 200,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 16 35,0 horní výztuž 

5 16 35,0 dolní výztuž 
 

16/200,0-kr.35,0

16/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
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Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,0067 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0067 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 502,7 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 240,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
300,00 40,00 → 42,62 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
936,81 77,67 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 230,00 30,00 → 32,01 0,00 4,03 255,38 -21,06 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 200,00 27,00 → 28,24 0,00 → -1,24 671.10-6 0,391 0,262 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

5 STĚNA 300 MM-2.np-tlak 

5.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -100,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
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Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 12 35,0 horní výztuž 

5 12 35,0 dolní výztuž 
 

12/200,0-kr.35,0

12/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00377 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00377 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3200,00 40,00 → 141,41 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5452,39 205,39 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 5 
-100,00 40,00 → 40,88 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5452,39 78,60 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 → 124,80 0,00 15,73 -12,14 87,34 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 → 117,32 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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6 STĚNA 300 MM-2.np-tah 

6.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z
1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 300,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 230,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 200,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 16 35,0 horní výztuž 

5 16 35,0 dolní výztuž 
 

16/200,0-kr.35,0

16/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

6.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,0067 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0067 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 502,7 mm2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 240,0 mm ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
300,00 40,00 → 42,62 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
936,81 77,67 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 230,00 30,00 → 32,01 0,00 4,03 255,38 -21,06 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 200,00 27,00 → 28,24 0,00 → -1,24 671.10-6 0,391 0,262 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

7 STĚNA 300 MM-3.np-tlak 

7.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
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10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

7.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00262 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00262 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-3200,00 40,00 → 139,41 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5314,16 192,80 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 3 -2370,00 30,00 → 124,12 0,00 15,83 -11,96 88,25 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 4 -2130,00 27,00 → 116,92 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

8 STĚNA 300 MM vodorovna vyztuž-1.np 

8.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 
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Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 300,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -700,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 222,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -520,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 200,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -466,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 12 25,0 horní výztuž 

6,667 12 25,0 dolní výztuž 
 

12/150,0-kr.25,0

12/150,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

8.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00503 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00503 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 377 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
300,00 6,00 → 8,62 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
702,60 53,74 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-700,00 6,00 → 35,68 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5603,19 167,90 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 222,00 5,00 → 6,37 0,00 → -1,37 - 187,04 -107,40 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -520,00 5,00 → 27,05 0,00 3,38 -2,13 19,53 Vyhovuje 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 200,00 4,00 → 2,76 0,00 → 1,24 444.10-6 0,661 0,294 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -466,00 4,00 → 23,76 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

9 STĚNA 300 MM vodorovna vyztuž-2.np 

9.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 100,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 4 -200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 75,00 5,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 65,00 4,00 0,00 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 10 25,0 horní výztuž 

6,667 10 25,0 dolní výztuž 
 

10/150,0-kr.25,0

10/150,0-kr.25,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
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Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

25,0 mm (uživ.) 
  

9.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00349 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00349 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 300 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
100,00 6,00 → 6,88 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
487,92 52,25 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 4 
-200,00 6,00 → 7,75 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5418,88 87,98 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 75,00 5,00 → 5,46 0,00 → -0,46 - 117,19 -26,05 Vyhovuje 

2 Zat. případ 5 -150,00 5,00 → 6,31 0,00 0,89 -1,07 5,24 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 65,00 4,00 0,00 → -0,57 282.10-6 0,433 0,122 Vyhovuje 

2 Zat. případ 6 -135,00 4,00 → 5,18 0,00 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

10 STĚNA 200 MM 

10.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

22
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1200,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

2 Zat. případ 2 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
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Podélná výztuž  
Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

5 10 35,0 horní výztuž 

5 10 35,0 dolní výztuž 
 

10/200,0-kr.35,0

10/200,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

10.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00357 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00357 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 220 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1200,00 20,00 → 81,32 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3980,83 110,73 0,00 0,00 0,00 

2 Zat. případ 2 
0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 34,66 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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ÚNOSNOST – 1.MS – ATRIUM  

1 SLOUP 450 MM ATRIUM 1.PP 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

45
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1330,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -1100,00 25,00 25,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -900,00 17,00 17,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Z 
 
Podélná výztuž 

Kruh:8ks × profil 14, krytí 41,0 mm 
8x14-kr.41,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
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1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00778 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00778 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 210,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1330,00 30,00 → 38,23 30,00 → 71,31 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3129,88 78,68 146,76 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -1100,00 25,00 → 31,81 25,00 → 1,03 10,00 -25,55 59,86 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -900,00 17,00 17,00 → 50,60 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 SLOUP 450 MM ATRIUM 1.PP-osa 7.1 

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

45
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1760,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -1300,00 30,00 30,00 1,000 
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Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -1200,00 27,00 27,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Z 
 
Podélná výztuž 

Kruh:8ks × profil 16, krytí 41,0 mm 
8x16-kr.41,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0102 ≥  ρs,min = 0,00256 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0102 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 240,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1760,00 40,00 → 50,89 40,00 → 85,72 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3280,68 84,47 142,29 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -1300,00 30,00 → 38,04 30,00 → 4,81 11,71 -29,68 69,80 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -1200,00 27,00 → 34,42 27,00 → 66,61 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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3 SLOUP 500x300 MM ATRIUM 1.NP-osa 7.1 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 4,05m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y
Z

500,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -900,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -670,00 15,00 15,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -600,00 13,00 13,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,05 0,71 2,88 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

4 16 35,0 horní výztuž 

4 16 35,0 dolní výztuž 
 

4x16-kr.35,0

4x16-kr.35,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
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3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0107 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0107 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 240,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-900,00 20,00 → 26,44 20,00 → 43,44 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3143,40 88,06 144,65 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -670,00 15,00 → 19,80 15,00 → 19,80 8,03 -8,12 45,78 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -600,00 13,00 → 17,30 13,00 → 17,30 - - 0,000 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

4 SLOUP 250x250 MM ATRIUM 1.NP-Ameba 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 4,05m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

250,0

25
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -325,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -240,00 11,00 15,00 1,000 
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Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 -220,00 10,00 14,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,05 0,71 2,88 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

2 16 35,0 horní výztuž 

2 16 35,0 dolní výztuž 
 

2x16-kr.35,0

2x16-kr.35,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Obvodové třmínky 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
   
 

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0129 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0129 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max = 240,0 mm ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-325,00 15,00 → 16,97 20,00 → 32,64 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-1363,37 22,14 42,57 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 -240,00 11,00 → 12,44 15,00 → 24,35 23,95 114,96 98,55 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 -220,00 10,00 → 11,29 14,00 → 22,59 372.10-6 0,164 0,061 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,300  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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DEFORMACE – 2.MS 
DEFORMACE - 2. MS - SMĚR X  
výška H = 30,90 m  
 winst,CELK =  3,10 mm  
 wlim =      1/1000 H  

winst  <  wlim  
9,90 < 30,90 mm 

 VYHOVUJE   
DEFORMACE - 2. MS - SMĚR Y  
 Rozpětí l1 = 30,90 m  
 winst,CELK =  6,40 mm  
 wlim =      1/1000 Ly  

winst  <  wlim  
6,40 < 30,90 mm 

 VYHOVUJE       
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POSOUZENÍ NA PBŘ 

1.   1.pp - SLOUP - OSA II, III, IV 750 x 300 - R60 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
Mezní doba požární odolnosti: 60,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

750,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný ze všech stran 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -2400,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

4 20 35,0 horní výztuž 

4 20 35,0 dolní výztuž 
 

4x20-kr.35,0

4x20-kr.35,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
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1.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 60,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 45,0 255,0 20 457,3 0,87 

2 705,0 255,0 20 457,3 0,87 

3 265,0 255,0 20 274,9 1,00 

4 485,0 255,0 20 274,9 1,00 

5 45,0 45,0 20 457,3 0,87 

6 705,0 45,0 20 457,3 0,87 

7 265,0 45,0 20 274,9 1,00 

8 485,0 45,0 20 274,9 1,00 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 53,8 °C
tmax = 898,9 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
> 800,0 °C

100°C

200°C

300°C

40
0°

C50
0°

C

600°C 700°C

800°C

457,3 °C 457,3 °C274,9 °C 274,9 °C

457,3 °C 457,3 °C274,9 °C 274,9 °C

 
1: Zat. případ 1 - základní návrhová 
N=-1680,00kN; My=28,00 → 130,90kNm; Mz=0,00kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení TLAK A OHYB: Zat. případ 1 

Normálová síla pro výpočet minimální excentricity dle 6.1(4) normy: Vyhovuje 
Výpočet imperfekce 
ei =  l0 / 400 = 3,5 / 400 = 0,00875 m 
M0Edy =  My + ei × |NEd| = 28 + 0,00875 × |-1 680| = 42,7 kNm 
M0Edz =  0 kNm 
 
Součinitel dotvarování: 
h0 =  2 × Ac / u = 2 × 173.103 / 1 800 = 192,7 mm 
ϕRH =  1 + (1 - RH / 100) / (0,1 × 3√h0) = 1 + (1 - 50 / 100) / (0,1 × 3√192,7) = 1,866 
β(fcm) =  16,8.106 / √fcm = 16,8.106 / √33 = 2,925 
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β(t0) =  1 / (0,1 + t00,2) = 1 / (0,1 + 28,000,2) = 0,488 

ϕ0 =  ϕRH × β(fcm) × β(t0) = 1,866 × 2,925 × 0,488 = 2,665 
βH =  min(1,5 × [1 + (0,012 × RH)18] × h0 + 250; 1 500) = min(1,5 × [1 + (0,012 × 50)18] × 192,7 + 250; 1 500) = min(539; 1 500) = 539 

β(t/t0) =  [(t - t0) / (βH + t - t0)]0,3 = [(29 200 - 28,00) / (539 + 29 200 - 28,00)]0,3 = 0,995 
ϕ =  ϕ0 × β(t/t0) = 2,665 × 0,995 = 2,65 
 
Vzpěr 
Pro výpočet vlivu vzpěru použita metoda založená na jmenovité křivosti. 

Štíhlost kolmo k ose y:  
iy =  √(Icy / Ac) = √(0,000908 / 0,173) = 0,0723 m 
λy =  L0y / iy = 3,5 / 0,0723 = 48,38 
 
Štíhlost kolmo k ose z:  
iz =  √(Icz / Ac) = √(0,00674 / 0,173) = 0,197 m 
λz =  L0z / iz = 2,485 / 0,197 = 12,6 
 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
n =  |NEd| / (Ac × fcd,fi) = |-1 680| / (0,173 × 25) = 0,388 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,65 × 1 = 2,65 
A =  1 / (1 + 0,2 × ϕef) = 1 / (1 + 0,2 × 2,65) = 0,654 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,937 × 500 / 1 = 468,5 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00251 × 468,5 / (0,173 × 25) = 0,272 
B =  √(1 + 2 × ω) = √(1 + 2 × 0,272) = 1,242 
C =  1,7 - rm = 1,7 - 1 = 0,7 
n < 0,41 (0,388 < 0,41) ⇒ 
λlim =  min(20 × A × B × C / √n; 75) = min(20 × 0,654 × 1,242 × 0,7 / √0,388; 75) = min(18,26; 75) = 18,26 
 
Směr y: λy > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,937 × 500 / 1 = 468,5 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00251 × 468,5 / (0,173 × 25) = 0,272 
nu =  1 + ω = 1 + 0,272 = 1,272 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-1 680) / (0,173 × 25) = 0,388 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,272 - 0,388) / (1,272 - 0,4); 1) = min(1,014; 1) = 1 
βy =  0,35 + fck / 200 - λy / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 48,38 / 150 = 0,152 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,65 × 1 = 2,65 
Kϕy =  max(1; 1 + βy × ϕef) = max(1; 1 + 0,152 × 2,65) = max(1; 1,404) = 1,404 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,734 × 200.103 = 147.103 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 468,5 / 147.103 = 0,00319 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dy) = 0,00319 / (0,45 × 0,232) = 0,0305 m-1 
1/r =  Kr × Kϕy × 1/r0 = 1 × 1,404 × 0,0305 = 0,0429 m-1 
e2y =  1/r × L0y

2 / cy = 0,0429 × 3,52 / 10 = 0,0525 
M2y =  -NEd × e2y = -(-1 680) × 0,0525 = 88,2 kNm 
MEdy =  M0Edy + M2y = 42,7 + 88,2 = 130,9 kNm 
 
Směr z: λz < λlim ⇒ Výpočet vzpěru není potřeba 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
ρs =  As / Ac = 2 513 / 225.103 = 0,0112 

ρs,min =  max(0,1 × |NEd| / (fyd × Ac); 0,002) = max(0,1 × |-1 680| / (434,8 × 225.103); 0,002) = max(0,00172; 0,002) = 0,002  
ρs = 0,0112 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0112 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 3,77

 -3,50 -3,50

 3,77

 -2,86

 3,13

12
2,

7

ε [‰, mm]

 -500,30

 500,53

d=
23

2,
4

σs [MPa, mm]

 -25,00

456,23

2133,29

d=
23

2,
4

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  3,77 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -2,86 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  3,13 ‰ 
Směr neutrálné osy:  360,00 ° 
 
NEd = -1680,00 kN ≤ NRd = -5064,16 kN 
MEdy = 28,00 → 130,90 ≤ MRdy = 222,00 kNm 
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MEdz = 0,00 ≤ MRdz = 0,00 kNm 
Posouzení průřezu na tlak a ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
  

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0112 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0112 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1680,00 28,00 → 130,90 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5064,16 222,00 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  



276 

 

2.   1.pp - SLOUP - OSA 3, 5, 7 900 x 300 - R60 

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
Mezní doba požární odolnosti: 60,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

900,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný ze všech stran 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -4250,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6 20 35,0 horní výztuž 

2 20 140,0 horní výztuž 

6 20 35,0 dolní výztuž 
 

6x20-kr.35,0

2x20-kr.140,0

6x20-kr.35,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 60,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 45,0 255,0 20 442,6 0,91 

2 855,0 255,0 20 442,6 0,91 
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Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

3 207,0 255,0 20 276,1 1,00 

4 693,0 255,0 20 276,1 1,00 

5 369,0 255,0 20 274,8 1,00 

6 531,0 255,0 20 274,8 1,00 

7 45,0 150,0 20 281,0 1,00 

8 855,0 150,0 20 281,0 1,00 

9 45,0 45,0 20 442,6 0,91 

10 855,0 45,0 20 442,6 0,91 

11 207,0 45,0 20 276,1 1,00 

12 693,0 45,0 20 276,1 1,00 

13 369,0 45,0 20 274,8 1,00 

14 531,0 45,0 20 274,8 1,00 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 53,8 °C
tmax = 899,6 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
> 800,0 °C

100°C

200°C300°C

400°C

50
0°

C60
0°

C

700°C800°C

442,6 °C 442,6 °C276,1 °C 276,1 °C274,8 °C 274,8 °C

281,0 °C 281,0 °C

442,6 °C 442,6 °C276,1 °C 276,1 °C274,8 °C 274,8 °C

 
1: Zat. případ 1 - základní návrhová 
N=-2975,00kN; My=28,00 → 186,73kNm; Mz=0,00kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení TLAK A OHYB: Zat. případ 1 

Normálová síla pro výpočet minimální excentricity dle 6.1(4) normy: Vyhovuje 
Výpočet imperfekce 
ei =  l0 / 400 = 3,5 / 400 = 0,00875 m 
M0Edy =  My + ei × |NEd| = 28 + 0,00875 × |-2 975| = 54,03 kNm 
M0Edz =  0 kNm 
 
Součinitel dotvarování: 
h0 =  2 × Ac / u = 2 × 210.103 / 2 094 = 201,1 mm 
ϕRH =  1 + (1 - RH / 100) / (0,1 × 3√h0) = 1 + (1 - 50 / 100) / (0,1 × 3√201,1) = 1,853 
β(fcm) =  16,8.106 / √fcm = 16,8.106 / √33 = 2,925 
β(t0) =  1 / (0,1 + t00,2) = 1 / (0,1 + 28,000,2) = 0,488 
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ϕ0 =  ϕRH × β(fcm) × β(t0) = 1,853 × 2,925 × 0,488 = 2,648 
βH =  min(1,5 × [1 + (0,012 × RH)18] × h0 + 250; 1 500) = min(1,5 × [1 + (0,012 × 50)18] × 201,1 + 250; 1 500) = min(551,6; 1 500) = 551,6 

β(t/t0) =  [(t - t0) / (βH + t - t0)]0,3 = [(29 200 - 28,00) / (551,6 + 29 200 - 28,00)]0,3 = 0,994 
ϕ =  ϕ0 × β(t/t0) = 2,648 × 0,994 = 2,633 
 
Vzpěr 
Pro výpočet vlivu vzpěru použita metoda založená na jmenovité křivosti. 

Štíhlost kolmo k ose y:  
iy =  √(Icy / Ac) = √(0,00111 / 0,21) = 0,0726 m 
λy =  L0y / iy = 3,5 / 0,0726 = 48,21 
 
Štíhlost kolmo k ose z:  
iz =  √(Icz / Ac) = √(0,012 / 0,21) = 0,239 m 
λz =  L0z / iz = 2,485 / 0,239 = 10,4 
 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
n =  |NEd| / (Ac × fcd,fi) = |-2 975| / (0,21 × 25) = 0,565 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,633 × 1 = 2,633 
A =  1 / (1 + 0,2 × ϕef) = 1 / (1 + 0,2 × 2,633) = 0,655 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,973 × 500 / 1 = 486,6 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,0044 × 486,6 / (0,21 × 25) = 0,407 
B =  √(1 + 2 × ω) = √(1 + 2 × 0,407) = 1,347 
C =  1,7 - rm = 1,7 - 1 = 0,7 
n ≥ 0,41 (0,565 ≥ 0,41) ⇒ 
λlim =  min(20 × A × B × C / √n; 25) = min(20 × 0,655 × 1,347 × 0,7 / √0,565; 25) = min(16,43; 25) = 16,43 
 
Směr y: λy > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,973 × 500 / 1 = 486,6 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,0044 × 486,6 / (0,21 × 25) = 0,407 
nu =  1 + ω = 1 + 0,407 = 1,407 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-2 975) / (0,21 × 25) = 0,565 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,407 - 0,565) / (1,407 - 0,4); 1) = min(0,836; 1) = 0,836 
βy =  0,35 + fck / 200 - λy / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 48,21 / 150 = 0,154 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,633 × 1 = 2,633 
Kϕy =  max(1; 1 + βy × ϕef) = max(1; 1 + 0,154 × 2,633) = max(1; 1,404) = 1,404 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,776 × 200.103 = 155.103 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 486,6 / 155.103 = 0,00314 
dy =  h / 2 + is = 0,255 / 2 + 0,0972 = 0,225 m 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dy) = 0,00314 / (0,45 × 0,225) = 0,031 m-1 
1/r =  Kr × Kϕy × 1/r0 = 0,836 × 1,404 × 0,031 = 0,0364 m-1 
e2y =  1/r × L0y

2 / cy = 0,0364 × 3,52 / 10 = 0,0446 
M2y =  -NEd × e2y = -(-2 975) × 0,0446 = 132,7 kNm 
MEdy =  M0Edy + M2y = 54,03 + 132,7 = 186,7 kNm 
 
Směr z: λz < λlim ⇒ Výpočet vzpěru není potřeba 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
ρs =  As / Ac = 4 398 / 270.103 = 0,0163 

ρs,min =  max(0,1 × |NEd| / (fyd × Ac); 0,002) = max(0,1 × |-2 975| / (434,8 × 270.103); 0,002) = max(0,00253; 0,002) = 0,00253  
ρs = 0,0163 ≥  ρs,min = 0,00253 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0163 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 2,12

 -3,50 -3,50

 2,12

 -3,01

 1,63

15
8,

7

ε [‰, mm]

 -500,43

 -138,07

 325,10

d=
23

2,
4

σs [MPa, mm]

 -25,00

468,54

3442,83

d=
23

2,
4

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  2,12 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -3,01 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  1,63 ‰ 
Směr neutrálné osy:  360,00 ° 
 
NEd = -2975,00 kN ≤ NRd = -6621,00 kN 
MEdy = 28,00 → 186,73 ≤ MRdy = 285,24 kNm 
MEdz = 0,00 ≤ MRdz = 0,00 kNm 
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Posouzení průřezu na tlak a ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
  

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0163 ≥  ρs,min = 0,00253 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0163 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-2975,00 28,00 → 186,73 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-6621,00 285,24 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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3.   1.pp - SLOUP -OSA 2, 4/I 900 x 300 - R60 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
Mezní doba požární odolnosti: 60,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

900,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný ze všech stran 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - mimořádná návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -2012,00 18,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 1,00 3,50 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6 14 35,0 horní výztuž 

6 14 35,0 dolní výztuž 
 

6x14-kr.35,0

6x14-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 60,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 42,0 258,0 14 490,6 0,80 

2 858,0 258,0 14 490,6 0,80 
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Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

3 205,2 258,0 14 301,9 1,00 

4 694,8 258,0 14 301,9 1,00 

5 368,4 258,0 14 300,6 1,00 

6 531,6 258,0 14 300,6 1,00 

7 42,0 42,0 14 490,6 0,80 

8 858,0 42,0 14 490,6 0,80 

9 205,2 42,0 14 301,9 1,00 

10 694,8 42,0 14 301,9 1,00 

11 368,4 42,0 14 300,6 1,00 

12 531,6 42,0 14 300,6 1,00 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 53,8 °C
tmax = 899,6 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
> 800,0 °C

100°C

200°C300°C

400°C
50

0°
C60

0°
C

700°C800°C

490,6 °C 490,6 °C301,9 °C 301,9 °C300,6 °C 300,6 °C

490,6 °C 490,6 °C301,9 °C 301,9 °C300,6 °C 300,6 °C

 
1: Zat. případ 1 - mimořádná návrhová 
N=-2012,00kN; My=18,00 → 139,28kNm; Mz=2,00kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení TLAK A OHYB: Zat. případ 1 

Normálová síla pro výpočet minimální excentricity dle 6.1(4) normy: Vyhovuje 
Výpočet imperfekce 
ei =  l0 / 400 = 3,5 / 400 = 0,00875 m 
M0Edy =  My + ei × |NEd| = 18 + 0,00875 × |-2 012| = 35,61 kNm 
M0Edz =  -2 kNm 
 
Součinitel dotvarování: 
h0 =  2 × Ac / u = 2 × 210.103 / 2 094 = 201,1 mm 
ϕRH =  1 + (1 - RH / 100) / (0,1 × 3√h0) = 1 + (1 - 50 / 100) / (0,1 × 3√201,1) = 1,853 
β(fcm) =  16,8.106 / √fcm = 16,8.106 / √33 = 2,925 
β(t0) =  1 / (0,1 + t00,2) = 1 / (0,1 + 28,000,2) = 0,488 

ϕ0 =  ϕRH × β(fcm) × β(t0) = 1,853 × 2,925 × 0,488 = 2,648 
βH =  min(1,5 × [1 + (0,012 × RH)18] × h0 + 250; 1 500) = min(1,5 × [1 + (0,012 × 50)18] × 201,1 + 250; 1 500) = min(551,6; 1 500) = 551,6 
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β(t/t0) =  [(t - t0) / (βH + t - t0)]0,3 = [(29 200 - 28,00) / (551,6 + 29 200 - 28,00)]0,3 = 0,994 
ϕ =  ϕ0 × β(t/t0) = 2,648 × 0,994 = 2,633 
 
Vzpěr 
Pro výpočet vlivu vzpěru použita metoda založená na jmenovité křivosti. 

Štíhlost kolmo k ose y:  
iy =  √(Icy / Ac) = √(0,00111 / 0,21) = 0,0726 m 
λy =  L0y / iy = 3,5 / 0,0726 = 48,21 
 
Štíhlost kolmo k ose z:  
iz =  √(Icz / Ac) = √(0,012 / 0,21) = 0,239 m 
λz =  L0z / iz = 3,5 / 0,239 = 14,64 
 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
n =  |NEd| / (Ac × fcd,fi) = |-2 012| / (0,21 × 25) = 0,382 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,633 × 1 = 2,633 
A =  1 / (1 + 0,2 × ϕef) = 1 / (1 + 0,2 × 2,633) = 0,655 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,934 × 500 / 1 = 466,8 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00185 × 466,8 / (0,21 × 25) = 0,164 
B =  √(1 + 2 × ω) = √(1 + 2 × 0,164) = 1,152 
C =  1,7 - rm = 1,7 - 1 = 0,7 
n < 0,41 (0,382 < 0,41) ⇒ 
λlim =  min(20 × A × B × C / √n; 75) = min(20 × 0,655 × 1,152 × 0,7 / √0,382; 75) = min(17,09; 75) = 17,09 
 
Směr y: λy > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,934 × 500 / 1 = 466,8 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00185 × 466,8 / (0,21 × 25) = 0,164 
nu =  1 + ω = 1 + 0,164 = 1,164 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-2 012) / (0,21 × 25) = 0,382 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,164 - 0,382) / (1,164 - 0,4); 1) = min(1,023; 1) = 1 
βy =  0,35 + fck / 200 - λy / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 48,21 / 150 = 0,154 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,633 × 1 = 2,633 
Kϕy =  max(1; 1 + βy × ϕef) = max(1; 1 + 0,154 × 2,633) = max(1; 1,404) = 1,404 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,736 × 200.103 = 147.103 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 466,8 / 147.103 = 0,00317 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dy) = 0,00317 / (0,45 × 0,235) = 0,03 m-1 
1/r =  Kr × Kϕy × 1/r0 = 1 × 1,404 × 0,03 = 0,0421 m-1 
e2y =  1/r × L0y

2 / cy = 0,0421 × 3,52 / 10 = 0,0515 
M2y =  -NEd × e2y = -(-2 012) × 0,0515 = 103,7 kNm 
MEdy =  M0Edy + M2y = 35,61 + 103,7 = 139,3 kNm 
 
Směr z: λz < λlim ⇒ Výpočet vzpěru není potřeba 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
ρs =  As / Ac = 1 847 / 270.103 = 0,00684 

ρs,min =  max(0,1 × |NEd| / (fyd × Ac); 0,002) = max(0,1 × |-2 012| / (434,8 × 270.103); 0,002) = max(0,00171; 0,002) = 0,002  
ρs = 0,00684 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00684 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 3,85

 -3,50 -3,50

 3,85

 -2,95

 3,31

12
1,

7

ε [‰, mm]

 -500,38

 500,68

d=
23

7,
0

σs [MPa, mm]

 -25,00

335,98

2345,48

d=
23

5,
9

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  3,85 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -2,95 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  3,31 ‰ 
Směr neutrálné osy:  359,86 ° 
 
NEd = -2012,00 kN ≤ NRd = -5799,04 kN 
MEdy = 18,00 → 139,28 ≤ MRdy = 225,67 kNm 
MEdz = 2,00 ≤ MRdz = 3,24 kNm 
Posouzení průřezu na tlak a ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
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Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00684 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00684 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-2012,00 18,00 → 139,28 2,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5799,04 225,67 3,24 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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4.   1.pp - SLOUP -OSA 6/I 900 x 300 - R180 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
Mezní doba požární odolnosti: 180,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

900,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný ze všech stran 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - mimořádná návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1265,00 14,00 40,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 1,00 3,50 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6 14 35,0 horní výztuž 

6 14 35,0 dolní výztuž 
 

6x14-kr.35,0

6x14-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

4.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 180,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 42,0 258,0 14 835,9 0,09 

2 858,0 258,0 14 835,9 0,09 
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Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

3 205,2 258,0 14 592,1 0,49 

4 694,8 258,0 14 592,1 0,49 

5 368,4 258,0 14 575,8 0,55 

6 531,6 258,0 14 575,8 0,55 

7 42,0 42,0 14 835,9 0,09 

8 858,0 42,0 14 835,9 0,09 

9 205,2 42,0 14 592,1 0,49 

10 694,8 42,0 14 592,1 0,49 

11 368,4 42,0 14 575,8 0,55 

12 531,6 42,0 14 575,8 0,55 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 190,8 °C
tmax = 1089,8 °C

< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
< 900,0 °C
< 1000,0 °C
> 1000,0 °C

200°C

300°C

400°C

500°C

600°C
70

0°
C

800°C900°C 1000°C

835,9 °C 835,9 °C592,1 °C 592,1 °C575,8 °C 575,8 °C

835,9 °C 835,9 °C592,1 °C 592,1 °C575,8 °C 575,8 °C

 
1: Zat. případ 1 - mimořádná návrhová 
N=-1265,00kN; My=14,00 → 91,81kNm; Mz=40,00 → 75,50kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení TLAK A OHYB: Zat. případ 1 

Normálová síla pro výpočet minimální excentricity dle 6.1(4) normy: Vyhovuje 
Výpočet imperfekce 
ei =  l0 / 400 = 3,5 / 400 = 0,00875 m 
M0Edy =  My + ei × |NEd| = 14 + 0,00875 × |-1 265| = 25,07 kNm 
M0Edz =  -40 kNm 
 
Součinitel dotvarování: 
h0 =  2 × Ac / u = 2 × 140.103 / 1 752 = 160 mm 
ϕRH =  1 + (1 - RH / 100) / (0,1 × 3√h0) = 1 + (1 - 50 / 100) / (0,1 × 3√160) = 1,921 
β(fcm) =  16,8.106 / √fcm = 16,8.106 / √33 = 2,925 
β(t0) =  1 / (0,1 + t00,2) = 1 / (0,1 + 28,000,2) = 0,488 

ϕ0 =  ϕRH × β(fcm) × β(t0) = 1,921 × 2,925 × 0,488 = 2,744 
βH =  min(1,5 × [1 + (0,012 × RH)18] × h0 + 250; 1 500) = min(1,5 × [1 + (0,012 × 50)18] × 160 + 250; 1 500) = min(490; 1 500) = 490 
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β(t/t0) =  [(t - t0) / (βH + t - t0)]0,3 = [(29 200 - 28,00) / (490 + 29 200 - 28,00)]0,3 = 0,995 
ϕ =  ϕ0 × β(t/t0) = 2,744 × 0,995 = 2,731 
 
Vzpěr 
Pro výpočet vlivu vzpěru použita metoda založená na jmenovité křivosti. 

Štíhlost kolmo k ose y:  
iy =  √(Icy / Ac) = √(0,000414 / 0,14) = 0,0544 m 
λy =  L0y / iy = 3,5 / 0,0544 = 64,38 
 
Štíhlost kolmo k ose z:  
iz =  √(Icz / Ac) = √(0,00612 / 0,14) = 0,209 m 
λz =  L0z / iz = 3,5 / 0,209 = 16,75 
 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
n =  |NEd| / (Ac × fcd,fi) = |-1 265| / (0,14 × 25) = 0,361 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,731 × 1 = 2,731 
A =  1 / (1 + 0,2 × ϕef) = 1 / (1 + 0,2 × 2,731) = 0,647 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,377 × 500 / 1 = 188,6 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00185 × 188,6 / (0,14 × 25) = 0,0995 
B =  √(1 + 2 × ω) = √(1 + 2 × 0,0995) = 1,095 
C =  1,7 - rm = 1,7 - 1 = 0,7 
n < 0,41 (0,361 < 0,41) ⇒ 
λlim =  min(20 × A × B × C / √n; 75) = min(20 × 0,647 × 1,095 × 0,7 / √0,361; 75) = min(16,5; 75) = 16,5 
 
Směr y: λy > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,377 × 500 / 1 = 188,6 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00185 × 188,6 / (0,14 × 25) = 0,0995 
nu =  1 + ω = 1 + 0,0995 = 1,099 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-1 265) / (0,14 × 25) = 0,361 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,099 - 0,361) / (1,099 - 0,4); 1) = min(1,056; 1) = 1 
βy =  0,35 + fck / 200 - λy / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 64,38 / 150 = 0,0458 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,731 × 1 = 2,731 
Kϕy =  max(1; 1 + βy × ϕef) = max(1; 1 + 0,0458 × 2,731) = max(1; 1,125) = 1,125 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,265 × 200.103 = 53 072 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 188,6 / 53 072 = 0,00355 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dy) = 0,00355 / (0,45 × 0,206) = 0,0383 m-1 
1/r =  Kr × Kϕy × 1/r0 = 1 × 1,125 × 0,0383 = 0,0431 m-1 
e2y =  1/r × L0y

2 / cy = 0,0431 × 3,52 / 10 = 0,0528 
M2y =  -NEd × e2y = -(-1 265) × 0,0528 = 66,74 kNm 
MEdy =  M0Edy + M2y = 25,07 + 66,74 = 91,81 kNm 
 
Směr z: λz > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,377 × 500 / 1 = 188,6 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00185 × 188,6 / (0,14 × 25) = 0,0995 
nu =  1 + ω = 1 + 0,0995 = 1,099 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-1 265) / (0,14 × 25) = 0,361 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,099 - 0,361) / (1,099 - 0,4); 1) = min(1,056; 1) = 1 
βz =  0,35 + fck / 200 - λz / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 16,75 / 150 = 0,363 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,731 × 1 = 2,731 
Kϕz =  max(1; 1 + βz × ϕef) = max(1; 1 + 0,363 × 2,731) = max(1; 1,992) = 1,992 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,265 × 200.103 = 53 072 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 188,6 / 53 072 = 0,00355 
dz =  h / 2 + is = 0,816 / 2 + 0,279 = 0,687 m 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dz) = 0,00355 / (0,45 × 0,687) = 0,0115 m-1 
1/r =  Kr × Kϕz × 1/r0 = 1 × 1,992 × 0,0115 = 0,0229 m-1 
e2z =  1/r × L0z

2 / cz = 0,0229 × 3,52 / 10 = 0,0281 
M2z =  -NEd × e2z = -(-1 265) × 0,0281 = 35,5 kNm 
MEdz =  M0Edz - M2z = (-40) - 35,5 = -75,5 kNm 
 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
ρs =  As / Ac = 1 847 / 270.103 = 0,00684 

ρs,min =  max(0,1 × |NEd| / (fyd × Ac); 0,002) = max(0,1 × |-1 265| / (434,8 × 270.103); 0,002) = max(0,00108; 0,002) = 0,002  
ρs = 0,00684 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00684 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Orientace neutrální osy 
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Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 4,56

 -4,30
 -3,50

 3,76

 -4,30

 4,56

13
9,

7

ε [‰, mm]

 -501,52 -501,14 -500,76 -500,39 -500,01 -412,85

 464,45 500,23 500,60 500,98 501,36 501,73

d=
28

7,
8

σs [MPa, mm]

 -25,00

125,78

1389,04

d=
25

1,
6

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  3,76 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -4,30 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  4,56 ‰ 
Směr neutrálné osy:  354,89 ° 
 
NEd = -1265,00 kN ≤ NRd = -3704,59 kN 
MEdy = 14,00 → 91,81 ≤ MRdy = 97,14 kNm 
MEdz = 40,00 → 75,50 ≤ MRdz = 79,89 kNm 
Posouzení průřezu na tlak a ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
  

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00684 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00684 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1265,00 14,00 → 91,81 40,00 → 75,50 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3704,59 97,14 79,89 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

5.   1.pp - SLOUP - OSA D, E, F 750 x 300 - R60 

5.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
Mezní doba požární odolnosti: 60,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

750,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
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Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný ze všech stran 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3375,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

4 20 35,0 horní výztuž 

4 20 35,0 dolní výztuž 

2 20 135,0 dolní výztuž 
 

4x20-kr.35,0

4x20-kr.35,0

2x20-kr.135,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

5.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 60,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 45,0 255,0 20 457,3 0,87 

2 705,0 255,0 20 457,3 0,87 

3 265,0 255,0 20 274,9 1,00 

4 485,0 255,0 20 274,9 1,00 

5 45,0 45,0 20 457,3 0,87 

6 705,0 45,0 20 457,3 0,87 

7 265,0 45,0 20 274,9 1,00 

8 485,0 45,0 20 274,9 1,00 

9 45,0 145,0 20 301,5 1,00 

10 705,0 145,0 20 301,5 1,00 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 
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tmin = 53,8 °C
tmax = 898,9 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
> 800,0 °C

100°C

200°C

300°C

40
0°

C50
0°

C

600°C 700°C

800°C

457,3 °C 457,3 °C274,9 °C 274,9 °C

457,3 °C 457,3 °C274,9 °C 274,9 °C

301,5 °C 301,5 °C

 
1: Zat. případ 1 - základní návrhová 
N=-2362,50kN; My=28,00 → 158,45kNm; Mz=0,00kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení TLAK A OHYB: Zat. případ 1 

Normálová síla pro výpočet minimální excentricity dle 6.1(4) normy: Vyhovuje 
Výpočet imperfekce 
ei =  l0 / 400 = 3,5 / 400 = 0,00875 m 
M0Edy =  My + ei × |NEd| = 28 + 0,00875 × |-2 363| = 48,67 kNm 
M0Edz =  0 kNm 
 
Součinitel dotvarování: 
h0 =  2 × Ac / u = 2 × 173.103 / 1 800 = 192,7 mm 
ϕRH =  1 + (1 - RH / 100) / (0,1 × 3√h0) = 1 + (1 - 50 / 100) / (0,1 × 3√192,7) = 1,866 
β(fcm) =  16,8.106 / √fcm = 16,8.106 / √33 = 2,925 
β(t0) =  1 / (0,1 + t00,2) = 1 / (0,1 + 28,000,2) = 0,488 

ϕ0 =  ϕRH × β(fcm) × β(t0) = 1,866 × 2,925 × 0,488 = 2,665 
βH =  min(1,5 × [1 + (0,012 × RH)18] × h0 + 250; 1 500) = min(1,5 × [1 + (0,012 × 50)18] × 192,7 + 250; 1 500) = min(539; 1 500) = 539 

β(t/t0) =  [(t - t0) / (βH + t - t0)]0,3 = [(29 200 - 28,00) / (539 + 29 200 - 28,00)]0,3 = 0,995 
ϕ =  ϕ0 × β(t/t0) = 2,665 × 0,995 = 2,65 
 
Vzpěr 
Pro výpočet vlivu vzpěru použita metoda založená na jmenovité křivosti. 

Štíhlost kolmo k ose y:  
iy =  √(Icy / Ac) = √(0,000908 / 0,173) = 0,0723 m 
λy =  L0y / iy = 3,5 / 0,0723 = 48,38 
 
Štíhlost kolmo k ose z:  
iz =  √(Icz / Ac) = √(0,00674 / 0,173) = 0,197 m 
λz =  L0z / iz = 2,485 / 0,197 = 12,6 
 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
n =  |NEd| / (Ac × fcd,fi) = |-2 363| / (0,173 × 25) = 0,545 
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ϕef =  ϕ × 1 = 2,65 × 1 = 2,65 
A =  1 / (1 + 0,2 × ϕef) = 1 / (1 + 0,2 × 2,65) = 0,654 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,95 × 500 / 1 = 474,8 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00314 × 474,8 / (0,173 × 25) = 0,344 
B =  √(1 + 2 × ω) = √(1 + 2 × 0,344) = 1,299 
C =  1,7 - rm = 1,7 - 1 = 0,7 
n ≥ 0,41 (0,545 ≥ 0,41) ⇒ 
λlim =  min(20 × A × B × C / √n; 25) = min(20 × 0,654 × 1,299 × 0,7 / √0,545; 25) = min(16,1; 25) = 16,1 
 
Směr y: λy > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,95 × 500 / 1 = 474,8 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00314 × 474,8 / (0,173 × 25) = 0,344 
nu =  1 + ω = 1 + 0,344 = 1,344 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-2 363) / (0,173 × 25) = 0,545 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,344 - 0,545) / (1,344 - 0,4); 1) = min(0,846; 1) = 0,846 
βy =  0,35 + fck / 200 - λy / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 48,38 / 150 = 0,152 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,65 × 1 = 2,65 
Kϕy =  max(1; 1 + βy × ϕef) = max(1; 1 + 0,152 × 2,65) = max(1; 1,404) = 1,404 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,747 × 200.103 = 149.103 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 474,8 / 149.103 = 0,00318 
dy =  h / 2 + is = 0,255 / 2 + 0,0939 = 0,221 m 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dy) = 0,00318 / (0,45 × 0,221) = 0,0319 m-1 
1/r =  Kr × Kϕy × 1/r0 = 0,846 × 1,404 × 0,0319 = 0,0379 m-1 
e2y =  1/r × L0y

2 / cy = 0,0379 × 3,52 / 10 = 0,0465 
M2y =  -NEd × e2y = -(-2 363) × 0,0465 = 109,8 kNm 
MEdy =  M0Edy + M2y = 48,67 + 109,8 = 158,5 kNm 
 
Směr z: λz < λlim ⇒ Výpočet vzpěru není potřeba 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
ρs =  As / Ac = 3 142 / 225.103 = 0,014 

ρs,min =  max(0,1 × |NEd| / (fyd × Ac); 0,002) = max(0,1 × |-2 363| / (434,8 × 225.103); 0,002) = max(0,00242; 0,002) = 0,00242  
ρs = 0,014 ≥  ρs,min = 0,00242 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,014 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 
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2,
4
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23
2,

4

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  2,18 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -3,00 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  1,68 ‰ 
Směr neutrálné osy:  360,00 ° 
 
NEd = -2362,50 kN ≤ NRd = -5264,83 kN 
MEdy = 28,00 → 158,45 ≤ MRdy = 211,51 kNm 
MEdz = 0,00 ≤ MRdz = 0,00 kNm 
Posouzení průřezu na tlak a ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
  

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,014 ≥  ρs,min = 0,00242 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,014 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
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Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-2362,50 28,00 → 158,45 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-5264,83 211,51 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

6.   1.np - SLOUP ATRIA 250 x 250 - R45 

6.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 4,05m 
Mezní doba požární odolnosti: 45,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

250,0

25
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný ze všech stran 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - mimořádná návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -222,00 8,10 9,10 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,05 0,71 2,88 Y 

4,05 0,71 2,88 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

2 16 35,0 horní výztuž 

2 16 35,0 dolní výztuž 
 

2x16-kr.35,0

2x16-kr.35,0

 



292 

 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

6.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 45,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 43,0 207,0 16 379,3 1,00 

2 207,0 207,0 16 379,3 1,00 

3 43,0 43,0 16 379,3 1,00 

4 207,0 43,0 16 379,3 1,00 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 71,0 °C
tmax = 840,9 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
> 800,0 °C

100°C

20
0 °

C

300°C

400°C

50
0°

C
60

0°
C

70
0°

C

800°C

379,3 °C 379,3 °C

379,3 °C 379,3 °C

 
1: Zat. případ 1 - mimořádná návrhová 
N=-222,00kN; My=8,10 → 20,44kNm; Mz=9,10 → 21,44kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení TLAK A OHYB: Zat. případ 1 

Normálová síla pro výpočet minimální excentricity dle 6.1(4) normy: Vyhovuje 
Výpočet imperfekce 
ei =  l0 / 400 = 4,05 / 400 = 0,0101 m 
M0Edy =  My + ei × |NEd| × 0,707 = 8,1 + 0,0101 × |-222| × 0,707 = 9,689 kNm 
M0Edz =  Mz + ei × |NEd| × (-0,707) = (-9,1) + 0,0101 × |-222| × (-0,707) = -10,69 kNm 
 
Součinitel dotvarování: 
h0 =  2 × Ac / u = 2 × 43 086 / 765,8 = 112,5 mm 
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ϕRH =  1 + (1 - RH / 100) / (0,1 × 3√h0) = 1 + (1 - 50 / 100) / (0,1 × 3√112,5) = 2,036 
β(fcm) =  16,8.106 / √fcm = 16,8.106 / √33 = 2,925 
β(t0) =  1 / (0,1 + t00,2) = 1 / (0,1 + 28,000,2) = 0,488 

ϕ0 =  ϕRH × β(fcm) × β(t0) = 2,036 × 2,925 × 0,488 = 2,908 
βH =  min(1,5 × [1 + (0,012 × RH)18] × h0 + 250; 1 500) = min(1,5 × [1 + (0,012 × 50)18] × 112,5 + 250; 1 500) = min(418,8; 1 500) = 418,8 

β(t/t0) =  [(t - t0) / (βH + t - t0)]0,3 = [(29 200 - 28,00) / (418,8 + 29 200 - 28,00)]0,3 = 0,996 
ϕ =  ϕ0 × β(t/t0) = 2,908 × 0,996 = 2,895 
 
Vzpěr 
Pro výpočet vlivu vzpěru použita metoda založená na jmenovité křivosti. 

Štíhlost kolmo k ose y:  
iy =  √(Icy / Ac) = √(0,000151 / 0,0431) = 0,0591 m 
λy =  L0y / iy = 2,875 / 0,0591 = 48,62 
 
Štíhlost kolmo k ose z:  
iz =  √(Icz / Ac) = √(0,000151 / 0,0431) = 0,0591 m 
λz =  L0z / iz = 2,875 / 0,0591 = 48,62 
 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
n =  |NEd| / (Ac × fcd,fi) = |-222| / (0,0431 × 25) = 0,206 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,895 × 1 = 2,895 
A =  1 / (1 + 0,2 × ϕef) = 1 / (1 + 0,2 × 2,895) = 0,633 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 1 × 500 / 1 = 500 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,000804 × 500 / (0,0431 × 25) = 0,373 
B =  √(1 + 2 × ω) = √(1 + 2 × 0,373) = 1,322 
C =  1,7 - rm = 1,7 - 1 = 0,7 
n < 0,41 (0,206 < 0,41) ⇒ 
λlim =  min(20 × A × B × C / √n; 75) = min(20 × 0,633 × 1,322 × 0,7 / √0,206; 75) = min(25,81; 75) = 25,81 
 
Směr y: λy > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 1 × 500 / 1 = 500 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,000804 × 500 / (0,0431 × 25) = 0,373 
nu =  1 + ω = 1 + 0,373 = 1,373 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-222) / (0,0431 × 25) = 0,206 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,373 - 0,206) / (1,373 - 0,4); 1) = min(1,199; 1) = 1 
βy =  0,35 + fck / 200 - λy / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 48,62 / 150 = 0,151 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,895 × 1 = 2,895 
Kϕy =  max(1; 1 + βy × ϕef) = max(1; 1 + 0,151 × 2,895) = max(1; 1,437) = 1,437 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,721 × 200.103 = 144.103 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 500 / 144.103 = 0,00347 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dy) = 0,00347 / (0,45 × 0,189) = 0,0407 m-1 
1/r =  Kr × Kϕy × 1/r0 = 1 × 1,437 × 0,0407 = 0,0586 m-1 
e2y =  1/r × L0y

2 / cy = 0,0586 × 2,8752 / 10 = 0,0484 
M2y =  -NEd × e2y = -(-222) × 0,0484 = 10,75 kNm 
MEdy =  M0Edy + M2y = 9,689 + 10,75 = 20,44 kNm 
 
Směr z: λz > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 1 × 500 / 1 = 500 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,000804 × 500 / (0,0431 × 25) = 0,373 
nu =  1 + ω = 1 + 0,373 = 1,373 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-222) / (0,0431 × 25) = 0,206 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,373 - 0,206) / (1,373 - 0,4); 1) = min(1,199; 1) = 1 
βz =  0,35 + fck / 200 - λz / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 48,62 / 150 = 0,151 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,895 × 1 = 2,895 
Kϕz =  max(1; 1 + βz × ϕef) = max(1; 1 + 0,151 × 2,895) = max(1; 1,437) = 1,437 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,721 × 200.103 = 144.103 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 500 / 144.103 = 0,00347 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dz) = 0,00347 / (0,45 × 0,189) = 0,0407 m-1 
1/r =  Kr × Kϕz × 1/r0 = 1 × 1,437 × 0,0407 = 0,0586 m-1 
e2z =  1/r × L0z

2 / cz = 0,0586 × 2,8752 / 10 = 0,0484 
M2z =  -NEd × e2z = -(-222) × 0,0484 = 10,75 kNm 
MEdz =  M0Edz - M2z = (-10,69) - 10,75 = -21,44 kNm 
 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
ρs =  As / Ac = 804,2 / 62 500 = 0,0129 

ρs,min =  max(0,1 × |NEd| / (fyd × Ac); 0,002) = max(0,1 × |-222| / (434,8 × 62 500); 0,002) = max(0,000817; 0,002) = 0,002  
ρs = 0,0129 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 
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ρs = 0,0129 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Orientace neutrální osy 

 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 5,14

 -3,50 -3,50

 5,14

 -3,01

 4,65

10
5,

9
ε [‰, mm]

 -500,43

 149,46

 501,81
d=

24
6,

7

σs [MPa, mm]

 -25,00

120,34

341,80

d=
20

0,
9

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  5,14 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -3,01 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  4,65 ‰ 
Směr neutrálné osy:  313,89 ° 
 
NEd = -222,00 kN ≤ NRd = -1309,01 kN 
MEdy = 8,10 → 20,44 ≤ MRdy = 25,54 kNm 
MEdz = 9,10 → 21,44 ≤ MRdz = 26,79 kNm 
Posouzení průřezu na tlak a ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
  

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0129 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0129 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-222,00 8,10 → 20,44 9,10 → 21,44 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-1309,01 25,54 26,79 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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7.   1.pp - SLOUP ATRIA 450 -osa 7.1- R45 

7.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,05m 
Mezní doba požární odolnosti: 45,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

45
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný ze všech stran 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - mimořádná návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -1207,00 13,70 12,20 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 1,00 3,50 Y 

3,50 1,00 3,50 Z 
 
Podélná výztuž 

Kruh:8ks × profil 16, krytí 35,0 mm 
8x16-kr.35,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

7.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 45,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
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Rozložení teploty  
Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 0,0 182,0 16 217,3 1,00 

2 -128,7 128,7 16 217,3 1,00 

3 -182,0 0,0 16 217,3 1,00 

4 -128,7 -128,7 16 217,3 1,00 

5 0,0 -182,0 16 217,3 1,00 

6 128,7 -128,7 16 217,3 1,00 

7 182,0 0,0 16 217,3 1,00 

8 128,7 128,7 16 217,3 1,00 
Počátek souřadného systému je ve středu průřezu 

tmin = 20,1 °C
tmax = 842,0 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
> 800,0 °C

100°C

20
0°

C

300°C

400°C

50
0°

C
60

0°
C

700°C

800°C

217,3 °C

217,3 °C

217,3 °C

217,3 °C

217,3 °C

217,3 °C

217,3 °C

217,3 °C

 
1: Zat. případ 1 - mimořádná návrhová 
N=-1207,00kN; My=13,70 → 66,04kNm; Mz=12,20 → 64,54kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení TLAK A OHYB: Zat. případ 1 

Normálová síla pro výpočet minimální excentricity dle 6.1(4) normy: Vyhovuje 
Výpočet imperfekce 
ei =  l0 / 400 = 3,05 / 400 = 0,00763 m 
M0Edy =  My + ei × |NEd| × 0,707 = 13,7 + 0,00763 × |-1 207| × 0,707 = 20,21 kNm 
M0Edz =  Mz + ei × |NEd| × (-0,707) = (-12,2) + 0,00763 × |-1 207| × (-0,707) = -18,71 kNm 
 
Součinitel dotvarování: 
h0 =  2 × Ac / u = 2 × 135.103 / 1 302 = 207,2 mm 
ϕRH =  1 + (1 - RH / 100) / (0,1 × 3√h0) = 1 + (1 - 50 / 100) / (0,1 × 3√207,2) = 1,845 
β(fcm) =  16,8.106 / √fcm = 16,8.106 / √33 = 2,925 
β(t0) =  1 / (0,1 + t00,2) = 1 / (0,1 + 28,000,2) = 0,488 

ϕ0 =  ϕRH × β(fcm) × β(t0) = 1,845 × 2,925 × 0,488 = 2,635 
βH =  min(1,5 × [1 + (0,012 × RH)18] × h0 + 250; 1 500) = min(1,5 × [1 + (0,012 × 50)18] × 207,2 + 250; 1 500) = min(560,9; 1 500) = 560,9 

β(t/t0) =  [(t - t0) / (βH + t - t0)]0,3 = [(29 200 - 28,00) / (560,9 + 29 200 - 28,00)]0,3 = 0,994 
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ϕ =  ϕ0 × β(t/t0) = 2,635 × 0,994 = 2,62 
 
Vzpěr 
Pro výpočet vlivu vzpěru použita metoda založená na jmenovité křivosti. 

Štíhlost kolmo k ose y:  
iy =  √(Icy / Ac) = √(0,00145 / 0,135) = 0,104 m 
λy =  L0y / iy = 3,5 / 0,104 = 33,78 
 
Štíhlost kolmo k ose z:  
iz =  √(Icz / Ac) = √(0,00145 / 0,135) = 0,104 m 
λz =  L0z / iz = 3,5 / 0,104 = 33,78 
 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
n =  |NEd| / (Ac × fcd,fi) = |-1 207| / (0,135 × 25) = 0,358 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,62 × 1 = 2,62 
A =  1 / (1 + 0,2 × ϕef) = 1 / (1 + 0,2 × 2,62) = 0,656 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 1 × 500 / 1 = 500 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00161 × 500 / (0,135 × 25) = 0,238 
B =  √(1 + 2 × ω) = √(1 + 2 × 0,238) = 1,215 
C =  1,7 - rm = 1,7 - 1 = 0,7 
n < 0,41 (0,358 < 0,41) ⇒ 
λlim =  min(20 × A × B × C / √n; 75) = min(20 × 0,656 × 1,215 × 0,7 / √0,358; 75) = min(18,66; 75) = 18,66 
 
Směr y: λy > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 1 × 500 / 1 = 500 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00161 × 500 / (0,135 × 25) = 0,238 
nu =  1 + ω = 1 + 0,238 = 1,238 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-1 207) / (0,135 × 25) = 0,358 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,238 - 0,358) / (1,238 - 0,4); 1) = min(1,05; 1) = 1 
βy =  0,35 + fck / 200 - λy / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 33,78 / 150 = 0,25 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,62 × 1 = 2,62 
Kϕy =  max(1; 1 + βy × ϕef) = max(1; 1 + 0,25 × 2,62) = max(1; 1,655) = 1,655 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,883 × 200.103 = 177.103 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 500 / 177.103 = 0,00283 
dy =  h / 2 + is = 0,415 / 2 + 0,129 = 0,336 m 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dy) = 0,00283 / (0,45 × 0,336) = 0,0187 m-1 
1/r =  Kr × Kϕy × 1/r0 = 1 × 1,655 × 0,0187 = 0,031 m-1 
e2y =  1/r × L0y

2 / cy = 0,031 × 3,52 / 10 = 0,038 
M2y =  -NEd × e2y = -(-1 207) × 0,038 = 45,83 kNm 
MEdy =  M0Edy + M2y = 20,21 + 45,83 = 66,04 kNm 
 
Směr z: λz > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 1 × 500 / 1 = 500 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,00161 × 500 / (0,135 × 25) = 0,238 
nu =  1 + ω = 1 + 0,238 = 1,238 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-1 207) / (0,135 × 25) = 0,358 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,238 - 0,358) / (1,238 - 0,4); 1) = min(1,05; 1) = 1 
βz =  0,35 + fck / 200 - λz / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 33,78 / 150 = 0,25 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,62 × 1 = 2,62 
Kϕz =  max(1; 1 + βz × ϕef) = max(1; 1 + 0,25 × 2,62) = max(1; 1,655) = 1,655 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,883 × 200.103 = 177.103 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 500 / 177.103 = 0,00283 
dz =  h / 2 + is = 0,415 / 2 + 0,129 = 0,336 m 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dz) = 0,00283 / (0,45 × 0,336) = 0,0187 m-1 
1/r =  Kr × Kϕz × 1/r0 = 1 × 1,655 × 0,0187 = 0,031 m-1 
e2z =  1/r × L0z

2 / cz = 0,031 × 3,52 / 10 = 0,038 
M2z =  -NEd × e2z = -(-1 207) × 0,038 = 45,83 kNm 
MEdz =  M0Edz - M2z = (-18,71) - 45,83 = -64,54 kNm 
 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
ρs =  As / Ac = 1 608 / 158.103 = 0,0102 

ρs,min =  max(0,1 × |NEd| / (fyd × Ac); 0,002) = max(0,1 × |-1 207| / (434,8 × 158.103); 0,002) = max(0,00175; 0,002) = 0,002  
ρs = 0,0102 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0102 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Orientace neutrální osy 
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Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 
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Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  3,73 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -3,06 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  3,29 ‰ 
Směr neutrálné osy:  315,64 ° 
 
NEd = -1207,00 kN ≤ NRd = -3941,38 kN 
MEdy = 13,70 → 66,04 ≤ MRdy = 148,54 kNm 
MEdz = 12,20 → 64,54 ≤ MRdz = 145,16 kNm 
Posouzení průřezu na tlak a ohyb Vyhovuje 
  
Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
  

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0102 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0102 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-1207,00 13,70 → 66,04 12,20 → 64,54 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-3941,38 148,54 145,16 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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8.   1.pp - STĚNA TL 220 MM- R60 

8.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
Mezní doba požární odolnosti: 60,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný ze všech stran 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 0,71 2,48 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 14 35,0 horní výztuž 

6,667 15 35,0 dolní výztuž 
 

14/150,0-kr.35,0

15/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

8.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 60,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 42,0 258,0 14 514,6 0,73 

2 958,0 258,0 14 514,6 0,73 

3 203,6 258,0 14 301,8 1,00 

4 796,4 258,0 14 301,8 1,00 
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Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

5 365,3 258,0 14 300,6 1,00 

6 634,7 258,0 14 300,6 1,00 

7 500,0 258,0 11,43095 300,6 1,00 

8 42,0 42,5 15 511,8 0,74 

9 958,0 42,5 15 511,8 0,74 

10 203,6 42,5 15 297,5 1,00 

11 796,4 42,5 15 297,5 1,00 

12 365,3 42,5 15 296,3 1,00 

13 634,7 42,5 15 296,3 1,00 

14 500,0 42,5 12,24745 296,3 1,00 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 53,8 °C
tmax = 900,3 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
< 900,0 °C
> 900,0 °C

100°C

200°C

30
0°

C

40
0°

C

500°C

600°C 700°C

800°C

90
0°

C

90
0°

C
514,6 °C 514,6 °C301,8 °C 301,8 °C300,6 °C 300,6 °C300,6 °C

511,8 °C 511,8 °C297,5 °C 297,5 °C296,3 °C 296,3 °C296,3 °C

 
1: Zat. případ 1 - základní návrhová 
N=-2240,00kN; My=28,00 → 115,61kNm; Mz=0,00kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení TLAK A OHYB: Zat. případ 1 

Normálová síla pro výpočet minimální excentricity dle 6.1(4) normy: Vyhovuje 
Výpočet imperfekce 
ei =  l0 / 400 = 3,5 / 400 = 0,00875 m 
M0Edy =  My + ei × |NEd| = 28 + 0,00875 × |-2 240| = 47,6 kNm 
M0Edz =  0 kNm 
 
Součinitel dotvarování: 
h0 =  2 × Ac / u = 2 × 235.103 / 2 287 = 205,5 mm 
ϕRH =  1 + (1 - RH / 100) / (0,1 × 3√h0) = 1 + (1 - 50 / 100) / (0,1 × 3√205,5) = 1,847 
β(fcm) =  16,8.106 / √fcm = 16,8.106 / √33 = 2,925 
β(t0) =  1 / (0,1 + t00,2) = 1 / (0,1 + 28,000,2) = 0,488 

ϕ0 =  ϕRH × β(fcm) × β(t0) = 1,847 × 2,925 × 0,488 = 2,639 
βH =  min(1,5 × [1 + (0,012 × RH)18] × h0 + 250; 1 500) = min(1,5 × [1 + (0,012 × 50)18] × 205,5 + 250; 1 500) = min(558,3; 1 500) = 558,3 
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β(t/t0) =  [(t - t0) / (βH + t - t0)]0,3 = [(29 200 - 28,00) / (558,3 + 29 200 - 28,00)]0,3 = 0,994 
ϕ =  ϕ0 × β(t/t0) = 2,639 × 0,994 = 2,624 
 
Vzpěr 
Pro výpočet vlivu vzpěru použita metoda založená na jmenovité křivosti. 

Štíhlost kolmo k ose y:  
iy =  √(Icy / Ac) = √(0,00124 / 0,235) = 0,0727 m 
λy =  L0y / iy = 2,485 / 0,0727 = 34,18 
 
Štíhlost kolmo k ose z:  
iz =  √(Icz / Ac) = √(0,0167 / 0,235) = 0,267 m 
λz =  L0z / iz = 2,485 / 0,267 = 9,316 
 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
n =  |NEd| / (Ac × fcd,fi) = |-2 240| / (0,235 × 25) = 0,381 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,624 × 1 = 2,624 
A =  1 / (1 + 0,2 × ϕef) = 1 / (1 + 0,2 × 2,624) = 0,656 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,922 × 500 / 1 = 460,9 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,0022 × 460,9 / (0,235 × 25) = 0,173 
B =  √(1 + 2 × ω) = √(1 + 2 × 0,173) = 1,16 
C =  1,7 - rm = 1,7 - 1 = 0,7 
n < 0,41 (0,381 < 0,41) ⇒ 
λlim =  min(20 × A × B × C / √n; 75) = min(20 × 0,656 × 1,16 × 0,7 / √0,381; 75) = min(17,25; 75) = 17,25 
 
Směr y: λy > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,922 × 500 / 1 = 460,9 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,0022 × 460,9 / (0,235 × 25) = 0,173 
nu =  1 + ω = 1 + 0,173 = 1,173 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-2 240) / (0,235 × 25) = 0,381 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,173 - 0,381) / (1,173 - 0,4); 1) = min(1,024; 1) = 1 
βy =  0,35 + fck / 200 - λy / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 34,18 / 150 = 0,247 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,624 × 1 = 2,624 
Kϕy =  max(1; 1 + βy × ϕef) = max(1; 1 + 0,247 × 2,624) = max(1; 1,648) = 1,648 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,729 × 200.103 = 146.103 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 460,9 / 146.103 = 0,00316 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dy) = 0,00316 / (0,45 × 0,235) = 0,0298 m-1 
1/r =  Kr × Kϕy × 1/r0 = 1 × 1,648 × 0,0298 = 0,0492 m-1 
e2y =  1/r × L0y

2 / cy = 0,0492 × 2,4852 / 10 = 0,0304 
M2y =  -NEd × e2y = -(-2 240) × 0,0304 = 68,01 kNm 
MEdy =  M0Edy + M2y = 47,6 + 68,01 = 115,6 kNm 
 
Směr z: λz < λlim ⇒ Výpočet vzpěru není potřeba 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Stěna (celková výztuž):  
ρs =  As / Ac = 2 204 / 300.103 = 0,00735 

ρs =  As / Ac = 2 204 / 300.103 = 0,00735 

ρs,min =  0,002  
ρs = 0,00735 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00735 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 551,1 mm2 
 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 3,71

 -3,50 -3,50

 3,71

 -2,95

 3,15

12
3,

6

ε [‰, mm]

 -500,38

 500,55

d=
23

4,
9

σs [MPa, mm]

 -25,00

427,46

2664,14

d=
23

4,
9

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  3,71 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -2,95 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  3,15 ‰ 
Směr neutrálné osy:  360,00 ° 
 
NEd = -2240,00 kN ≤ NRd = -6511,82 kN 
MEdy = 28,00 → 115,61 ≤ MRdy = 258,42 kNm 
MEdz = 0,00 ≤ MRdz = 0,00 kNm 
Posouzení průřezu na tlak a ohyb Vyhovuje 
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Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
  

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00735 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00735 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 551,1 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-2240,00 28,00 → 115,61 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-6511,82 258,42 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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9.   1.pp - STĚNA TL 220 MM- R180 

9.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
Mezní doba požární odolnosti: 180,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný ze všech stran 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 0,71 2,48 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 14 35,0 horní výztuž 

6,667 15 35,0 dolní výztuž 
 

14/150,0-kr.35,0

15/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

9.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 180,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 42,0 258,0 14 845,3 0,09 

2 958,0 258,0 14 845,3 0,09 

3 203,6 258,0 14 591,7 0,50 

4 796,4 258,0 14 591,7 0,50 
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Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

5 365,3 258,0 14 575,9 0,54 

6 634,7 258,0 14 575,9 0,54 

7 500,0 258,0 11,43095 575,4 0,55 

8 42,0 42,5 15 843,1 0,09 

9 958,0 42,5 15 843,1 0,09 

10 203,6 42,5 15 587,2 0,51 

11 796,4 42,5 15 587,2 0,51 

12 365,3 42,5 15 571,3 0,56 

13 634,7 42,5 15 571,3 0,56 

14 500,0 42,5 12,24745 570,7 0,56 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 190,7 °C
tmax = 1090,0 °C

< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
< 900,0 °C
< 1000,0 °C
> 1000,0 °C

200°C

300°C

400°C500°C

60
0°

C

700°C
80

0°
C

900°C

1000°C

845,3 °C 845,3 °C591,7 °C 591,7 °C575,9 °C 575,9 °C575,4 °C

843,1 °C 843,1 °C587,2 °C 587,2 °C571,3 °C 571,3 °C570,7 °C

 
1: Zat. případ 1 - základní návrhová 
N=-2240,00kN; My=28,00 → 107,31kNm; Mz=0,00kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení TLAK A OHYB: Zat. případ 1 

Normálová síla pro výpočet minimální excentricity dle 6.1(4) normy: Vyhovuje 
Výpočet imperfekce 
ei =  l0 / 400 = 3,5 / 400 = 0,00875 m 
M0Edy =  My + ei × |NEd| = 28 + 0,00875 × |-2 240| = 47,6 kNm 
M0Edz =  0 kNm 
 
Součinitel dotvarování: 
h0 =  2 × Ac / u = 2 × 159.103 / 1 949 = 163,6 mm 
ϕRH =  1 + (1 - RH / 100) / (0,1 × 3√h0) = 1 + (1 - 50 / 100) / (0,1 × 3√163,6) = 1,914 
β(fcm) =  16,8.106 / √fcm = 16,8.106 / √33 = 2,925 
β(t0) =  1 / (0,1 + t00,2) = 1 / (0,1 + 28,000,2) = 0,488 

ϕ0 =  ϕRH × β(fcm) × β(t0) = 1,914 × 2,925 × 0,488 = 2,734 
βH =  min(1,5 × [1 + (0,012 × RH)18] × h0 + 250; 1 500) = min(1,5 × [1 + (0,012 × 50)18] × 163,6 + 250; 1 500) = min(495,5; 1 500) = 495,5 
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β(t/t0) =  [(t - t0) / (βH + t - t0)]0,3 = [(29 200 - 28,00) / (495,5 + 29 200 - 28,00)]0,3 = 0,995 
ϕ =  ϕ0 × β(t/t0) = 2,734 × 0,995 = 2,721 
 
Vzpěr 
Pro výpočet vlivu vzpěru použita metoda založená na jmenovité křivosti. 

Štíhlost kolmo k ose y:  
iy =  √(Icy / Ac) = √(0,000476 / 0,159) = 0,0547 m 
λy =  L0y / iy = 2,485 / 0,0547 = 45,46 
 
Štíhlost kolmo k ose z:  
iz =  √(Icz / Ac) = √(0,00896 / 0,159) = 0,237 m 
λz =  L0z / iz = 2,485 / 0,237 = 10,48 
 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
n =  |NEd| / (Ac × fcd,fi) = |-2 240| / (0,159 × 25) = 0,562 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,721 × 1 = 2,721 
A =  1 / (1 + 0,2 × ϕef) = 1 / (1 + 0,2 × 2,721) = 0,648 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,398 × 500 / 1 = 199,2 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,0022 × 199,2 / (0,159 × 25) = 0,11 
B =  √(1 + 2 × ω) = √(1 + 2 × 0,11) = 1,105 
C =  1,7 - rm = 1,7 - 1 = 0,7 
n ≥ 0,41 (0,562 ≥ 0,41) ⇒ 
λlim =  min(20 × A × B × C / √n; 25) = min(20 × 0,648 × 1,105 × 0,7 / √0,562; 25) = min(13,36; 25) = 13,36 
 
Směr y: λy > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,398 × 500 / 1 = 199,2 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,0022 × 199,2 / (0,159 × 25) = 0,11 
nu =  1 + ω = 1 + 0,11 = 1,11 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-2 240) / (0,159 × 25) = 0,562 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,11 - 0,562) / (1,11 - 0,4); 1) = min(0,772; 1) = 0,772 
βy =  0,35 + fck / 200 - λy / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 45,46 / 150 = 0,172 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,721 × 1 = 2,721 
Kϕy =  max(1; 1 + βy × ϕef) = max(1; 1 + 0,172 × 2,721) = max(1; 1,468) = 1,468 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,282 × 200.103 = 56 333 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 199,2 / 56 333 = 0,00354 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dy) = 0,00354 / (0,45 × 0,206) = 0,0381 m-1 
1/r =  Kr × Kϕy × 1/r0 = 0,772 × 1,468 × 0,0381 = 0,0432 m-1 
e2y =  1/r × L0y

2 / cy = 0,0432 × 2,4852 / 10 = 0,0267 
M2y =  -NEd × e2y = -(-2 240) × 0,0267 = 59,71 kNm 
MEdy =  M0Edy + M2y = 47,6 + 59,71 = 107,3 kNm 
 
Směr z: λz < λlim ⇒ Výpočet vzpěru není potřeba 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Stěna (celková výztuž):  
ρs =  As / Ac = 2 204 / 300.103 = 0,00735 

ρs =  As / Ac = 2 204 / 300.103 = 0,00735 

ρs,min =  0,002  
ρs = 0,00735 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00735 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 551,1 mm2 
 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 1,85

 -3,75 -3,50

 1,61

 -3,75

 1,85

14
4,

3

ε [‰, mm]

 -501,05

 370,11

d=
21

5,
5

σs [MPa, mm]

 -25,00

127,36

2366,50

d=
21

5,
5

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  1,61 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -3,75 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  1,85 ‰ 
Směr neutrálné osy:  360,00 ° 
 
NEd = -2240,00 kN ≤ NRd = -4241,47 kN 
MEdy = 28,00 → 107,31 ≤ MRdy = 118,59 kNm 
MEdz = 0,00 ≤ MRdz = 0,00 kNm 
Posouzení průřezu na tlak a ohyb Vyhovuje 
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Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
  

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00735 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00735 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 551,1 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-2240,00 28,00 → 107,31 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-4241,47 118,59 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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10.   1.np - STĚNA TL 220 MM- R60 

10.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 4,05m 
Mezní doba požární odolnosti: 60,0min 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Typ kameniva: Křemičité kamenivo 
Typ výztuže: Válcovaná za tepla 
Vlhkost betonu: 1,5% 
Parametr tepelné vodivosti: 0,000 
  
Požární detail 

Exponovaný ze všech stran 

Teplotní křivka 

Normová teplotní křivka 
  
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 -3200,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

4,05 0,71 2,88 Y 

4,05 0,71 2,88 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 14 35,0 horní výztuž 

6,667 15 35,0 dolní výztuž 
 

14/150,0-kr.35,0

15/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

10.2 Výsledky 
Posouzení v čase požadované požární odolnosti t = 60,0 min 
Metoda izotermy 500 °C 
  
Rozložení teploty  

Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

1 42,0 258,0 14 514,6 0,73 

2 958,0 258,0 14 514,6 0,73 

3 203,6 258,0 14 301,8 1,00 

4 796,4 258,0 14 301,8 1,00 
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Číslo Y [mm] Z [mm] Profil [mm] Teplota [°C] ks 

5 365,3 258,0 14 300,6 1,00 

6 634,7 258,0 14 300,6 1,00 

7 500,0 258,0 11,43095 300,6 1,00 

8 42,0 42,5 15 511,8 0,74 

9 958,0 42,5 15 511,8 0,74 

10 203,6 42,5 15 297,5 1,00 

11 796,4 42,5 15 297,5 1,00 

12 365,3 42,5 15 296,3 1,00 

13 634,7 42,5 15 296,3 1,00 

14 500,0 42,5 12,24745 296,3 1,00 
Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu obálky průřezu 

tmin = 53,8 °C
tmax = 900,3 °C

< 100,0 °C
< 200,0 °C
< 300,0 °C
< 400,0 °C
< 500,0 °C
< 600,0 °C
< 700,0 °C
< 800,0 °C
< 900,0 °C
> 900,0 °C

100°C

200°C

30
0°

C

40
0°

C

500°C

600°C 700°C

800°C

90
0°

C

90
0°

C
514,6 °C 514,6 °C301,8 °C 301,8 °C300,6 °C 300,6 °C300,6 °C

511,8 °C 511,8 °C297,5 °C 297,5 °C296,3 °C 296,3 °C296,3 °C

 
1: Zat. případ 1 - základní návrhová 
N=-2240,00kN; My=28,00 → 136,56kNm; Mz=0,00kNm; Vz=0,00kN; Vy=0,00kN; T=0,00kNm 
Podrobné posouzení TLAK A OHYB: Zat. případ 1 

Normálová síla pro výpočet minimální excentricity dle 6.1(4) normy: Vyhovuje 
Výpočet imperfekce 
ei =  l0 / 400 = 4,05 / 400 = 0,0101 m 
M0Edy =  My + ei × |NEd| = 28 + 0,0101 × |-2 240| = 50,68 kNm 
M0Edz =  0 kNm 
 
Součinitel dotvarování: 
h0 =  2 × Ac / u = 2 × 235.103 / 2 287 = 205,5 mm 
ϕRH =  1 + (1 - RH / 100) / (0,1 × 3√h0) = 1 + (1 - 50 / 100) / (0,1 × 3√205,5) = 1,847 
β(fcm) =  16,8.106 / √fcm = 16,8.106 / √33 = 2,925 
β(t0) =  1 / (0,1 + t00,2) = 1 / (0,1 + 28,000,2) = 0,488 

ϕ0 =  ϕRH × β(fcm) × β(t0) = 1,847 × 2,925 × 0,488 = 2,639 
βH =  min(1,5 × [1 + (0,012 × RH)18] × h0 + 250; 1 500) = min(1,5 × [1 + (0,012 × 50)18] × 205,5 + 250; 1 500) = min(558,3; 1 500) = 558,3 
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β(t/t0) =  [(t - t0) / (βH + t - t0)]0,3 = [(29 200 - 28,00) / (558,3 + 29 200 - 28,00)]0,3 = 0,994 
ϕ =  ϕ0 × β(t/t0) = 2,639 × 0,994 = 2,624 
 
Vzpěr 
Pro výpočet vlivu vzpěru použita metoda založená na jmenovité křivosti. 

Štíhlost kolmo k ose y:  
iy =  √(Icy / Ac) = √(0,00124 / 0,235) = 0,0727 m 
λy =  L0y / iy = 2,875 / 0,0727 = 39,55 
 
Štíhlost kolmo k ose z:  
iz =  √(Icz / Ac) = √(0,0167 / 0,235) = 0,267 m 
λz =  L0z / iz = 2,875 / 0,267 = 10,78 
 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
n =  |NEd| / (Ac × fcd,fi) = |-2 240| / (0,235 × 25) = 0,381 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,624 × 1 = 2,624 
A =  1 / (1 + 0,2 × ϕef) = 1 / (1 + 0,2 × 2,624) = 0,656 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,922 × 500 / 1 = 460,9 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,0022 × 460,9 / (0,235 × 25) = 0,173 
B =  √(1 + 2 × ω) = √(1 + 2 × 0,173) = 1,16 
C =  1,7 - rm = 1,7 - 1 = 0,7 
n < 0,41 (0,381 < 0,41) ⇒ 
λlim =  min(20 × A × B × C / √n; 75) = min(20 × 0,656 × 1,16 × 0,7 / √0,381; 75) = min(17,25; 75) = 17,25 
 
Směr y: λy > λlim ⇒ Je proveden podrobný výpočet vzpěru 
 
fsd,fi =  ks(θ) × fyk / γM,fi = 0,922 × 500 / 1 = 460,9 MPa 
fcd,fi =  kc(θ) × αcc × fck / γM,fi = 1 × 1 × 25 / 1 = 25 MPa 
ω =  As × fsd,fi / (Ac × fcd,fi) = 0,0022 × 460,9 / (0,235 × 25) = 0,173 
nu =  1 + ω = 1 + 0,173 = 1,173 
n =  -NEd / (Ac × fcd,fi) = -(-2 240) / (0,235 × 25) = 0,381 
Kr =  min((nu - n) / (nu - nbal); 1) = min((1,173 - 0,381) / (1,173 - 0,4); 1) = min(1,024; 1) = 1 
βy =  0,35 + fck / 200 - λy / 150 = 0,35 + 25 / 200 - 39,55 / 150 = 0,211 
ϕef =  ϕ × 1 = 2,624 × 1 = 2,624 
Kϕy =  max(1; 1 + βy × ϕef) = max(1; 1 + 0,211 × 2,624) = max(1; 1,555) = 1,555 
Es,fi =  ksE(θ) × Es = 0,729 × 200.103 = 146.103 MPa 
εyd,fi =  fsd,fi / Es,fi = 460,9 / 146.103 = 0,00316 
1/r0 =  εyd,fi / (0,45 × dy) = 0,00316 / (0,45 × 0,235) = 0,0298 m-1 
1/r =  Kr × Kϕy × 1/r0 = 1 × 1,555 × 0,0298 = 0,0464 m-1 
e2y =  1/r × L0y

2 / cy = 0,0464 × 2,8752 / 10 = 0,0383 
M2y =  -NEd × e2y = -(-2 240) × 0,0383 = 85,88 kNm 
MEdy =  M0Edy + M2y = 50,68 + 85,88 = 136,6 kNm 
 
Směr z: λz < λlim ⇒ Výpočet vzpěru není potřeba 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Stěna (celková výztuž):  
ρs =  As / Ac = 2 204 / 300.103 = 0,00735 

ρs =  As / Ac = 2 204 / 300.103 = 0,00735 

ρs,min =  0,002  
ρs = 0,00735 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00735 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 551,1 mm2 
 
Průběh napětí po průřezu a vnitřní síly 

F+

F-

 3,71

 -3,50 -3,50

 3,71

 -2,95

 3,15

12
3,

6

ε [‰, mm]

 -500,38

 500,55

d=
23

4,
9

σs [MPa, mm]

 -25,00

427,46

2664,14

d=
23

4,
9

σc, F [MPa, kN, mm]

 
Deformace v krajních vláknech průřezu 
 
Nejmenší deformace v betonu:  -3,50 ‰ 
Největší deformace v betonu:  3,71 ‰ 
Nejmenší deformace ve výztuži:  -2,95 ‰ 
Největší deformace ve výztuži:  3,15 ‰ 
Směr neutrálné osy:  0,00 ° 
 
NEd = -2240,00 kN ≤ NRd = -6511,82 kN 
MEdy = 28,00 → 136,56 ≤ MRdy = 258,42 kNm 
MEdz = 0,00 ≤ MRdz = 0,00 kNm 
Posouzení průřezu na tlak a ohyb Vyhovuje 
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Podrobné posouzení SMYK: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán smykem. 
  

Podrobné posouzení KROUCENÍ: Zat. případ 1 

Průřez není namáhán kroucením. 
  

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  
ρs = 0,00735 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00735 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 551,1 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
-2240,00 28,00 → 136,56 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-6511,82 258,42 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
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OBJEKT A1, C, D (PŘÍSTAVBA) – SPODNÍ STAVBA 
 

3D PROSTOROVÝ MODEL SE ZÁKLADOVOU DESKOU  
 

GEOMETRICKÉ SCHÉMA 
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ZATÍŽENÍ 
1.ZS Vlastní hmotnost      
Vlastní hmotnost   Viz Scia Engineer 2017.2  
        
2. ZS Stálé       
střecha nad 6.np a 7.np    ST1 =  4,10 kN/m2 

     G21 =  4,10 kN/m2 
        
střecha nad 1.np     ST2 =  5,40 kN/m2 

     G22 =  5,40 kN/m2 
        
střecha nad 1.pp     ST3 =  10,50 kN/m2 

     G23 =  10,50 kN/m2 
        
prosklen ástřecha atria zatěž. Šířka 2,50 m  ST4 =  1,00 kN/m2 

     G24 =ST4*2,50 m = 2,50 kN/m1 
        
prosklen ástřecha atria zatěž. Šířka 1,20 m  ST4 =  1,00 kN/m2 

     G25 =ST4*1,25 m = 1,25 kN/m1 
        
podlaha a opodhled nad 1.np až 6.np   G1 =  2,00 kN/m2 

     G26 =  2,00 kN/m2 
        
podlaha a opodhled nad 1.pp   G2=  3,01 kN/m2 

     G27 =  3,01 kN/m2 
        
zastřešení jader na střeše   G3=  7,50 kN/m1 

     G28 =  7,50 kN/m1 
        
obklad fasády a okna    G4=  3,10 kN/m1 

     G29 =  3,10 kN/m1 
        
        
        
3.ZS Proměnné užitné - ŠACH 1     
nepřístupna střecha nad 6.np a 7.np  Q1 = 1,50 kN/m2 

     Q31 = 1,50 kN/m2 
        
nepřístupna střecha nad 6.np a 7.np  Q2 = 3,00 kN/m2 

     Q32 = 3,00 kN/m2 
        
přístupna střecha nad 1.pp a 1.np   Q3 = 3,00 kN/m2 

     Q33 = 3,00 kN/m2 
        
strop pokoje nad 1.np až 6.np   Q4 = 1,50 kN/m2 

     Q34=  1,50 kN/m2 
        
strop chodby nad 1.np až 6.np   Q5 = 5,00 kN/m2 

     Q35=  5,00 kN/m2 
        
strop  nad 1.pp     Q6 = 5,00 kN/m2 

     Q36 = 5,00 kN/m2 
        
strop  nad 1.pp     Q6 = 5,00 kN/m2 

     Q36 = 5,00 kN/m2 
        
prosklená střecha atria  zatěž. šířky 2,50  Q7 = 0,75 kN/m2 

     Q37=Q7*2,50m = 1,88 kN/m1 
        
prosklená střecha atria  zatěž. šířky 1,25  Q7 = 0,75 kN/m2 

     Q37=Q7*1,25m = 0,94 kN/m1 
        
        
        
4.ZS Proměnné užitné - ŠACH 2     
vítr 2.ZS        
        
        
        
5.ZS Proměnné užitné - ŠACH 3     
vítr 2.ZS        
        
        
        
6.ZS Proměnné užitné - ŠACH 4     
vítr 2.ZS        
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7.ZS Proměnné příčky - ŠACH 1      
sádrokartonové příčky    P1 = 0,80 kN/m2 

     P71 = 0,80 kN/m2 
        
        
        
8.ZS Proměnné příčky - ŠACH 2      
vítr 7.ZS        
        
        
        
9.ZS Proměnné příčky - ŠACH 3      
vítr 7.ZS        
        
        
        
10.ZS Proměnné příčky - ŠACH 4     
vítr 7.ZS        
        
        
        
11.ZS Proměnné sníh       
sníh na střeše -obj A1    S1 = 0,56 kN/m2 

     S111 = 0,56 kN/m2 
        
sníh na střeše -obj C    S2 = 1,40 kN/m2 

     S112 = 1,40 kN/m2 
        
sníh na střeše -obj D    S2 = 1,40 kN/m2 

     S113 = 1,40 kN/m2 
        
sníh na střeše -atrium    S3 = 0,56 kN/m2 

     S114 = 0,56 kN/m2 
                
        
12.ZS Proměnná vítr podélně z prava     
vítr návětrná strana výška podlaží 3,1 m  H= 3,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = -0,80  
     W121=qp*cep*B1 = -2,22 kN/m2 
        
vítr závětrná strana výška podlaží 3,1 m  H= 3,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = 0,50  
     W122=qp*cep*B1 = 1,39 kN/m2 
        
atika v části C     H= 2,40 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = -1,80  
     W123=qp*cep*B1* = -3,86 kN/m2 
        
vítr návětrná strana výška podlaží 4,1 m  H= 4,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = -0,80  
     W124=qp*cep*B1 = -2,93 kN/m2 
        
vítr závětrná strana výška podlaží 4,1 m  H= 4,10 m 

     qp= 0,89 kN/m2 

     cpI = 0,50  
     W125=qp*cep*B1 = 1,83 kN/m2 
                
         
13.ZS Proměnná vítr podélně z leva     
vítr 12.ZS                
                
14.ZS Proměnná vítr příčně z leva     
vítr 12.ZS                                
15.ZS Proměnná vítr příčně z leva     
vítr 12.ZS        
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VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL A DEFORMACÍ 
1. Výpočtový model 
 

 
 
2. Výpočtový model 
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3. Výpočtový model 
 

 
 
4. Výpočtový model 
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5. 2D vnitřní síly; m_xD- 
 

 
6. 2D vnitřní síly; m_xD- 
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7. 2D vnitřní síly; m_xD- 
 

 
 
8. 2D vnitřní síly; m_xD- 
 



318 

 

 
9. 2D vnitřní síly; m_xD- 
 

 
 
10. 2D vnitřní síly; m_xD- 
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11. 2D vnitřní síly; m_xD+ 
 

 
12. 2D vnitřní síly; m_yD- 
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13. 2D vnitřní síly; m_yD- 
 

 
 
14. 2D vnitřní síly; m_yD- 
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15. 2D vnitřní síly; m_yD- 
 

 
16. 2D vnitřní síly; m_yD- 
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17. 2D vnitřní síly; m_yD- 
 

 
 
18. 2D vnitřní síly; m_yD+ 
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POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
 
 

ZÁKLADOVÁ DESKA 
 

1.   DESKA 300 MM - obvodova stěna 9 podlaží 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 -115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 -85,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -80,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 0,71 2,48 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

8 16 35,0 horní výztuž 

6,667 14 35,0 dolní výztuž 
 

16/125,0-kr.35,0

14/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
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1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00878 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00878 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 -115,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 -167,94 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 -85,00 0,00 10,99 224,78 22,56 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -80,00 0,00 677.10-6 0,277 0,187 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,200  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

 
 
2.   DESKA 300 MM - obvodova stěna 2 podlaží 

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 -50,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -45,00 0,00 
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Vzpěr  
Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 0,71 2,48 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

8 14 35,0 horní výztuž 

6,667 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/125,0-kr.35,0

14/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00753 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00753 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 -132,60 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 -50,00 0,00 7,19 170,36 11,09 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -45,00 0,00 460.10-6 0,298 0,137 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,200  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  
 
 

 
3.   DESKA 300 MM - pole 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
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Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 50,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 45,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 0,71 2,48 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

6,667 14 35,0 horní výztuž 

6,667 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/150,0-kr.35,0

14/150,0-kr.35,0
 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00684 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00684 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 112,73 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 
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č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 50,00 0,00 7,79 203,14 9,00 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 45,00 0,00 548.10-6 0,340 0,186 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,200  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

 
 
 
4.   DESKA 300 MM - podpora 

4.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XC2 
Délka dílce: 3,50m 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

30
0,

0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 1 0,00 -170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 0,00 -120,00 0,00 1,000 
 
Vnitřní síly - kvazistálá (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz 

[kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -110,00 0,00 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] Kolmo k ose 

3,50 0,71 2,48 Y 

3,50 0,71 2,48 Z 
 
Podélná výztuž  

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

13,33 14 35,0 horní výztuž 

6,667 14 35,0 dolní výztuž 
 

14/75,0-kr.35,0

14/150,0-kr.35,0
 



328 

 

S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

35,0 mm (uživ.) 
  

4.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0103 ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,0103 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 
0,00 -170,00 0,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
0,00 -210,41 0,00 0,00 0,00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 Zat. případ 2 0,00 -120,00 0,00 13,97 249,98 34,75 Vyhovuje 

Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

Mezní stav omezení šířky trhlin 

č. Název 
NEd MEdy MEdz ∆ε sr,max w 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [–] [m] [mm] 

1 Zat. případ 3 0,00 -110,00 0,00 846.10-6 0,218 0,184 Vyhovuje 

Maximální povolená šířka wmax 0,200  

Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
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ZÁKLADOVÁ PATKA ZP4, ZP5 ZP6 
 

1.   PATKA ZP4 

1.1 Vstupní data 
Geometrie 

Délka dílce = 1,60m  
x [m] Typ uzlu Šířka [m] A/L [m] I/L [m3] Odsazení [m] 

0,000 kloub 0,500 - - 0,250 

1,600 kloub 0,500 - - 0,250 
 

 1,600 

 0,500 

 0,250  0,250 

 0,500 

 
 
  
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

10
00

,0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Zatěžovací stavy  

č. Název Kód Typ γf (γf,inf)* 
Součinitele pro kombinace 

ξ Kateg.** ψ0 ψ1 ψ2 

1 G1 silové-stálé Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 
 
* γf,inf pro příznivě působící stálá zatížení 
** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 
  
 
  

G1 silové-stálé - zatížení 

Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 

síla 0,800 - 2420,00kN - 
 

24
20

,0
0

 
 
  
Kombinace 

1.2 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) 

Číslo 
Název a druh kombinace 

Složení 

1(a) G1; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 

 γf,sup,1*G1 
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Číslo 
Název a druh kombinace 

Složení 
1(b) G1; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 

 ξ,1*γf,sup,1*G1 
 
Vysvětlivky: varianta (a) = varianta s kombinační hodnotou hlavního proměnného zatížení 
 varianta (b) = varianta s redukovanými hodnotami stálých zatížení  
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP) 
Číslo Název a druh kombinace 

Složení 

1 G1; kvazistálá kombinace 

 G1 

2 G1; charakteristická kombinace 

 G1 
 
Obálky  

Obálka základní návrhová (MSÚ) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

0,000 0,00 0,00 -1388,48 -1633,50 1633,50 1388,48 - - 

0,080 130,68 111,08 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,160 261,36 222,16 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,240 392,04 333,23 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,320 522,72 444,31 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,400 653,40 555,39 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,480 784,08 666,47 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,560 914,76 777,55 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,640 1045,44 888,62 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,720 1176,12 999,70 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,800 1306,80L 1110,78L -1388,48L -1633,50L - - - - 

0,800 1306,80P 1110,78P 1633,50P 1388,47P - - - - 

0,880 1176,12 999,70 1633,50 1388,47 - - - - 

0,960 1045,44 888,62 1633,50 1388,47 - - - - 

1,040 914,76 777,55 1633,50 1388,47 - - - - 

1,120 784,08 666,47 1633,50 1388,47 - - - - 

1,200 653,40 555,39 1633,50 1388,47 - - - - 

1,280 522,72 444,31 1633,50 1388,47 - - - - 

1,360 392,04 333,23 1633,50 1388,47 - - - - 

1,440 261,36 222,16 1633,50 1388,47 - - - - 

1,520 130,68 111,08 1633,50 1388,47 - - - - 

1,600 0,00 0,00 1633,50 1388,47 1633,50 1388,47 - - 
 

13
06

,8
0 

My

13
88

,4
8

16
33

,5
0

13
88

,4
7

16
33

,5
0

Reakce

16
33

,5
0 

16
33

,5
0 

Vz

 -
16

33
,5

0

 -
16

33
,5

0

 
 
  

Obálka charakteristická (MSP) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

0,000 0,00 0,00 -1210,00 -1210,00 1210,00 1210,00 - - 

0,080 96,80 96,80 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,160 193,60 193,60 -1210,00 -1210,00 - - - - 
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Obálka charakteristická (MSP) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 
0,240 290,40 290,40 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,320 387,20 387,20 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,400 484,00 484,00 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,480 580,80 580,80 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,560 677,60 677,60 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,640 774,40 774,40 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,720 871,20 871,20 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,800 968,00L 968,00L -1210,00L -1210,00L - - - - 

0,800 968,00P 968,00P 1210,00P 1210,00P - - - - 

0,880 871,20 871,20 1210,00 1210,00 - - - - 

0,960 774,40 774,40 1210,00 1210,00 - - - - 

1,040 677,60 677,60 1210,00 1210,00 - - - - 

1,120 580,80 580,80 1210,00 1210,00 - - - - 

1,200 484,00 484,00 1210,00 1210,00 - - - - 

1,280 387,20 387,20 1210,00 1210,00 - - - - 

1,360 290,40 290,40 1210,00 1210,00 - - - - 

1,440 193,60 193,60 1210,00 1210,00 - - - - 

1,520 96,80 96,80 1210,00 1210,00 - - - - 

1,600 0,00 0,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 - - 
 

96
8,

00
 

My

12
10

,0
0

12
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Reakce
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,0
0 

Vz

 
 
  
Extrémy reakcí  

Extrémy reakcí základní návrhová (MSÚ) 

x [m] Reakce 

0,000 Max Rz = 1633,50kN - G1 (var.a) 

0,000 Min Rz = 1388,48kN - G1 (var.b) 

1,600 Max Rz = 1633,50kN - G1 (var.a) 

1,600 Min Rz = 1388,47kN - G1 (var.b) 
 

Extrémy reakcí charakteristická (MSP) 

x [m] Reakce 

0,000 Max Rz = 1210,00kN - G1 

0,000 Min Rz = 1210,00kN - G1 

1,600 Max Rz = 1210,00kN - G1 

1,600 Min Rz = 1210,00kN - G1 
 
Podélná výztuž  

Typ vložky Počátek [m] Konec [m] Krytí [mm] Profil [mm] Počet 

Horní 0,000 1,600 50,0 12 4 

Dolní 0,000 1,600 120,0 22 6 

Dolní 0,000 1,600 50,0 22 6 
 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Úsek č.: 1, (0,00m - 1,60m) 
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Obvodové třmínky 
Profil: 12 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Spony, vnitřní třmínky 
Profil: 12 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 2 

Minimální krytí 

50,0 mm (uživ.) 
  

1.3 Posouzení mezního stavu únosnosti 
Mezní stav únosnosti je posuzován pro všechny zatěžovací případy 

Ohyb 

Tlačená výztuž neuvažována; redukce momentu - ne; vliv smyku uvažován 
  
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00505 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00501 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Kritický řez v bodě x = 0,800m 
MEd = 1306,80kNm ≤ MRd = 1710,48kNm ⇒ Vyhovuje 
Ohyb dílce VYHOVUJE 
  
4ks prof.12

12ks prof.22

4ks prof.12

12ks prof.22

4ks prof.12

12ks prof.22

Legenda:
 MEd [kNm]

 1306,80

 MRd [kNm]

 -276,35 

 1710,48

X = 0,800 m

 
 
  
Smyk 

Typ prvku: nosník 
Kritický řez v bodě x = 0,000m 
  
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00302 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 600,0 mm   
VEd = 1633,50kN ≤ VRd = 1928,99kN ⇒ Vyhovuje 
Smyk dílce VYHOVUJE 
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 1,600 

ks: 10; 0,150m
Spony, vnitřní třmínky: 2x12mm

ks: 10; 0,150m
Obvodové třmínky: 2x12mm

Legenda:
 VEd [kN]

 1633,50 

 -1633,50 

 VRdmax [kN]

 3259,02 

 VRdc [kN]

 371,32 

 VRds [kN]

 1928,99 

X = 0,000 m

 
 
  
Kotvení 

Koncová úprava vložek - Přímý prut 
  

Typ 
profil 

Počátek Konec 
Úč. délka Celk. délka 

σsd lbd σsd lbd 

[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m] 

Horní 12 434,78 0,483 434,78 0,483 1,600 2,566 

Dolní 22 434,78 0,620 434,78 0,620 1,100 2,340 

Dolní 22 434,78 0,717 434,78 0,717 1,100 2,533 
 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

1.4 Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Trhliny 

Mezní stav použitelnosti (šířka trhlin) je posuzován pro všechny kvazistálé zatěžovací případy 

Trhliny jsou kontrolovány pouze na nejvíce tažené straně průřezu. 
Maximální velikost trhlin: wk = 0,291mm 
Maximální povolená šířka trhliny: wmax = 0,300mm (Prostředí - XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XS1, XS2 nebo XS3) 
Šířka trhlin VYHOVUJE 
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Legenda:
 w [mm]

 0,291  
 
  
Průhyb 

Mezní stav použitelnosti (omezení průhybu) je posuzován pro všechny kvazistálé, charakteristické zatěžovací případy 
 
Počátek vysychání: ts =  7 [dny] 
Konec vysychání: t =  29200 [dny] 
Počátek zatěžování: t0 =  28 [dny] 
Konec zatěžování: t =  29200 [dny] 
Maximální deformace dílce od kvazistálých kombinací je 0,5mm v bodě x = 0,800m 
Maximální povolená deformace dílce od kvazistálých kombinací je 6,4mm 
Průhyb dílce VYHOVUJE 
  

Legenda:
 wmin. [mm]

 0,5 

 wmax. [mm]

 0,5  
 
  
Napětí 

Mezní stav použitelnosti (omezení napětí) je posuzován pro všechny charakteristické zatěžovací případy 

Největší tlakové napětí v betonu: 
σc = 11,2MPa < k1 × fck = 15,0MPa ⇒ Splněna hodnota pro prostředí XD, XF, XS 
σc = 11,2MPa < k2 × fck = 11,2MPa ⇒ Lineární dotvarování 
Největší tahové napětí ve výztuži: 
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σs = 265,6MPa < k3 × fyk = 400,0MPa ⇒ Nepřijatelné trhliny ani deformace nevzniknou 
Napětí na dílci VYHOVUJE 
  

Legenda:
 σc [MPa]

 11,23 

 σs [MPa]

 265,56  
 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
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2.   PATKA ZP5 

2.1 Vstupní data 
Geometrie 

Délka dílce = 1,60m  
x [m] Typ uzlu Šířka [m] A/L [m] I/L [m3] Odsazení [m] 

0,000 kloub 0,600 - - 0,300 

1,600 kloub 0,600 - - 0,300 
 

 1,600 

 0,600 

 0,300  0,300 

 0,600 

 
 
  
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1400,0

10
00

,0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Zatěžovací stavy  

č. Název Kód Typ γf (γf,inf)* 
Součinitele pro kombinace 

ξ Kateg.** ψ0 ψ1 ψ2 

1 G1 silové-stálé Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 
 
* γf,inf pro příznivě působící stálá zatížení 
** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 
  
 
  

G1 silové-stálé - zatížení 

Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 

síla 0,800 - 3110,00kN - 
 

31
10

,0
0

 
 
  
Kombinace 

2.2 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) 

Číslo 
Název a druh kombinace 

Složení 

1(a) G1; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 

 γf,sup,1*G1 

1(b) G1; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 

 ξ,1*γf,sup,1*G1 
 
Vysvětlivky: varianta (a) = varianta s kombinační hodnotou hlavního proměnného zatížení 
 varianta (b) = varianta s redukovanými hodnotami stálých zatížení  
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Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP) 
Číslo Název a druh kombinace 

Složení 

1 G1; kvazistálá kombinace 

 G1 

2 G1; charakteristická kombinace 

 G1 
 
Obálky  

Obálka základní návrhová (MSÚ) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

0,000 0,00 0,00 -1784,36 -2099,25 2099,25 1784,36 - - 

0,080 167,94 142,75 -1784,36 -2099,25 - - - - 

0,160 335,88 285,50 -1784,36 -2099,25 - - - - 

0,240 503,82 428,25 -1784,36 -2099,25 - - - - 

0,320 671,76 571,00 -1784,36 -2099,25 - - - - 

0,400 839,70 713,74 -1784,36 -2099,25 - - - - 

0,480 1007,64 856,49 -1784,36 -2099,25 - - - - 

0,560 1175,58 999,24 -1784,36 -2099,25 - - - - 

0,640 1343,52 1141,99 -1784,36 -2099,25 - - - - 

0,720 1511,46 1284,74 -1784,36 -2099,25 - - - - 

0,800 1679,40L 1427,49L -1784,36L -2099,25L - - - - 

0,800 1679,40P 1427,49P 2099,25P 1784,36P - - - - 

0,880 1511,46 1284,74 2099,25 1784,36 - - - - 

0,960 1343,52 1141,99 2099,25 1784,36 - - - - 

1,040 1175,58 999,24 2099,25 1784,36 - - - - 

1,120 1007,64 856,49 2099,25 1784,36 - - - - 

1,200 839,70 713,75 2099,25 1784,36 - - - - 

1,280 671,76 571,00 2099,25 1784,36 - - - - 

1,360 503,82 428,25 2099,25 1784,36 - - - - 

1,440 335,88 285,50 2099,25 1784,36 - - - - 

1,520 167,94 142,75 2099,25 1784,36 - - - - 

1,600 0,00 0,00 2099,25 1784,36 2099,25 1784,36 - - 
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Obálka charakteristická (MSP) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

0,000 0,00 0,00 -1555,00 -1555,00 1555,00 1555,00 - - 

0,080 124,40 124,40 -1555,00 -1555,00 - - - - 

0,160 248,80 248,80 -1555,00 -1555,00 - - - - 

0,240 373,20 373,20 -1555,00 -1555,00 - - - - 

0,320 497,60 497,60 -1555,00 -1555,00 - - - - 

0,400 622,00 622,00 -1555,00 -1555,00 - - - - 

0,480 746,40 746,40 -1555,00 -1555,00 - - - - 

0,560 870,80 870,80 -1555,00 -1555,00 - - - - 

0,640 995,20 995,20 -1555,00 -1555,00 - - - - 
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Obálka charakteristická (MSP) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 
0,720 1119,60 1119,60 -1555,00 -1555,00 - - - - 

0,800 1244,00L 1244,00L -1555,00L -1555,00L - - - - 

0,800 1244,00P 1244,00P 1555,00P 1555,00P - - - - 

0,880 1119,60 1119,60 1555,00 1555,00 - - - - 

0,960 995,20 995,20 1555,00 1555,00 - - - - 

1,040 870,80 870,80 1555,00 1555,00 - - - - 

1,120 746,40 746,40 1555,00 1555,00 - - - - 

1,200 622,00 622,00 1555,00 1555,00 - - - - 

1,280 497,60 497,60 1555,00 1555,00 - - - - 

1,360 373,20 373,20 1555,00 1555,00 - - - - 

1,440 248,80 248,80 1555,00 1555,00 - - - - 

1,520 124,40 124,40 1555,00 1555,00 - - - - 

1,600 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 - - 
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Extrémy reakcí  

Extrémy reakcí základní návrhová (MSÚ) 

x [m] Reakce 

0,000 Max Rz = 2099,25kN - G1 (var.a) 

0,000 Min Rz = 1784,36kN - G1 (var.b) 

1,600 Max Rz = 2099,25kN - G1 (var.a) 

1,600 Min Rz = 1784,36kN - G1 (var.b) 
 

Extrémy reakcí charakteristická (MSP) 

x [m] Reakce 

0,000 Max Rz = 1555,00kN - G1 

0,000 Min Rz = 1555,00kN - G1 

1,600 Max Rz = 1555,00kN - G1 

1,600 Min Rz = 1555,00kN - G1 
 
Podélná výztuž  

Typ vložky Počátek [m] Konec [m] Krytí [mm] Profil [mm] Počet 

Horní 0,000 1,600 50,0 12 4 

Dolní 0,000 1,600 120,0 22 8 

Dolní 0,000 1,600 50,0 22 8 
 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Úsek č.: 1, (0,00m - 1,60m) 
Obvodové třmínky 
Profil: 12 mm; Vzdálenost: 120,0 mm 

Spony, vnitřní třmínky 
Profil: 12 mm; Vzdálenost: 120,0 mm; Střihy: 2 

Minimální krytí 

50,0 mm (uživ.) 
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2.3 Posouzení mezního stavu únosnosti 
Mezní stav únosnosti je posuzován pro všechny zatěžovací případy 

Ohyb 

Tlačená výztuž neuvažována; redukce momentu - ne; vliv smyku uvažován 
  
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00481 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00467 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Kritický řez v bodě x = 0,800m 
MEd = 1679,40kNm ≤ MRd = 2292,22kNm ⇒ Vyhovuje 
Ohyb dílce VYHOVUJE 
  

4ks prof.12

16ks prof.22

4ks prof.12

16ks prof.22

4ks prof.12

16ks prof.22

Legenda:
 MEd [kNm]

 1679,40

 MRd [kNm]

 -313,43 

 2292,22

X = 0,800 m

 
 
  
Smyk 

Typ prvku: nosník 
Kritický řez v bodě x = 0,000m 
  
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00269 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 600,0 mm   
VEd = 2099,25kN ≤ VRd = 2419,46kN ⇒ Vyhovuje 
Smyk dílce VYHOVUJE 
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 1,600 

ks: 13; 0,120m
Spony, vnitřní třmínky: 2x12mm

ks: 13; 0,120m
Obvodové třmínky: 2x12mm

Legenda:
 VEd [kN]

 2099,25 

 -2099,25 

 VRdmax [kN]

 4578,18 

 VRdc [kN]

 511,46 

 VRds [kN]

 2419,46 

X = 0,000 m

 
 
  
Kotvení 

Koncová úprava vložek - Přímý prut 
  

Typ 
profil 

Počátek Konec 
Úč. délka Celk. délka 

σsd lbd σsd lbd 

[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m] 

Horní 12 434,78 0,483 434,78 0,483 1,600 2,566 

Dolní 22 434,78 0,620 434,78 0,620 1,000 2,240 

Dolní 22 434,78 0,717 434,78 0,717 1,000 2,433 
 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

2.4 Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Trhliny 

Mezní stav použitelnosti (šířka trhlin) je posuzován pro všechny kvazistálé zatěžovací případy 

Trhliny jsou kontrolovány pouze na nejvíce tažené straně průřezu. 
Maximální velikost trhlin: wk = 0,281mm 
Maximální povolená šířka trhliny: wmax = 0,300mm (Prostředí - XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XS1, XS2 nebo XS3) 
Šířka trhlin VYHOVUJE 
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Legenda:
 w [mm]

 0,281  
 
  
Průhyb 

Mezní stav použitelnosti (omezení průhybu) je posuzován pro všechny kvazistálé, charakteristické zatěžovací případy 
 
Počátek vysychání: ts =  7 [dny] 
Konec vysychání: t =  29200 [dny] 
Počátek zatěžování: t0 =  28 [dny] 
Konec zatěžování: t =  29200 [dny] 
Maximální deformace dílce od kvazistálých kombinací je 0,4mm v bodě x = 0,800m 
Maximální povolená deformace dílce od kvazistálých kombinací je 3,2mm 
Průhyb dílce VYHOVUJE 
  

Legenda:
 wmin. [mm]

 0,4 

 wmax. [mm]

 0,4  
 
  
Napětí 

Mezní stav použitelnosti (omezení napětí) je posuzován pro všechny charakteristické zatěžovací případy 

Největší tlakové napětí v betonu: 
σc = 10,6MPa < k1 × fck = 15,0MPa ⇒ Splněna hodnota pro prostředí XD, XF, XS 
σc = 10,6MPa < k2 × fck = 11,2MPa ⇒ Lineární dotvarování 
Největší tahové napětí ve výztuži: 
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σs = 255,5MPa < k3 × fyk = 400,0MPa ⇒ Nepřijatelné trhliny ani deformace nevzniknou 
Napětí na dílci VYHOVUJE 
  

Legenda:
 σc [MPa]

 10,55 

 σs [MPa]

 255,54  
 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
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3.   PATKA ZP6 

3.1 Vstupní data 
Geometrie 

Délka dílce = 1,60m  
x [m] Typ uzlu Šířka [m] A/L [m] I/L [m3] Odsazení [m] 

0,000 kloub 0,500 - - 0,250 

1,600 kloub 0,500 - - 0,250 
 

 1,600 

 0,500 

 0,250  0,250 

 0,500 

 
 
  
Průřez 
 

Materiály 
 

Y

Z

1000,0

15
00

,0

 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: B500 
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Zatěžovací stavy  

č. Název Kód Typ γf (γf,inf)* 
Součinitele pro kombinace 

ξ Kateg.** ψ0 ψ1 ψ2 

1 G1 silové-stálé Silové Stálé 1,35(0,90) 0,85 - - - - 
 
* γf,inf pro příznivě působící stálá zatížení 
** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 
  
 
  

G1 silové-stálé - zatížení 

Typ Souř.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2 

síla 0,800 - 2420,00kN - 
 

24
20

,0
0

 
 
  
Kombinace 

3.2 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu 
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) 

Číslo 
Název a druh kombinace 

Složení 

1(a) G1; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 

 γf,sup,1*G1 

1(b) G1; alternativní - základní kombinace s redukcí zatížení 

 ξ,1*γf,sup,1*G1 
 
Vysvětlivky: varianta (a) = varianta s kombinační hodnotou hlavního proměnného zatížení 
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 varianta (b) = varianta s redukovanými hodnotami stálých zatížení  
Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP) 
Číslo Název a druh kombinace 

Složení 

1 G1; kvazistálá kombinace 

 G1 

2 G1; charakteristická kombinace 

 G1 
 
Obálky  

Obálka základní návrhová (MSÚ) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

0,000 0,00 0,00 -1388,48 -1633,50 1633,50 1388,48 - - 

0,080 130,68 111,08 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,160 261,36 222,16 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,240 392,04 333,23 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,320 522,72 444,31 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,400 653,40 555,39 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,480 784,08 666,47 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,560 914,76 777,55 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,640 1045,44 888,62 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,720 1176,12 999,70 -1388,48 -1633,50 - - - - 

0,800 1306,80L 1110,78L -1388,48L -1633,50L - - - - 

0,800 1306,80P 1110,78P 1633,50P 1388,48P - - - - 

0,880 1176,12 999,70 1633,50 1388,48 - - - - 

0,960 1045,44 888,62 1633,50 1388,48 - - - - 

1,040 914,76 777,55 1633,50 1388,48 - - - - 

1,120 784,08 666,47 1633,50 1388,48 - - - - 

1,200 653,40 555,39 1633,50 1388,48 - - - - 

1,280 522,72 444,31 1633,50 1388,48 - - - - 

1,360 392,04 333,23 1633,50 1388,48 - - - - 

1,440 261,36 222,16 1633,50 1388,48 - - - - 

1,520 130,68 111,08 1633,50 1388,48 - - - - 

1,600 0,00 0,00 1633,50 1388,48 1633,50 1388,48 - - 
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Obálka charakteristická (MSP) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

0,000 0,00 0,00 -1210,00 -1210,00 1210,00 1210,00 - - 

0,080 96,80 96,80 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,160 193,60 193,60 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,240 290,40 290,40 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,320 387,20 387,20 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,400 484,00 484,00 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,480 580,80 580,80 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,560 677,60 677,60 -1210,00 -1210,00 - - - - 
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Obálka charakteristická (MSP) 

x Max MEdy Min MEdy Max VEdz Min VEdz Max Rz Min Rz Max ROx Min ROx 

[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 
0,640 774,40 774,40 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,720 871,20 871,20 -1210,00 -1210,00 - - - - 

0,800 968,00L 968,00L -1210,00L -1210,00L - - - - 

0,800 968,00P 968,00P 1210,00P 1210,00P - - - - 

0,880 871,20 871,20 1210,00 1210,00 - - - - 

0,960 774,40 774,40 1210,00 1210,00 - - - - 

1,040 677,60 677,60 1210,00 1210,00 - - - - 

1,120 580,80 580,80 1210,00 1210,00 - - - - 

1,200 484,00 484,00 1210,00 1210,00 - - - - 

1,280 387,20 387,20 1210,00 1210,00 - - - - 

1,360 290,40 290,40 1210,00 1210,00 - - - - 

1,440 193,60 193,60 1210,00 1210,00 - - - - 

1,520 96,80 96,80 1210,00 1210,00 - - - - 

1,600 0,00 0,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 - - 
 

96
8,

00
 

My

12
10

,0
0

12
10

,0
0

Reakce

 -
12

10
,0

0

 -
12

10
,0

0
12

10
,0

0 

12
10

,0
0 

Vz

 
 
  
Extrémy reakcí  

Extrémy reakcí základní návrhová (MSÚ) 

x [m] Reakce 

0,000 Max Rz = 1633,50kN - G1 (var.a) 

0,000 Min Rz = 1388,48kN - G1 (var.b) 

1,600 Max Rz = 1633,50kN - G1 (var.a) 

1,600 Min Rz = 1388,48kN - G1 (var.b) 
 

Extrémy reakcí charakteristická (MSP) 

x [m] Reakce 

0,000 Max Rz = 1210,00kN - G1 

0,000 Min Rz = 1210,00kN - G1 

1,600 Max Rz = 1210,00kN - G1 

1,600 Min Rz = 1210,00kN - G1 
 
Podélná výztuž  

Typ vložky Počátek [m] Konec [m] Krytí [mm] Profil [mm] Počet 

Horní 0,000 1,600 50,0 12 4 

Dolní 0,000 1,600 120,0 22 5 

Dolní 0,000 1,600 50,0 22 5 
 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Úsek č.: 1, (0,00m - 1,60m) 
Obvodové třmínky 
Profil: 12 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Spony, vnitřní třmínky 
Profil: 12 mm; Vzdálenost: 200,0 mm; Střihy: 2 
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Minimální krytí 

50,0 mm (uživ.) 
  

3.3 Posouzení mezního stavu únosnosti 
Mezní stav únosnosti je posuzován pro všechny zatěžovací případy 

Ohyb 

Tlačená výztuž neuvažována; redukce momentu - ne; vliv smyku uvažován 
  
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  
ρs,t = 0,00271 ≥  ρs,min = 0,00135 ⇒ Vyhovuje 

ρs = 0,00284 ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
Kritický řez v bodě x = 0,800m 
MEd = 1306,80kNm ≤ MRd = 2352,49kNm ⇒ Vyhovuje 
Ohyb dílce VYHOVUJE 
  
4ks prof.12

10ks prof.22

4ks prof.12

10ks prof.22

4ks prof.12

10ks prof.22

Legenda:
 MEd [kNm]

 1306,80

 MRd [kNm]

 -369,14 

 2352,49

X = 0,800 m

 
 
  
Smyk 

Typ prvku: nosník 
Kritický řez v bodě x = 0,000m 
  
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 

ρw,min = 0,0008 ≤ ρw = 0,00226 ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků sl,max = 400,0 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost větví třmínků st,max = 600,0 mm   
VEd = 1633,50kN ≤ VRd = 2323,84kN ⇒ Vyhovuje 
Smyk dílce VYHOVUJE 
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 1,600 

ks: 8; 0,200m
Spony, vnitřní třmínky: 2x12mm

ks: 8; 0,200m
Obvodové třmínky: 2x12mm

Legenda:
 VEd [kN]

 1633,50 

 -1633,50 

 VRdmax [kN]

 5234,81 

 VRdc [kN]

 439,00 

 VRds [kN]

 2323,84 

X = 0,000 m

 
 
  
Kotvení 

Koncová úprava vložek - Přímý prut 
  

Typ 
profil 

Počátek Konec 
Úč. délka Celk. délka 

σsd lbd σsd lbd 

[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m] 

Horní 12 434,78 0,483 434,78 0,483 1,600 2,566 

Dolní 22 434,78 0,620 434,78 0,620 1,100 2,340 

Dolní 22 434,78 0,717 434,78 0,717 1,100 2,533 
 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

3.4 Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Trhliny 

Mezní stav použitelnosti (šířka trhlin) je posuzován pro všechny kvazistálé zatěžovací případy 

Trhliny jsou kontrolovány pouze na nejvíce tažené straně průřezu. 
Maximální velikost trhlin: wk = 0,205mm 
Maximální povolená šířka trhliny: wmax = 0,300mm (Prostředí - XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XS1, XS2 nebo XS3) 
Šířka trhlin VYHOVUJE 
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Legenda:
 w [mm]

 0,205  
 
  
Průhyb 

Mezní stav použitelnosti (omezení průhybu) je posuzován pro všechny kvazistálé, charakteristické zatěžovací případy 
 
Počátek vysychání: ts =  7 [dny] 
Konec vysychání: t =  29200 [dny] 
Počátek zatěžování: t0 =  28 [dny] 
Konec zatěžování: t =  29200 [dny] 
Maximální deformace dílce od kvazistálých kombinací je 0,1mm v bodě x = 0,800m 
Maximální povolená deformace dílce od kvazistálých kombinací je 6,4mm 
Průhyb dílce VYHOVUJE 
  

Legenda:
 wmin. [mm]

 0,1 

 wmax. [mm]

 0,1  
 
  
Napětí 

Mezní stav použitelnosti (omezení napětí) je posuzován pro všechny charakteristické zatěžovací případy 

Největší tlakové napětí v betonu: 
σc = 6,0MPa < k1 × fck = 15,0MPa ⇒ Splněna hodnota pro prostředí XD, XF, XS 
σc = 6,0MPa < k2 × fck = 11,2MPa ⇒ Lineární dotvarování 
Největší tahové napětí ve výztuži: 
σs = 197,7MPa < k3 × fyk = 400,0MPa ⇒ Nepřijatelné trhliny ani deformace nevzniknou 
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Napětí na dílci VYHOVUJE 
  

Legenda:
 σc [MPa]

 6,04 

 σs [MPa]

 197,73  
 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE 
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ZÁKLADOVÁ PATKA ZP51 
 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Projekt 
 
Datum : 18.09.2019 
 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení : γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
 

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce svislé únosnosti : γRvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : γRhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin   

Číslo Název Vzorek 
ϕef cef γ γsu δ 

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Třída S4 29,00 5,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Parametry zemin 
 
Třída S4 
Objemová tíha : γ = 18,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 29,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 5,00 kPa  
Modul přetvárnosti : Edef = 21,00 MPa  
Poissonovo číslo : ν = 0,30   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,00 kN/m3  
  
Založení 

Typ základu: centrická patka 
Hloubka od původního terénu hz = 0,84 m 
Hloubka základové spáry d = 0,84 m 
Tloušťka základu t = 0,84 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 20,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: centrická patka 
Délka patky x = 2,80 m 
Šířka patky y = 1,60 m 
Šířka sloupu ve směru x cx = 1,00 m 
Šířka sloupu ve směru y cy = 0,40 m 
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Objem patky  = 3,76 m3 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 20/25 
Válcová pevnost v tlaku fck = 20,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,20 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 30000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin  

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 - 0,00 .. ∞ Třída S4 

 
Zatížení  

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Ano  Zatížení č. 1 Návrhové 1774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Ano  Zatížení č. 1 - provozní Užitné 1267,14 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 
  
Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  

Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey σ Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Zatížení č. 1 Ano 0,00 0,00 415,30 501,55 82,80 Ano 

Zatížení č. 1 Ne 0,00 0,00 422,06 501,55 84,15 Ano 
 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 116,85 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 0,00 kN 
 
Posouzení svislé únosnosti 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1) 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 2,45 m 
Dosah smykové plochy lsp = 7,29 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 501,55 kPa 
Extrémní kontaktní napětí σ = 422,06 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,000<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,000<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 5,23 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 962,69 kN 
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Extrémní horizontální síla H = 0,00 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  

Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 86,55 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 0,00 kN 
 
Sednutí středu hrany x - 1 = 12,0 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 12,0 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 10,3 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = 10,3 mm   
Sednutí středu základu = 17,1 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 12,5 mm   
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 21,00 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=38,57) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=206,72) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,000<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,000<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 12,5 mm 
Hloubka deformační zóny = 6,16 m 
 
Natočení ve směru x = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °) 
Natočení ve směru y = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °) 
 
  

Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

10 ks profil 16,0 mm, krytí 40,0 mm 
Šířka průřezu = 1,60 m 
Výška průřezu = 0,84 m 
 
Stupeň vyztužení ρ = 0,16 % > 0,13 % = ρmin 
Poloha neutrálné osy x = 0,05 m < 0,49 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 674,44 kNm > 256,60 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 

16 ks profil 16,0 mm, krytí 40,0 mm 
Šířka průřezu = 2,80 m 
Výška průřezu = 0,84 m 
 
Stupeň vyztužení ρ = 0,15 % > 0,13 % = ρmin 
Poloha neutrálné osy x = 0,05 m < 0,49 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1081,56 kNm > 199,57 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 1774,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 158,39 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 1615,61 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 2,80 m 
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Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,73 MPa 
Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 2,94 MPa 
 
Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 792,45 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 981,55 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,40 m 
Délka průřezu u = 5,29 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,23 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 1,15 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
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ZÁKLADOVÁ PATKA ZP52 
 
Posouzení plošného základu 

Vstupní data 
Projekt 
 
Datum : 18.09.2019 
 
Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
 
Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 
 
Patky 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
 

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení : γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
 

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce svislé únosnosti : γRvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : γRhs = 1,10 [–] 
 
Základní parametry zemin   

Číslo Název Vzorek 
ϕef cef γ γsu δ 

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Třída S4 29,00 5,00 18,00 8,00  

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
  
Parametry zemin 
 
Třída S4 
Objemová tíha : γ = 18,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 29,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 5,00 kPa  
Modul přetvárnosti : Edef = 21,00 MPa  
Poissonovo číslo : ν = 0,30   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,00 kN/m3  
  
Založení 

Typ základu: centrická patka 
Hloubka od původního terénu hz = 0,84 m 
Hloubka základové spáry d = 0,84 m 
Tloušťka základu t = 0,84 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 20,00 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: centrická patka 
Délka patky x = 1,50 m 
Šířka patky y = 1,50 m 
Šířka sloupu ve směru x cx = 0,40 m 
Šířka sloupu ve směru y cy = 0,40 m 
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Objem patky  = 1,89 m3 
 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 20/25 
Válcová pevnost v tlaku fck = 20,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,20 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 30000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a přiřazení zemin  

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 - 0,00 .. ∞ Třída S4 

 
Zatížení  

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Ano  Zatížení č. 1 Návrhové 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Ano  Zatížení č. 1 - provozní Užitné 535,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 
  
Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  

Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů  

Název 
Vl. tíha ex ey σ Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Zatížení č. 1 Ano 0,00 0,00 352,65 530,11 66,52 Ano 

Zatížení č. 1 Ne 0,00 0,00 359,42 530,11 67,80 Ano 
 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 58,68 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 0,00 kN 
 
Posouzení svislé únosnosti 

Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1) 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 2,30 m 
Dosah smykové plochy lsp = 6,84 m 
 
  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 530,11 kPa 
Extrémní kontaktní napětí σ = 359,42 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,000<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,000<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 4,91 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 414,53 kN 
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Extrémní horizontální síla H = 0,00 kN 
 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  

Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
  
Spočtená vlastní tíha patky G = 43,47 kN 
Spočtená tíha nadloží Z = 0,00 kN 
 
Sednutí středu hrany x - 1 = 6,7 mm   
Sednutí středu hrany x - 2 = 6,7 mm   
Sednutí středu hrany y - 1 = 6,7 mm   
Sednutí středu hrany y - 2 = 6,7 mm   
Sednutí středu základu = 10,2 mm   
Sednutí charakterist. bodu = 7,5 mm   
 
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 21,00 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=250,88) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=250,88) 
  
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,000<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,000<0,333 
 
Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 7,5 mm 
Hloubka deformační zóny = 4,52 m 
 
Natočení ve směru x = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °) 
Natočení ve směru y = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °) 
 
  

Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

9 ks profil 16,0 mm, krytí 40,0 mm 
Šířka průřezu = 1,50 m 
Výška průřezu = 0,84 m 
 
Stupeň vyztužení ρ = 0,15 % > 0,13 % = ρmin 
Poloha neutrálné osy x = 0,05 m < 0,49 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 607,64 kNm > 75,63 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení podélné výztuže základu ve směru y 

9 ks profil 16,0 mm, krytí 40,0 mm 
Šířka průřezu = 1,50 m 
Výška průřezu = 0,84 m 
 
Stupeň vyztužení ρ = 0,15 % > 0,13 % = ρmin 
Poloha neutrálné osy x = 0,05 m < 0,49 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 607,64 kNm > 75,63 kNm = MEd 
 
Průřez VYHOVUJE. 
  
Posouzení základu na protlačení 

Normálová síla v sloupu = 750,00 kN 
  
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 53,33 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 696,67 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 1,60 m 
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Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,55 MPa 
Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 2,94 MPa 
 
Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 428,68 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 321,32 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,40 m 
Délka průřezu u = 4,09 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,10 MPa 
Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 1,15 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 
 
Základ na protlačení VYHOVUJE 
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